
Аннотация  к рабочей программе профессиональной подготовки  

по профессии  

15643 Оператор котельной 

 

Трудоемкость – 160 часов 

Форма обучения – очно-заочная 

Цель - формирование, совершенствование и (или)  получение знаний и компетенций, 

необходимых для профессиональной деятельности 

Категория слушателей 
Категория слушателей: лица не моложе 18 лет, работающие и безработные граждане, имеющие 

среднее (полное) общее образование, желающие получить профессиональное обучение по профессии 

15643 Оператор котельной  с целью дальнейшего трудоустройства 
 

 

 Основная   программа профессионального обучения  предназначена  для  подготовки  рабочих  

по  профессии  15643 Оператор котельной. 

Программа включает объем учебного материала, необходимый для приобретения знаний, 

умений и навыков, лежащих в основе трудовых функций 40.106. Работник по эксплуатации 

оборудования, работающего под избыточным давлением, котлов и трубопроводов пара. 

Содержание программы профессиональной подготовки по профессии 15643 Оператор 

котельной представлено пояснительной запиской, учебным планом, календарным учебным 

графиком, рабочими программами учебных предметов, планируемыми результатами освоения 

программы, условиями реализации программы, системой оценки результатов освоения программы, 

учебно-методическими материалами, обеспечивающими реализацию программы, перечнем 

наглядных пособий и документации, списком рекомендуемой литературы. 

Учебный план содержит перечень учебных дисциплин с указанием времени, отводимого на 

освоение учебных предметов, включая время, отводимое на теоретические и практические занятия. 

Рабочие программы учебных дисциплин раскрывают последовательность изучения разделов и 

тем, а также распределение учебных часов по разделам и темам. 

Планируемые результаты освоения программы определяются требованиями 

Профессионального стандарта 40.106. Работник по эксплуатации оборудования, работающего под 

избыточным давлением, котлов и трубопроводов пара (утв. приказом Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 24 декабря 2015 г. N 1129н) и в частности следующими обобщенными 

трудовыми функциями: 

А. Эксплуатация и обслуживание котельного агрегата, трубопроводов пара и горячей воды, 

которая раскрывается такими трудовыми функциями, как: 

А/01.3. Осмотр и подготовка котельного агрегата к работе  

А/02.3. Пуск котельного агрегата в работу 

А/03.3. Контроль и управление работой котельного агрегата А/04.3. Остановка и прекращение 

работы котельного агрегата 

А/05.3. Аварийная остановка, и управление работой котельного агрегата в аварийном режиме 

А/06.3. Эксплуатация и обслуживание трубопроводов пара и горячей воды 

В рамках каждой трудовой функции, в соответствии с профессиональным стандартом 

40.106. Работник по эксплуатации оборудования, работающего под избыточным давлением, котлов и 

трубопроводов пара, обучающийся должен демонстрировать владение следующими знаниями и 

умениями. 

Таблица соответствия трудовых функций, знаний и умений обучаемого 

Трудовая 

функция 

Должен знать Должен уметь 

А/01.3 Осмотр и 

подготовка котельного 

агрегата к работе 

Устройство, конструктивные особенности 

и назначение обслуживаемого 

оборудования, средств автоматики и 

сигнализации 

Требования правил устройства и 

безопасной эксплуатации паровых и 

водогрейных котлов, инструкции по 

эксплуатации паровых котлов 

Производить осмотр и проверку 

исправности и работоспособности 

оборудования котла 

Применять методы безопасного 

производства работ при осмотре и 

проверках 

Использовать в работе нормативную и 

техническую документацию 



Требование правил безопасной 

эксплуатации газового оборудования 

Действие на человека опасных и вредных 

факторов, возникающих во время работы 

паровых и водогрейных котлов 

Требования производственной санитарии, 

электробезопасности, пожарной 

безопасности 

Место расположения средств 

пожаротушения и свои обязанности в 

случае возникновения загорания (пожара) 

Назначение и порядок применения 
средств индивидуальной защиты 

Требования правил технической 

эксплуатации электрических и тепловых 

станций и сетей 

Технические характеристики 

обслуживаемого оборудования котельной 

Требования к технологическому процессу 

выработки теплоэнергии и 

теплоснабжения потребителей 

Электрические и технологические схемы 

котельной 
Схемы теплопроводов и водопроводов 

Принципиальные схемы и принципы 

работы релейных защит, автоматических 

и регулирующих устройств, контрольно-

измерительных приборов, средств 

сигнализации и связи 

Алгоритм функционирования 

обслуживаемого оборудования, средств 

автоматики и сигнализации, 

предусмотренный технической 

документацией изготовителя 

Инструкции по техническому 
обслуживанию котлов и оборудования, 

средств автоматики и сигнализации 

Методы и способы устранения 

неисправностей обслуживаемого 

оборудования, средств автоматики и 

сигнализации 

Инструкция по охране труда 

Производственная инструкция 

Выявлять неисправности, препятствующие 

пуску котла в работу и создающие угрозу 

аварии и причинения вреда людям и 

имуществу 

Пользоваться первичными средствами 

пожаротушения 

Пользоваться средствами связи 

Документально оформлять результаты 

своих действий 

А/02.3Пуск котельного 

агрегата в работу 

Устройство, конструктивные особенности 

и назначение узлов и механизмов 

обслуживаемого оборудования, 

контрольно-измерительных приборов и 
средств автоматики 

Алгоритм функционирования котла и 

обслуживаемого оборудования, средств 

автоматики и сигнализации, 

предусмотренный технической 

документацией изготовителя 

Инструкции по техническому 

обслуживанию оборудования, средств 

автоматики и сигнализации 

Методы и способы устранения 

неисправностей обслуживаемого 

оборудования, средств автоматики и 
сигнализации 

Технические характеристики 

обслуживаемого оборудования котельной 

Принципиальные схемы и принципы 

работы релейных защит, автоматических 

и регулирующих устройств, контрольно-

измерительных приборов, средств 

Применять методы безопасного 

производства работ при осмотре и пуске 

котла и оборудования в работу 

Выявлять неисправности, препятствующие 
пуску котла в работу и создающие угрозу 

аварии и причинения вреда людям и 

имуществу 

Использовать в работе нормативную и 

техническую документацию 

Пользоваться первичными средствами 

пожаротушения 

Пользоваться средствами связи 

Документально оформлять результаты 

своих действий 



сигнализации и связи 

Требования правил устройства и 

безопасной эксплуатации паровых и 

водогрейных котлов, инструкции по 

эксплуатации паровых котлов 

Электрические и технологические схемы 

котельной 

Место расположения средств 

пожаротушения и свои обязанности на 

случай возникновения загорания (пожара) 

Инструкция по охране труда 

Производственная инструкция 

А/03.3Контроль и 

управление работой 

котельного агрегата 

Устройство, конструктивные особенности 
и назначение обслуживаемого 

оборудования, средств автоматики и 

сигнализации 

Требования правил устройства и 

безопасной эксплуатации паровых и 

водогрейных котлов, инструкции по 

эксплуатации паровых котлов 

Требования правил безопасной 

эксплуатации газового оборудования 

Действие на человека опасных и вредных 

факторов, возникающих во время работы 
паровых котлов и водогрейного 

оборудования 

Требования норм и правил 

производственной санитарии, 

электробезопасности, пожарной 

безопасности 

Место расположения средств 

пожаротушения и обязанности в случае 

возникновения загорания (пожара) 

Назначение и порядок применения 

средств индивидуальной защиты 

Требования правил технической 
эксплуатации электрических и тепловых 

станций и сетей 

Технические характеристики 

обслуживаемого оборудования котельной 

Требования к технологическому процессу 

выработки теплоэнергии и 

теплоснабжения потребителей 

Электрические и технологические схемы 

котельной 

Схемы теплопроводов и водопроводов 

Принципиальные схемы и принципы 
работы релейных защит, автоматических 

и регулирующих устройств, контрольно-

измерительных приборов, средств 

сигнализации и связи 

Алгоритм функционирования 

обслуживаемого оборудования, средств 

автоматики и сигнализации, 

предусмотренный технической 

документацией изготовителя 

Инструкции по техническому 

обслуживанию котлов и 

эксплуатируемого оборудования, средств 
автоматики и сигнализации 

Методы и способы устранения 

неисправностей обслуживаемого 

оборудования, средств автоматики и 

сигнализации 

Инструкция по охране труда 

Производственная инструкция 

Управлять работой котла, автоматики и 
другого оборудования 

Применять методы безопасного 

производства работ при осмотре и 

проверках 

Использовать в работе нормативную и 

техническую документацию 

Выявлять неисправности, препятствующие 

нормальной работе котла и обслуживаемого 

оборудования, создающие угрозу аварии и 

причинения вреда людям и имуществу 

Пользоваться первичными средствами 
пожаротушения 

Пользоваться средствами связи 

Документально оформлять результаты 

своих действий 



А/04.3 Остановка и 

прекращение работы 

котельного агрегата 

Устройство, конструктивные особенности 

и назначение обслуживаемого 

оборудования, средств автоматики и 

сигнализации 

Требования правил устройства и 

безопасной эксплуатации паровых и 

водогрейных котлов, инструкции по 

эксплуатации паровых котлов 

Требования правил безопасной 

эксплуатации газового оборудования 

Действие на человека опасных и вредных 

факторов, возникающих во время работы 
водогрейного оборудования и паровых 

котлов 

Требования норм и правил 

производственной санитарии, 

электробезопасности, пожарной 

безопасности 

Место расположения средств 

пожаротушения и свои обязанности в 

случае возникновения загорания (пожара) 

Назначение и порядок применения 

средств индивидуальной защиты 
Требования правил технической 

эксплуатации электрических и тепловых 

станций и сетей 

Технические характеристики 

обслуживаемого оборудования котельной 

Требования к технологическому процессу 

выработки теплоэнергии и 

теплоснабжения потребителей 

Электрические и технологические схемы 

котельной 

Схемы теплопроводов и водопроводов 

Принципиальные схемы и принципы 
работы релейных защит, автоматических 

и регулирующих устройств, контрольно-

измерительных приборов, средств 

сигнализации и связи 

Алгоритм функционирования 

обслуживаемого оборудования, средств 

автоматики и сигнализации, 

предусмотренный технической 

документацией изготовителя 

Инструкции по техническому 

обслуживанию котлов и 
эксплуатируемого оборудования, средств 

автоматики и сигнализации 

Методы и способы устранения 

неисправностей обслуживаемого 

оборудования, средств автоматики и 

сигнализации 

Инструкция по охране труда 

Производственная инструкция 

Управлять работой котла в аварийном 

режиме 

Применять методы безопасного 

производства работ при управлении 

работой и остановке котла 

Использовать в работе нормативную и 

техническую документацию 

Выявлять неисправности, препятствующие 

нормальной работе котла и создающие 

угрозу аварии и причинения вреда людям и 

имуществу 

Пользоваться первичными средствами 
пожаротушения 

Пользоваться средствами связи 

Документально оформлять результаты 

своих действий 

А/05.3Аварийная 

остановка, и управление 

работой котельного 

агрегата в аварийном 

режиме 

Устройство, конструктивные особенности 

и назначение обслуживаемого 

оборудования, средств автоматики и 

сигнализации 

Требования правил устройства и 
безопасной эксплуатации паровых и 

водогрейных котлов, инструкции по 

эксплуатации паровых котлов 

Требования правил безопасной 

эксплуатации газового оборудования 

Действие на человека опасных и вредных 

факторов, возникающих во время работы 

Производить осмотр и проверку 

исправности и работоспособности 

оборудования котла 

Применять методы безопасного 

производства работ при осмотре и 
проверках 

Использовать в работе нормативную и 

техническую документацию 

Выявлять неисправности, препятствующие 

штатной работе котла и создающие угрозу 

аварии и причинения вреда людям и 

имуществу 



паровых котлов и водогрейного 

оборудования 

Требования норм и правил 

производственной санитарии, 

электробезопасности, пожарной 

безопасности 

Место расположения средств 

пожаротушения и свои обязанности в 

случае возникновения загорания (пожара) 

Назначение и порядок применения 

средств индивидуальной защиты 

Требования правил технической 
эксплуатации электрических и тепловых 

станций и сетей 

Технические характеристики 

обслуживаемого оборудования котельной 

Требования к технологическому процессу 

выработки теплоэнергии и 

теплоснабжения потребителей 

Электрические и технологические схемы 

котельной 

Схемы теплопроводов и водопроводов 

Принципиальные схемы и принципы 
работы релейных защит, автоматических 

и регулирующих устройств, контрольно-

измерительных приборов, средств 

сигнализации и связи 

Алгоритм функционирования 

обслуживаемого оборудования, средств 

автоматики и сигнализации, 

предусмотренный технической 

документацией изготовителя 

Инструкции по техническому 

обслуживанию котлов и 

эксплуатируемого оборудования, средств 
автоматики и сигнализации 

Методы и способы устранения 

неисправностей обслуживаемого 

оборудования, средств автоматики и 

сигнализации 

Порядок оповещения об авариях 

руководства и работников 

Инструкция по охране труда 

Производственная инструкция 

Пользоваться первичными средствами 

пожаротушения 

Оказывать первую помощь пострадавшим в 

результате аварии или несчастного случая 

Пользоваться средствами связи 

Документально оформлять результаты 

своих действий 

А/06.3 Эксплуатация и 

обслуживание 

трубопроводов пара и 

горячей воды 

Устройство, конструктивные особенности 

и назначение обслуживаемых 

трубопроводов, оборудования, средств 
автоматики и сигнализации 

Требования правил устройства и 

безопасной эксплуатации трубопроводов 

пара и горячей воды 

Действие на человека опасных и вредных 

факторов, возникающих во время работы 

паровых котлов и водогрейного 

оборудования 

Требования норм и правил 

производственной санитарии, 

электробезопасности, пожарной 

безопасности 
Место расположения средств 

пожаротушения и свои обязанности в 

случае возникновения загорания (пожара) 

Назначение и порядок применения 

средств индивидуальной защиты 

Порядок оповещения об авариях 

руководства и работников 

Производить осмотр и проверку 

исправности и работоспособности 

трубопроводов, арматуры, установленной 
на трубопроводах, фланцевых соединений и 

сальниковых уплотнений арматуры 

Применять методы безопасного 

производства работ при осмотре и 

проверках 

Выявлять дефекты пароводяной арматуры, 

тройников, сварных и фланцевых 

соединений, средств автоматики и 

сигнализации 

Отключать дефектные, неисправные 

трубопроводы и арматуру 

Оказывать первую помощь пострадавшим в 
результате аварии или несчастного случая 

Документально оформлять результаты 

своих действий 



Требования правил технической 

эксплуатации электрических и тепловых 

станций и сетей 

Технические характеристики 

обслуживаемых трубопроводов и 

оборудования 

Требования к технологическому процессу 

выработки теплоэнергии и 

теплоснабжения потребителей 

Электрические и технологические схемы 

котельной 

Схемы трубопроводов, теплопроводов и 
водопроводов 

Принципиальные схемы и принципы 

работы релейных защит, автоматических 

и регулирующих устройств, контрольно-

измерительных приборов, средств 

сигнализации и связи 

Алгоритм функционирования 

обслуживаемого оборудования, средств 

автоматики и сигнализации, 

предусмотренный технической 

документацией изготовителя 
Инструкции по техническому 

обслуживанию трубопроводов пара и 

горячей воды и обслуживаемого 

оборудования, средств автоматики и 

сигнализации 

Методы и способы устранения 

неисправностей обслуживаемых 

трубопроводов пара и горячей воды, 

оборудования, средств автоматики и 

сигнализации 

Инструкция по охране труда 

Производственная инструкция 
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