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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

1.1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Основная   программа профессионального обучения  предназначена  для  подготовки  

рабочих  по  профессии  15643 Оператор котельной.  

Программа профессиональной подготовки, профессиональной переподготовки и повышения 

квалификации по профессии  15643 Оператор котельной разработана в соответствии с требованиями: 

• Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 

2326; N 23, ст. 2878; N 30, ст. 4036; N 48, ст. 6165); 

• Профессионального стандарта 40.106. Работник по эксплуатации оборудования, работающего 

под избыточным давлением, котлов и трубопроводов пара (утв. приказом Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 24 декабря 2015 г. N 1129н); 

• Приказа Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 

15 декабря   2020г.   № 536   «Об   утверждении   федеральных норм   и   правил   в области 

промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на 

которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением». 

Основной целью обучения по курсу профессиональной подготовки по профессии 15643 

Оператор котельной  является формирование, совершенствование и (или)  получение 

знаний и компетенций, необходимых для профессиональной деятельности. 

Программа включает объем учебного материала, необходимый для приобретения знаний, 

умений и навыков, лежащих в основе трудовых функций 40.106. Работник по эксплуатации 

оборудования, работающего под избыточным давлением, котлов и трубопроводов пара. 

Образовательная программа разработана с учетом знаний обучающихся, имеющих среднее 

(полное) общее образование. Образовательная программа содержит материал, требуемый для 

качественного обучения различной длительности, направленности, глубины изложения (в 

зависимости от категории обучаемых, характера производственной деятельности их 

работодателя(ей), других объективных требований к курсу обучения. 

Теоретическое обучение проводится по очной форме обучения и может включать 

самостоятельное обучение. 

Содержание программы профессиональной подготовки по профессии 15643 Оператор 

котельной представлено пояснительной запиской, учебным планом, календарным учебным 

графиком, рабочими программами учебных предметов, планируемыми результатами освоения 

программы, условиями реализации программы, системой оценки результатов освоения программы, 

учебно-методическими материалами, обеспечивающими реализацию программы, перечнем 

наглядных пособий и документации, списком рекомендуемой литературы. 

Учебный план содержит перечень учебных дисциплин с указанием времени, отводимого на 

освоение учебных предметов, включая время, отводимое на теоретические и практические занятия. 

Рабочие программы учебных дисциплин раскрывают последовательность изучения разделов 

и тем, а также распределение учебных часов по разделам и темам. 

Квалификационная характеристика составлена в соответствии с Единым тарифно- 

квалификационным справочником работ и профессий рабочих и содержит требования к основным 

знаниям, умениям и навыкам, которые должны иметь рабочие указанной профессии и 

квалификации. Уровень квалификации установлен перечнем профессий, по которым осуществляется 

подготовка квалифицированных профессий рабочих. 

Учебный план включает теоретическое и практическое обучение в объеме 74 и 82 часов 

соответственно. Продолжительность обучения новых рабочих установлена 1,5 месяц в соответствии 

с действующим перечнем профессий для подготовки рабочих. 

 



Производственное обучение направлено на освоение эффективной организации труда, 

использование достижений научно-технического прогресса на рабочем месте, освоение 

профессиональных умений и навыков и мер по экономии материалов и энергии. 

В процессе производственного обучения особое внимание должно быть обращено на 

необходимость усвоения и выполнения всех требований и правил безопасности труда. 

К концу обучения каждый обучающийся должен уметь самостоятельно выполнять все виды 

работ, предусмотренные квалификационной характеристикой, в соответствии с техническими 

условиями и нормами, установленными на предприятии. 

Квалификационный экзамен проводится в соответствии с Положением о порядке аттестации 

и присвоения квалификации лицам, овладевающим профессиями рабочих в различных формах 

обучения, при этом квалификационная (пробная работа) проводится за счет времени, отведенного на 

производственное обучение. 

Обновление технической и технологической базы современного производства требует 

систематического включения в действующие программы учебного материала по новой технике и 

технологии, экономии материалов, повышению качества работ, передовым приемам и методам 

труда, исключения устаревшего учебного материала, терминов и стандартов. 

 

1.2 ЦЕЛЬ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Основная цель вида профессиональной деятельности (в учетом с Профессионального 

стандарта «Работник по эксплуатации оборудования, работающего под избыточным давлением, 

котлов и трубопроводов пара») – эксплуатация и техническое обслуживание оборудования, 

работающего под избыточным давлением. 

 

1.3 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

 

В результате освоения программы слушатель должен приобрести следующие знания и 

умения, необходимые Оператору котельной 3-го разряда согласно Единым тарифно- 

квалификационным справочником работ и профессий рабочих  должен знать: 

- принцип работы обслуживаемых котлов и способы регулирования их работ; 

- устройство котла и конструкцию горелок; 

- правила технической эксплуатации ухода за оборудованием, приспособлениями и 

инструментом; 

- требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ, в том числе и по смежным 

операциям или процессам; 

- состав теплоизоляционных масс и основные способы теплоизоляции котлов и 

паротрубопроводов; 

- назначение и принцип работы простых и средней сложности контрольно-измерительных 

приборов; 

- устройство обдувочных аппаратов; 

- устройство и режим работы теплосетевых бойлерных установок 

- правила вывода котла в ремонт; 

- допускаемые значения давления и уровня води в обслуживаемых котлах 

- влияние атмосферного давления на разрежение в топках и газоходах котлов; 

- порядок розжига горелок; 

- основные физико-химические свойства газа и мазута; 

- рациональную организации рабочего места; 

- правила и инструкции по эксплуатации и ремонту оборудования котельной установок; 

- порядок ведения записей в сменном и ремонтном журналах; 



- передовые приемы обслуживания оборудования котельной установки; 

-  правила безопасности труда, электробезопасности, гигиены труда и производственной 

санитарии, пожарной безопасности; 

- основные средства и приемы предупреждения и тушения пожаров на рабочем месте; 

- производственную инструкцию и правила внутреннего распорядка; 

- основные сведения по комплексной механизаций, автоматизации и управлению 

производством; 

- основные положения законодательства об охране природы; мероприятия по охране 

окружающей среды; 

- основные положения и формы подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

рабочих на производстве; 

- формы и системы заработной платы, условия оплаты труда. 

должен уметь: 

- обслуживать водогрейные и паровые котлы с суммарной теплопроизводительностью до 12,6 

Гдж/ч (до 3 Гкал/ч) дли обслуживать в котельной отдельные водогрейные и паровые котлы с 

теплопроизводительностью котла до 21 Гдж/ч (до 5 Гкал/ч), работающие на газообразном топливе; 

- растапливать и производить пуск и остановку котлов, питать их водой; 

- поддерживать в котлах заданный режим работы: уровень воды и давление пара в паровых 

котлах, давление и температуру воды в водогрейных котлах; 

- производить пуск и остановку насосов, вентиляторов, других вспомогательных механизмов; 

- поддерживать в чистоте арматуру и приборы котла; 

- обслуживать трубопроводы и теплосетевые бойлерные установки, расположенные в зоне 

обслуживания основных агрегатов с суммарной тепловой нагрузкой до 42 Гдж/ч (до 10 Гкал/ч); 

- производить деаэрацию воды;  

- регулировать горение топлива; 

- участвовать в очистке и ремонте обслуживаемого оборудования; 

- останавливать котел в аварийных ситуациях; 

- производить очистку поверхностей нагрева паровых и водогрейных котлов; 

- экономно расходовать топливо, электроэнергию, воду и другие материалы; 

- соблюдать требования безопасности труда, электробезопасности, гигиены труда и 

производственной санитарии, пожарной безопасности; 

- вести установленную техническую документацию; 

- оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим; 

- подготавливать к работе оборудование, инструменты, приспособления и содержать их в 

надлежащем состоянии, принимать и сдавать смену; 

- пользоваться средствами предупреждения и тушения пожаров на своем рабочем месте, 

участке. 

Планируемые результаты освоения программы определяются требованиями 

Профессионального стандарта 40.106. Работник по эксплуатации оборудования, работающего под 

избыточным давлением, котлов и трубопроводов пара (утв. приказом Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 24 декабря 2015 г. N 1129н) и в частности следующими обобщенными 

трудовыми функциями: 

А. Эксплуатация и обслуживание котельного агрегата, трубопроводов пара и горячей воды, 

которая раскрывается такими трудовыми функциями, как: 

А/01.3. Осмотр и подготовка котельного агрегата к работе  

А/02.3. Пуск котельного агрегата в работу 

А/03.3. Контроль и управление работой котельного агрегата А/04.3. Остановка и прекращение 



работы котельного агрегата 

А/05.3. Аварийная остановка, и управление работой котельного агрегата в аварийном режиме 

А/06.3. Эксплуатация и обслуживание трубопроводов пара и горячей воды 

В рамках каждой трудовой функции, в соответствии с профессиональным стандартом 

40.106. Работник по эксплуатации оборудования, работающего под избыточным давлением, котлов и 

трубопроводов пара, обучающийся должен демонстрировать владение следующими знаниями и 

умениями. 

Таблица соответствия трудовых функций, знаний и умений обучаемого 

Трудовая 

функция 

Должен знать Должен уметь 

А/01.3 Осмотр и 

подготовка котельного 

агрегата к работе 

Устройство, конструктивные особенности 

и назначение обслуживаемого 

оборудования, средств автоматики и 

сигнализации 

Требования правил устройства и 

безопасной эксплуатации паровых и 

водогрейных котлов, инструкции по 

эксплуатации паровых котлов 

Требование правил безопасной 

эксплуатации газового оборудования 

Действие на человека опасных и вредных 

факторов, возникающих во время работы 

паровых и водогрейных котлов 

Требования производственной санитарии, 

электробезопасности, пожарной 

безопасности 

Место расположения средств 

пожаротушения и свои обязанности в 

случае возникновения загорания (пожара) 

Назначение и порядок применения 

средств индивидуальной защиты 

Требования правил технической 

эксплуатации электрических и тепловых 

станций и сетей 

Технические характеристики 

обслуживаемого оборудования котельной 

Требования к технологическому процессу 

выработки теплоэнергии и 

теплоснабжения потребителей 

Электрические и технологические схемы 

котельной 

Схемы теплопроводов и водопроводов 

Принципиальные схемы и принципы 

работы релейных защит, автоматических 

и регулирующих устройств, контрольно-

измерительных приборов, средств 

сигнализации и связи 

Алгоритм функционирования 

обслуживаемого оборудования, средств 

автоматики и сигнализации, 

предусмотренный технической 

документацией изготовителя 

Инструкции по техническому 

обслуживанию котлов и оборудования, 

средств автоматики и сигнализации 

Методы и способы устранения 

Производить осмотр и проверку 

исправности и работоспособности 

оборудования котла 

Применять методы безопасного 

производства работ при осмотре и 

проверках 

Использовать в работе нормативную и 

техническую документацию 

Выявлять неисправности, препятствующие 

пуску котла в работу и создающие угрозу 

аварии и причинения вреда людям и 

имуществу 

Пользоваться первичными средствами 

пожаротушения 

Пользоваться средствами связи 

Документально оформлять результаты 

своих действий 



неисправностей обслуживаемого 

оборудования, средств автоматики и 

сигнализации 

Инструкция по охране труда 

Производственная инструкция 

А/02.3Пуск котельного 

агрегата в работу 

Устройство, конструктивные особенности 

и назначение узлов и механизмов 

обслуживаемого оборудования, 

контрольно-измерительных приборов и 

средств автоматики 

Алгоритм функционирования котла и 

обслуживаемого оборудования, средств 
автоматики и сигнализации, 

предусмотренный технической 

документацией изготовителя 

Инструкции по техническому 

обслуживанию оборудования, средств 

автоматики и сигнализации 

Методы и способы устранения 

неисправностей обслуживаемого 

оборудования, средств автоматики и 

сигнализации 

Технические характеристики 

обслуживаемого оборудования котельной 
Принципиальные схемы и принципы 

работы релейных защит, автоматических 

и регулирующих устройств, контрольно-

измерительных приборов, средств 

сигнализации и связи 

Требования правил устройства и 

безопасной эксплуатации паровых и 

водогрейных котлов, инструкции по 

эксплуатации паровых котлов 

Электрические и технологические схемы 

котельной 
Место расположения средств 

пожаротушения и свои обязанности на 

случай возникновения загорания (пожара) 

Инструкция по охране труда 

Производственная инструкция 

Применять методы безопасного 

производства работ при осмотре и пуске 

котла и оборудования в работу 

Выявлять неисправности, препятствующие 

пуску котла в работу и создающие угрозу 

аварии и причинения вреда людям и 

имуществу 

Использовать в работе нормативную и 

техническую документацию 

Пользоваться первичными средствами 

пожаротушения 

Пользоваться средствами связи 

Документально оформлять результаты 

своих действий 

А/03.3Контроль и 

управление работой 

котельного агрегата 

Устройство, конструктивные особенности 

и назначение обслуживаемого 

оборудования, средств автоматики и 

сигнализации 

Требования правил устройства и 

безопасной эксплуатации паровых и 

водогрейных котлов, инструкции по 
эксплуатации паровых котлов 

Требования правил безопасной 

эксплуатации газового оборудования 

Действие на человека опасных и вредных 

факторов, возникающих во время работы 

паровых котлов и водогрейного 

оборудования 

Требования норм и правил 

производственной санитарии, 

электробезопасности, пожарной 

безопасности 

Место расположения средств 
пожаротушения и обязанности в случае 

возникновения загорания (пожара) 

Назначение и порядок применения 

средств индивидуальной защиты 

Требования правил технической 

эксплуатации электрических и тепловых 

Управлять работой котла, автоматики и 

другого оборудования 

Применять методы безопасного 

производства работ при осмотре и 

проверках 

Использовать в работе нормативную и 

техническую документацию 

Выявлять неисправности, препятствующие 

нормальной работе котла и обслуживаемого 

оборудования, создающие угрозу аварии и 

причинения вреда людям и имуществу 

Пользоваться первичными средствами 

пожаротушения 

Пользоваться средствами связи 

Документально оформлять результаты 

своих действий 



станций и сетей 

Технические характеристики 

обслуживаемого оборудования котельной 

Требования к технологическому процессу 

выработки теплоэнергии и 

теплоснабжения потребителей 

Электрические и технологические схемы 

котельной 

Схемы теплопроводов и водопроводов 

Принципиальные схемы и принципы 

работы релейных защит, автоматических 

и регулирующих устройств, контрольно-
измерительных приборов, средств 

сигнализации и связи 

Алгоритм функционирования 

обслуживаемого оборудования, средств 

автоматики и сигнализации, 

предусмотренный технической 

документацией изготовителя 

Инструкции по техническому 

обслуживанию котлов и 

эксплуатируемого оборудования, средств 

автоматики и сигнализации 
Методы и способы устранения 

неисправностей обслуживаемого 

оборудования, средств автоматики и 

сигнализации 

Инструкция по охране труда 

Производственная инструкция 

А/04.3 Остановка и 

прекращение работы 

котельного агрегата 

Устройство, конструктивные особенности 

и назначение обслуживаемого 

оборудования, средств автоматики и 

сигнализации 

Требования правил устройства и 

безопасной эксплуатации паровых и 

водогрейных котлов, инструкции по 
эксплуатации паровых котлов 

Требования правил безопасной 

эксплуатации газового оборудования 

Действие на человека опасных и вредных 

факторов, возникающих во время работы 

водогрейного оборудования и паровых 

котлов 

Требования норм и правил 

производственной санитарии, 

электробезопасности, пожарной 

безопасности 
Место расположения средств 

пожаротушения и свои обязанности в 

случае возникновения загорания (пожара) 

Назначение и порядок применения 

средств индивидуальной защиты 

Требования правил технической 

эксплуатации электрических и тепловых 

станций и сетей 

Технические характеристики 

обслуживаемого оборудования котельной 

Требования к технологическому процессу 

выработки теплоэнергии и 
теплоснабжения потребителей 

Электрические и технологические схемы 

котельной 

Схемы теплопроводов и водопроводов 

Принципиальные схемы и принципы 

работы релейных защит, автоматических 

и регулирующих устройств, контрольно-

Управлять работой котла в аварийном 

режиме 

Применять методы безопасного 

производства работ при управлении 

работой и остановке котла 

Использовать в работе нормативную и 

техническую документацию 

Выявлять неисправности, препятствующие 

нормальной работе котла и создающие 

угрозу аварии и причинения вреда людям и 

имуществу 

Пользоваться первичными средствами 

пожаротушения 

Пользоваться средствами связи 

Документально оформлять результаты 

своих действий 



измерительных приборов, средств 

сигнализации и связи 

Алгоритм функционирования 

обслуживаемого оборудования, средств 

автоматики и сигнализации, 

предусмотренный технической 

документацией изготовителя 

Инструкции по техническому 

обслуживанию котлов и 

эксплуатируемого оборудования, средств 

автоматики и сигнализации 

Методы и способы устранения 
неисправностей обслуживаемого 

оборудования, средств автоматики и 

сигнализации 

Инструкция по охране труда 

Производственная инструкция 

А/05.3Аварийная 

остановка, и управление 

работой котельного 

агрегата в аварийном 

режиме 

Устройство, конструктивные особенности 

и назначение обслуживаемого 

оборудования, средств автоматики и 

сигнализации 

Требования правил устройства и 

безопасной эксплуатации паровых и 

водогрейных котлов, инструкции по 
эксплуатации паровых котлов 

Требования правил безопасной 

эксплуатации газового оборудования 

Действие на человека опасных и вредных 

факторов, возникающих во время работы 

паровых котлов и водогрейного 

оборудования 

Требования норм и правил 

производственной санитарии, 

электробезопасности, пожарной 

безопасности 

Место расположения средств 
пожаротушения и свои обязанности в 

случае возникновения загорания (пожара) 

Назначение и порядок применения 

средств индивидуальной защиты 

Требования правил технической 

эксплуатации электрических и тепловых 

станций и сетей 

Технические характеристики 

обслуживаемого оборудования котельной 

Требования к технологическому процессу 

выработки теплоэнергии и 
теплоснабжения потребителей 

Электрические и технологические схемы 

котельной 

Схемы теплопроводов и водопроводов 

Принципиальные схемы и принципы 

работы релейных защит, автоматических 

и регулирующих устройств, контрольно-

измерительных приборов, средств 

сигнализации и связи 

Алгоритм функционирования 

обслуживаемого оборудования, средств 

автоматики и сигнализации, 
предусмотренный технической 

документацией изготовителя 

Инструкции по техническому 

обслуживанию котлов и 

эксплуатируемого оборудования, средств 

автоматики и сигнализации 

Методы и способы устранения 

Производить осмотр и проверку 

исправности и работоспособности 

оборудования котла 

Применять методы безопасного 

производства работ при осмотре и 

проверках 

Использовать в работе нормативную и 

техническую документацию 

Выявлять неисправности, препятствующие 

штатной работе котла и создающие угрозу 

аварии и причинения вреда людям и 

имуществу 

Пользоваться первичными средствами 

пожаротушения 

Оказывать первую помощь пострадавшим в 

результате аварии или несчастного случая 

Пользоваться средствами связи 

Документально оформлять результаты 

своих действий 



неисправностей обслуживаемого 

оборудования, средств автоматики и 

сигнализации 

Порядок оповещения об авариях 

руководства и работников 

Инструкция по охране труда 

Производственная инструкция 

А/06.3 Эксплуатация и 

обслуживание 

трубопроводов пара и 

горячей воды 

Устройство, конструктивные особенности 

и назначение обслуживаемых 

трубопроводов, оборудования, средств 

автоматики и сигнализации 

Требования правил устройства и 

безопасной эксплуатации трубопроводов 
пара и горячей воды 

Действие на человека опасных и вредных 

факторов, возникающих во время работы 

паровых котлов и водогрейного 

оборудования 

Требования норм и правил 

производственной санитарии, 

электробезопасности, пожарной 

безопасности 

Место расположения средств 

пожаротушения и свои обязанности в 
случае возникновения загорания (пожара) 

Назначение и порядок применения 

средств индивидуальной защиты 

Порядок оповещения об авариях 

руководства и работников 

Требования правил технической 

эксплуатации электрических и тепловых 

станций и сетей 

Технические характеристики 

обслуживаемых трубопроводов и 

оборудования 

Требования к технологическому процессу 
выработки теплоэнергии и 

теплоснабжения потребителей 

Электрические и технологические схемы 

котельной 

Схемы трубопроводов, теплопроводов и 

водопроводов 

Принципиальные схемы и принципы 

работы релейных защит, автоматических 

и регулирующих устройств, контрольно-

измерительных приборов, средств 

сигнализации и связи 
Алгоритм функционирования 

обслуживаемого оборудования, средств 

автоматики и сигнализации, 

предусмотренный технической 

документацией изготовителя 

Инструкции по техническому 

обслуживанию трубопроводов пара и 

горячей воды и обслуживаемого 

оборудования, средств автоматики и 

сигнализации 

Методы и способы устранения 

неисправностей обслуживаемых 
трубопроводов пара и горячей воды, 

оборудования, средств автоматики и 

сигнализации 

Инструкция по охране труда 

Производственная инструкция 

Производить осмотр и проверку 

исправности и работоспособности 

трубопроводов, арматуры, установленной 

на трубопроводах, фланцевых соединений и 

сальниковых уплотнений арматуры 

Применять методы безопасного 

производства работ при осмотре и 

проверках 

Выявлять дефекты пароводяной арматуры, 

тройников, сварных и фланцевых 

соединений, средств автоматики и 

сигнализации 

Отключать дефектные, неисправные 

трубопроводы и арматуру 

Оказывать первую помощь пострадавшим в 

результате аварии или несчастного случая 

Документально оформлять результаты 

своих действий 



 

1.4 КАТЕГОРИЯ СЛУШАТЕЛЕЙ 

Категория слушателей: лица не моложе 18 лет, работающие и безработные граждане, 

имеющие среднее (полное) общее образование, желающие получить профессиональное обучение по 

профессии 15643 Оператор котельной  с целью дальнейшего трудоустройства. 

 

1.5 ТРУДОЁМКОСТЬ ОБУЧЕНИЯ 

Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся в образовательной организации 

составляет не более 36-40 академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и 

внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы по освоению профессиональной программы. Для 

всех видов занятий академический час устанавливается продолжительностью 45 минут. 

Трудоемкость программы в соответствии с календарным учебным графиком и учебным 

планом составляет 160 академических часов, Нормативный срок освоения программы по данному 

направлению подготовки– 1,5 месяца по очной и (или) очно-заочной  форме обучения. 

 

1.6. ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

 

            Программа предполагает форму обучения очная с отрывом, без отрыва, с частичным отрывом 

от работы, с использованием дистанционных образовательных технологий, очно- заочное обучение. 

 

1.7.  БАЗОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ ПРОГРАММЫ 

 

Настоящая Программа отвечает следующим требованиям: 

- отражает квалификационные требования специалистов и персонала, обслуживающий 

газифицированную котельную с температурой нагрева воды свыше 115° С и давлением более 0,07 

Мпа в организациях. 

- не противоречит государственным образовательным стандартам высшего и среднего 

профессионального образования; 

- ориентирована на современные образовательные технологии и средства обучения (обучение 

проводится с использованием дистанционных технологий); 

- соответствует установленным правилам оформления программ 

 

II. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Структура и содержание Программы предоставлены календарным учебным графиком, 

учебным планом, тематическими планами и программами учебных разделов, оценочным 

материалами 



2.1 УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

программа профессионального обучения 

15643 Оператор котельной 

 
 
 

№ 
п/п 

Наименование  
предметов 

Всего  

час 

в том числе Форма 

контроля 

Лекции 
 

Практика 

Теоретическое обучение 80 74 6 
 

1. Общепрофессиональный цикл 20 14 6 дифзачет 

2. Профессиональный цикл 60 60 - дифзачет 

3. Практическое обучение 76 - 76 дифзачет 

4. Квалификационный экзамен 4 
-  КЭ 

ИТОГО 160 74 82 
 

 

 

Методика обучения: Лекционные занятия – 74 часов  

 Практические занятия – 82 часов 

                                                Квалификационный экзамен  - 4 часа 

Общий объем занятий: 160 часов 

 
 

2.2 УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

основная программа профессионального обучения 

15643 Оператор котельной 
 

№ 
п/п 

Наименование предметов Всего 

час 
В том числе Форма 

контроля 
Лекции Практика  Самос 

тоятел 
ьные 

Теоретическое обучение  80 74 6   

1. Общепрофессиональные дисциплины 20 14 6   

1.1 Материаловедение  8 6 2  дифзачет 

1.2 Охрана труда  12 8 4  дифзачет 

2.  Профессиональный цикл 60 60 -   

ПМ.01 Технология обслуживания 

оборудования котельных  агрегатов 

42 42 2  дифзачет 

2.1 Осмотр и подготовка котельного агрегата 

к работе  

16 16 2  дифзачет 

2.2 Пуск котельного агрегата в работу 10 10 -  дифзачет 

2.3 Контроль и управление работой котельного 

агрегата 
8 8 -  дифзачет 

2.4 Остановка и прекращение работы 
котельного агрегата 

8 8 -  дифзачет 



ПМ.02 Эксплуатация котельных установок 

 

18 18   дифзачет 

2.5 Аварийная остановка, и управление работой 
котельного агрегата в аварийном режиме 

10 10 -  дифзачет 

2.6 Эксплуатация и обслуживание 

трубопроводов пара и горячей воды 
8 8 -  дифзачет 

3. Практическое обучение      

3.1 Производственное обучение 76  76  дифзачет 

4. Квалификационный экзамен 4    экзамен 

ИТОГО: 160 74 82   

 
2.3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

по программе 15643 Оператор котельной 
Образовательный процесс по программе может осуществляться в течении всего учебного года. 

Занятия проводятся по мере комплектования групп 

 

График обучения 

 
 

Форма обучения 

Ауд. 

часов  

в день 

Дней в 

неделю 

Общая 

продолжительность 

программы( дней, 

недель, месяцев) 

очная 8 5 1 месяц 
    

Период обучения 

с 1 по 10 день 
обучения 

с 11 по 19 день 
обучения 

с 1 по 10 день 
обучения 

20 день обучения 

А ПЗ ПА ИА 

 

Условные обозначения:  

А -  Аудиторные занятия 

ПЗ - Практические занятия 

ПА – Промежуточная аттестация  

ИО – Итоговая аттестация 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 



 

2.4  РАБОЧА ПРОГРАММА УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ 

 

 

Рабочая программа 

профессиональной подготовки (переподготовки) 

по профессии рабочего 15643 Оператор котельной 

 «Материаловедение» 

1. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

уметь 

определять свойства и классифицировать материалы, применяемые в 

производстве, по составу, назначению и способу приготовления 

подбирать основные конструкционные материалы со сходными 

коэффициентами теплового расширения 

различать основные конструкционные материалы по физико-механическим 

и технологическим свойствам 

знать 

виды, свойства и области применения основных конструкционных 

материалов, используемых в производстве 

виды прокладочных и уплотнительных материалов 

виды химической и термической обработки сталей 

классификацию и свойства металлов и сплавов, основных защитных 

материалов, композиционных материалов 

методы измерения параметров и определения свойств материалов 

основные сведения о кристаллизации и структуре расплавов 

основные свойства полимеров и их использование 

способы термообработки и защиты металлов от коррозии 

 

2. Содержание учебной дисциплины 

Наименование разделов, тем Количество 

часов 

Тема 1. Металлы  и изделия из них, применяемые при  изготовлении  и ремонте 

котельных установок 

4 

Тема 2. Обмуровочные и  теплоизоляционные  материалы 2 

Тема 3. Прокладочные, набивочные и вспомогательные материалы 2 

Всего 8 

 
2.1  Тематический план и содержание ОП.01 Материаловедение 

Номерз

анятия 

Наименован

ие разделов 

,тем 

Содержание обучения, наименование и  

тематика практических занятий 

Вид 

занятия 

Кол-во 

часов 

1 Металлы  и 

изделия из 

них, 

применяемые 

при  изготовл

ении  и 

ремонте 

котельных 

установок 

Основные способы  получения  металлов. 

Строение и структура металлов. Сплавы. 

Основные  химические, физические, 

механические и технологические свойства 

металлов. 

Чугун, применяемый при изготовлении 

котельного оборудования;  его виды, марки и 

характеристики. Применение серого  чугуна 

для  изготовления  секционных котлов 

и   топочных колосников; ковкого чугуна – 

для  изготовления  соединительных ниппелей. 

Стали, их классификация по способу 

Теорети-

ческий 
2 



получения, химическому составу и 

назначению. Легированные, 

высокопрочные,  жаростойкие и 

другие  специальные стали, их свойства и 

область использования. 

Цветные металлы и сплавы, используемые  в 

отопительно-котельном оборудовании; их 

виды, свойства и область применения. 

Взаимодействие металлов между собой. 

Влияние коррозии на металлы и их защита. 

Основные   виды обработки металла: 

механическая, термическая, термохимическая 

и другие. 

Стальные цельнотянутые и электросварные 

трубы для  трубопроводных  систем  котлов. 

Способы соединения труб между собой и с 

арматурой. 

Практи-

ческий 
2 

2 

Обмуровоч-

ные 

и  теплоизоля

ционные   

материалы 

Обмуровка и  теплоизоляция котлов, 

оборудования и трубопроводов; их 

устройство  и требования к ним. 

Обмуровочные  материалы и изделия; их виды, 

свойства. Кирпич глиняный, шамотный, его 

виды, классы и условия применения. Асбест  и 

асбестовые изделия, их виды и использование. 

Теплоизоляционные  материалы: асбозурит, 

перлит, вермикулит, шлаковата, стекловата и 

др.; их виды и условия применения. 

Влагопроницаемость, «точка росы», 

коэффициент теплопроводности. 

 

Теорети-

ческий 
2 

3 

Прокладоч-

ные, 

набивочные и 

вспомогатель

ные 

материалы 

Прокладочные листовые материалы: 

теплостойкая резина, паронит, картон 

технический, фторопласт и др.; их свойства, 

условия  и правила применения. Асбестовый 

шнур и пряди льна. 

Сальниковые набивки  пеньковые, асбестовые, 

тальковые. Уплотнительные кольца  из 

теплостойкой резины и 

пластмассы.  Притирочные материалы, их 

свойства и способы  применения. 

Смазочные материалы, их виды, марки и 

правила применения. 

 

Теорети-

ческий 
2 

Всего 8 

 

3. Условия реализации учебной дисциплины. 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

 Для реализация программы учебной дисциплины имеется учебный  кабинет 

«Материаловедение » 

Оборудование учебного кабинета: 
- посадочных мест по количеству слушателей; 

- рабочее место преподавателя; 

-мультимедийное оборудование; 

- плакаты 

 



 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники: 

 

1. Пособие для машинистов и операторов котельной. Жуковский В.В. Пособие для машинистов и 

операторов котельной. -СПб.: ЦОТПБСП 2014 - 108 с. 

2. Котельные установки и их эксплуатация. Соколов Б.А. Котельные установки и их эксплуатация: 

учебник для проф. образования/ - 2-е издание, исп.-М.:Издательский центр "Академия", 2015.- 

432 с. 

3. Эксплуатация котлов. Тарасюк В.М. Эксплуатация котлов. Практическое пособие для оператора 

котельной/ под ред. Б.А. Соколова. -М.:ЭНАС, 2008. -272с.:ил.- (Книжная полка специалиста)  

4. Профессиональный стандарт «Работник по эксплуатации оборудования, работающего под 

избыточным давлением, котлов и трубопроводов пара», утвержденный приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 24.12.2015 №1129н 

Дополнительные источники: 

5. «Положение об организации обучения и проверки знаний рабочих организаций, поднадзорных 

Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору», утвержденное 

Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 

29.01.2007 г. № 37. 

6. Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих. 

7. Онищенко Н.П. Эксплуатация котельных установок. - М.: Агропромиздат, 1987. 

8. Приказ № 251 от 30.06.2015г. «О внесении изменений в положение об организации обучения и 

проверки знаний рабочих организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, 

технологическому и атомному надзору, утвержденное приказом Федеральной службы по 

экологическому, технологическому и атомному надзору от 29.01.2007 г. № 37». 

9. Приказ Ростехнадзора от 25.03.2014г. № 116 «Об утверждении федеральных норм и правил в 

области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных 

объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением» 

10. Промышленная безопасность в газовом хозяйстве. Сборник нормативных документов. 

Составление ИД «Урал Юр Издат», 2010. 

11. Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» № 

116-ФЗ от 21.07.1997г. (в редакции от 13.07.2015г.). 

12. Эстеркин Р.И. Промышленные котельные установки. - Л.: Энергоатомиздат, 1985. 

 

4. Контроль и оценка результатов учебной дисциплины 

Зачет 

ТЕСТ 

 по предмету «Материаловедение» 
 

№ Вопрос Варианты ответов Ответ 

1. Явление, при котором вещества, состоящие из 

одного и того же элемента, имеют разные 

свойства, называется: 

1.Аллотропией 

2.Кристаллизацией 

3.Сплавом 

 

1 

2. Вещество, в состав которого входят два или 

несколько компонентов, называется: 

1.Металлом 

2.Сплавом 

3.Кристаллической 

решеткой 

 

2 

3. Вес одного кубического сантиметра металла в 

граммах, называется: 

1.Удельным весом 

2.Теплоемкостью 

3.Тепловое (термическое) 
расширение 

 

1 

4. Способность металлов увеличивать свои 

размеры при нагревании, называется: 

1.Теплоемкостью 

2.Плавлением 
 

3 



3 Тепловое (термическое) 

расширение 

5. Какого металла удельный вес больше? 1.Свинца 

2.Железа 
3.Олова 

 

1 

6. Способность металлов противостоять 

разрушающему действию кислорода во время 

нагрева, называется: 

1.Кислотостойкостью 

2.Жаростойкостью 

3.Жаропрочностью 

 

2 

7. Явление разрушения металлов под действием 

окружающей среды, называется: 

1.Жаростойкостью 

2.Жаропрочностью 

3.Коррозией 

 

3 

8. Механические свойства металлов это: 1.Кислотостойкость и 
жаростойкость 

2.Жаропрочность и 

пластичность 
3.Теплоемкость и плавление 

 

2 

9. Способность металлов не разрушаться под 

действием нагрузок, называется: 

1.Упругостью 

2.Прочностью 

3.Пластичностью 

 

2 

10. Какой греческой буквой обозначается предел 

прочности? 

1.σ («сигма») 

2.ψ («пси») 

3.τ («тау») 

 

1 

11. Способность металлов, не разрушаясь, 
изменять под действием внешних сил свою 

форму и сохранять измененную форму после 

прекращения действия сил, называется: 

1.Упругостью 
2.Пределом прочности 

3.Пластичностью 

 

3 

12. Мерой пластичности служат две величины, 

какие? 

1.σ и τ  

2.ψ и δ 

3.φ и ρ 

 

2 

13. Способность металлов сопротивляться 
вдавливанию в них какого либо тела, 

называется: 

1.Твердостью 
2.Пластичностью 

3.Упругостью 

 

1 

14. Способность металлов не разрушаться под 

действием нагрузок в условиях высоких 
температур, называется: 

1.Жаростойкостью 

2.Плавлением 
3.Жаропрочностью 

 

3 

15. В сером чугуне углерод находится в  1.В виде графита 

2.В виде цементита 
1 

16. Для переработки на сталь идет: 1.Литейный чугун 

2.Передельный чугун 

3.Доменные ферросплавы 

 

2,3 

17. Сталь более высокого качества получается: 1.В электропечах 
2.В доменных печах 

3.В мартеновских печах 

 

1 

18. Сплав железа с углеродом, при содержании 

углерода менее 2%, называется: 

1.Чугун 

2.Сталь 
3.Латунь 

 

2 

19. «Вредные» примеси в сталях, это: 1.Сера и фосфор 

2.Марганец и кремний 
3.Железо и углерод 

 

1 

20. Конструкционные стали обыкновенного 

качества маркируют: 

1.Сталь 85 

2.Ст.7 

3.У8А 

 

2 

21. Что обозначает цифра в этой марке стали 

Ст.4? 

1.Количество углерода 0,4% 

2.Номер стали 
2 

22. Какая из этих сталей легированная? 1.У7А 

2.Сталь 45сп 
3.38ГН2Ю2 

 

3 

23. Какая из этих сталей имеет 0,42% углерода, 

марганца менее 2%, кремния 2%, алюминия 

3%? 

1.42Мц2СЮ 

2.42МцС2Ю3 

3.42С2Ю3 

 

2 



24. Какая из этих сталей полуспокойная? 1.Сталь 85пс 

2.Сталь 45сп 

3.Сталь 55кп 

 

1 

25. Углеродистые инструментальные 
высококачественные стали маркируют: 

1.У7А 
2.Сталь 45 пс 

3.Ст.1 

 

1 

26. Какая из этих сталей относится к 

быстрорежущим? 

1.9ХС 

2.Р18 
3.55С2 

 

2 

27. Нагрев изделия до определенной 

температуры, выдержка при этой температуры 
и медленное охлаждение, это 

1.Закалка 

2.Нормализация 
3.Отжиг 

 

3 

28. Нагревание изделие до определенной 

температуры, выдержка и быстрое 

охлаждение с помощью охлаждающей среды, 
это 

1.Закалка 

2.Отжиг 

3.Нормализация 

 

1 

29. Неравномерное распределение химических 

элементов, составляющих сталь, по всему 

объему изделия, называется 

1.Нормализация 

2.Ликвация 

3.Обезуглероживание 

 

2 

30. Закалка и последующий отпуск, это 1.Термическая обработка 

2.Прокаливаемость 

3.Термическое улучшение 

 

3 

31. Нагревание стального изделия в среде легко 
отдающей углерод (древесный уголь), это 

1.Азотирование 
2.Цементация 

3.Алитирование 

 

2 

32. Одновременное насыщение поверхности 
стального изделия углеродом и азотом, это 

1.Цианирование 
2.Цементация 

3.Азотирование 

 

1 

33. Силумины -  это 1.Сплавы алюминия 

2.Сплавы магния 
3.Сплавы меди 

 

1 

34. Бронзы -  это 1.Сплавы алюминия 

2.Сплавы меди 

3.Сплавы магния 

 

2 

35. Латуни - это 1.Сплавы магния с 

алюминием 

2.Сплавы алюминия с 
кремнием 

3.Сплавы меди с цинком 

 

3 

36. Какая из бронз содержит 5% олова, 6% цинка, 

5% свинца и 84% меди? 

1.БрОЦС5-6-5 

2.БрОЦС5-5-6 
2.БрОЦФ5-6-5 

 

1 

37. Какая из латуней содержит 58% меди, 2% 

марганца, 2% свинца и 38% цинка? 

1.ЛМцС58-2 

2.ЛМцС58-2-2 

3.ЛМцС38-2-2 

 

2 

38. Слоистая пластмасса на основе 

фенолоформальдегидной смолы и листов 

бумаги это: 

1.Целлулоид 

2.Текстолит 

3.Гетинакс 

 

3 

39. Полипропилен, полистирол относят к: 1.Термопластичным 

пластмассам 

2.Термореактивным 

пластмассам 

1 

40. По способу получения связующего вещества 

пластмассы классифицируют: 

1.Термопластичные и 

термореактивные 

2.Полимеризационные и 
поликонденсационные 

3.Электроизоляционные и 

теплоизоляционные 

 

2 

 

 

 



 

 

ТЕСТ 

экзаменационный по предмету «Материаловедение» 
 

№ Вопрос Варианты ответов Ответ 

1. Явление, при котором вещества, состоящие 

из одного и того же элемента, имеют 
разные свойства, называется: 

1.Аллотропией 

2.Кристаллизацией 
3.Сплавом 

 

2. Вещество, в состав которого входят два или 

несколько компонентов, называется: 

1.Металлом 

2.Сплавом 

3.Кристаллической решеткой 

 

3. Вес одного кубического сантиметра 

металла в граммах, называется: 

1.Удельным весом 

2.Теплоемкостью 

3.Тепловое (термическое) 
расширение 

 

4. Способность металлов увеличивать свои 

размеры при нагревании, называется: 

1.Теплоемкостью 

2.Плавлением 

3 Тепловое (термическое) 
расширение 

 

5. Какого металла удельный вес больше? 1.Свинца 

2.Железа 

3.Олова 

 

6. Способность металлов противостоять 

разрушающему действию кислорода во 

время нагрева, называется: 

1.Кислотостойкостью 

2.Жаростойкостью 

3.Жаропрочностью 

 

7. Явление разрушения металлов под 
действием окружающей среды, называется: 

1.Жаростойкостью 
2.Жаропрочностью 

3.Коррозией 

 

8. Механические свойства металлов это: 1.Кислотостойкость и 
жаростойкость 

2.Жаропрочность и 

пластичность 

3.Теплоемкость и плавление 

 

9. Способность металлов не разрушаться под 

действием нагрузок, называется: 

1.Упругостью 

2.Прочностью 

3.Пластичностью 

 

10. Какой греческой буквой обозначается 
предел прочности? 

1.σ («сигма») 
2.ψ («пси») 

3.τ («тау») 

 

11. Способность металлов, не разрушаясь, 
изменять под действием внешних сил свою 

форму и сохранять измененную форму 

после прекращения действия сил, 

называется: 

1.Упругостью 
2.Пределом прочности 

3.Пластичностью 

 

12. Мерой пластичности служат две величины, 

какие? 

1.σ и τ  

2.ψ и δ 

3.φ и ρ 

 

13. Способность металлов сопротивляться 
вдавливанию в них какого либо тела, 

называется: 

1.Твердостью 
2.Пластичностью 

3.Упругостью 

 

14. Способность металлов не разрушаться под 
действием нагрузок в условиях высоких 

температур, называется: 

1.Жаростойкостью 
2.Плавлением 

3.Жаропрочностью 

 

15. В сером чугуне углерод находится в  1.В виде графита 

2.В виде цементита 
 

16. Для переработки на сталь идет: 1.Литейный чугун 

2.Передельный чугун 

3.Доменные ферросплавы 

 

17. Сталь более высокого качества получается: 1.В электропечах 
2.В доменных печах 

 



3.В мартеновских печах 

18. Сплав железа с углеродом, при содержании 

углерода менее 2%, называется: 

1.Чугун 

2.Сталь 

3.Латунь 

 

19. «Вредные» примеси в сталях, это: 1.Сера и фосфор 

2.Марганец и кремний 

3.Железо и углерод 

 

20. Конструкционные стали обыкновенного 
качества маркируют: 

1.Сталь 85 
2.Ст.7 

3.У8А 

 

21. Что обозначает цифра в этой марке стали 

Ст.4? 

1.Количество углерода 0,4% 

2.Номер стали 
 

22. Какая из этих сталей легированная? 1.У7А 

2.Сталь 45сп 

3.38ГН2Ю2 

 

23. Какая из этих сталей имеет 0,42% углерода, 
марганца менее 2%, кремния 2%, алюминия 

3%? 

1.42Мц2СЮ 
2.42МцС2Ю3 

3.42С2Ю3 

 

24. Какая из этих сталей полуспокойная? 1.Сталь 85пс 
2.Сталь 45сп 

3.Сталь 55кп 

 

25. Углеродистые инструментальные 

высококачественные стали маркируют: 

1.У7А 

2.Сталь 45 пс 
3.Ст.1 

 

26. Какая из этих сталей относится к 

быстрорежущим? 

1.9ХС 

2.Р18 

3.55С2 

 

27. Нагрев изделия до определенной 

температуры, выдержка при этой 

температуры и медленное охлаждение, это 

1.Закалка 

2.Нормализация 

3.Отжиг 

 

28. Нагревание изделие до определенной 

температуры, выдержка и быстрое 

охлаждение с помощью охлаждающей 

среды, это 

1.Закалка 

2.Отжиг 

3.Нормализация 

 

29. Неравномерное распределение химических 

элементов, составляющих сталь, по всему 

объему изделия, называется 

1.Нормализация 

2.Ликвация 

3.Обезуглероживание 

 

30. Закалка и последующий отпуск, это 1.Термическая обработка 
2.Прокаливаемость 

3.Термическое улучшение 

 

31. Нагревание стального изделия в среде 
легко отдающей углерод (древесный 

уголь), это 

1.Азотирование 
2.Цементация 

3.Алитирование 

 

32. Одновременное насыщение поверхности 

стального изделия углеродом и азотом, это 

1.Цианирование 

2.Цементация 
3.Азотирование 

 

33. Силумины -  это 1.Сплавы алюминия 

2.Сплавы магния 

3.Сплавы меди 

 

34. Бронзы -  это 1.Сплавы алюминия 

2.Сплавы меди 

3.Сплавы магния 

 

35. Латуни - это 1.Сплавы магния с 
алюминием 

2.Сплавы алюминия с 

кремнием 
3.Сплавы меди с цинком 

 

36. Какая из бронз содержит 5% олова, 6% 

цинка, 5% свинца и 84% меди? 

1.БрОЦС5-6-5 

2.БрОЦС5-5-6 

2.БрОЦФ5-6-5 

 



37. Какая из латуней содержит 58% меди, 2% 

марганца, 2% свинца и 38% цинка? 

1.ЛМцС58-2 

2.ЛМцС58-2-2 

3.ЛМцС38-2-2 

 

38. Слоистая пластмасса на основе 
фенолоформальдегидной смолы и листов 

бумаги это: 

1.Целлулоид 
2.Текстолит 

3.Гетинакс 

 

39. Полипропилен, полистирол относят к: 1.Термопластичным 

пластмассам 
2.Термореактивным 

пластмассам 

 

40. По способу получения связующего 
вещества пластмассы классифицируют: 

1.Термопластичные и 
термореактивные 

2.Полимеризационные и 

поликонденсационные 

3.Электроизоляционные и 
теплоизоляционные 

 

 

Критерии оценки: 

Критерием оценки является уровень усвоения обучающимся материала, предусмотренного 

программой дисциплины, что выражается количеством выполненных заданий на предложенные 

задачи. 

При выполнении:  

менее 60% - оценка 2 («неудовлетворительно») 

61-74%   – оценка 3 («удовлетворительно»); 

75-94%   – оценка 4 («хорошо»); 

95-100% – оценка 5 («отлично»). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Рабочая программа 

профессиональной подготовки (переподготовки) 

по профессии рабочего 15643 Оператор котельной 

 «Охрана труда» 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

уметь 

работать с учебно-технической, специальной литературой и нормативно-

правовыми актами о труде и по охране труда 

использовать средства коллективной и индивидуальной защиты в 

соответствии с характером выполняемой работы, профессиональной 

деятельности 

пользоваться первичными средствами пожаротушения; 

отличать знаки безопасности 

оказывать первую медицинскую помощь при поражении электрическим 

током 

знать 

основные понятия и определения охраны труда 

основные законодательные и нормативно-правовые акты РФ о труде и об 

охране труда; 

структуру контроля и управления охраны труда; 

виды инструктажей, ответственность за нарушение законодательства об 

охране труда; 

основные мероприятия по предупреждению травматизма 

способы защиты от воздействия опасных и вредных производственных 

факторов 

мероприятия, предупреждающие опасность поражения электрическим током 

общие требования безопасности котельных установок 

требования безопасности в газовом хозяйстве 

основные мероприятия по противопожарной защите и первичные средства 

пожаротушения 

 

 
2. Содержание учебной дисциплины. 

Наименование разделов, тем Кол-во  

часов 

Охрана труда в РФ 2 

Правила техники безопасности при обслуживании котельных установок. Правила 

Ростехнадзора России 

5 

Производственная санитария 2 

Противопожарные мероприятия 3 

Всего 12 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
2.1 Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Номер 

заняти

я 

Наименов

ание 

разделов 

тем 

Содержание обучения, наименование и  

тематика практических занятий 

Вид 

занятия 

Кол-во 

часов 

1 Охрана 

труда в РФ 

Конституция РФ о правах граждан на труд, охрану 

здоровья, отдых и образование. 

Трудовой кодекс РФ и организация работ по 

охране здоровья трудящихся, ликвидации 

профессиональных, инфекционных и простудных 

заболеваний, производственного травматизма. 

Основные статьи ТК РФ по вопросам охраны труда 

и здоровья трудящихся (рабочее время, время 

отдыха, отпуска, труд женщин и молодежи и др.). 

Порядок приема на работу и увольнения рабочих, 

разрешение трудовых споров. 

Коллективные договоры и местные соглашения по 

улучшению условий труда. Источники и порядок 

финансирования мероприятий по охране труда и 

технике безопасности на предприятии. 

теоретиче

ское 
1 

практичес

кое 
1 

2 

Правила 

техники 

безопаснос

ти при 

обслужива

нии 

котельных 

установок. 

Правила 

Ростехнадз

ора России 

Правила Ростехнадзора России 
Техника безопасности, ее роль и задачи. Значение 

Государственного, производственного и 

общественного надзора за соблюдением 

требований охраны труда, техники безопасности, 

их права и обязанности. 

Общее понятие о травматизме. Травматизм 

производственный и бытовой. Электротравматизм, 

его особенности. Регистрация, расследование и 

учет несчастных случаев. 

Требования Ростехнадзора к устройству и 

эксплуатации котельных установок, работающих 

на жидком и газообразном топливе, 

электроводонагревателей и трубопроводов горячей 

воды и пара. Типовая инструкция по безопасному 

ведению работ для персонала котельных. 

Основные виды и причины производственного 

травматизма при обслуживании котельных 

установок, меры по его предупреждению. 

Назначение и порядок проведения первичного и 

вводного инструктажей по технике безопасности, 

производственной санитарии и пожарной 

безопасности. 

Общие требования по технике безопасности к 

помещению котельной, его оборудованию, общему 

освещению и вентиляции. 

Правила техники безопасности при сливе из 

транспортных средств в емкости жидкого топлива, 

его хранении, подогреве и подаче к топочным 

устройствам. Требования техники безопасности к 

газовым сетям и устройствам. 

             Меры безопасности при розжиге топочных 

устройств (форсунок, горелок) для сжигания 

жидкого и газообразного топлива. Правила 

техники безопасности при работе котельной 

теоретиче

ское 
2 

практичес

кое 
3 



установки, продувке котла, поддержании режима 

горения топлива, а также при работе с контрольно-

измерительными приборами, запорно-

регулирующей арматурой и предохранительными 

устройствами. 

Меры безопасности плановой  остановки котла и 

при его переводе в горячий резерв. 

Средства и способы контроля загазованности 

помещения котельной, определение степени 

загазованности. Особые меры безопасности при 

устранении неполадок на газовых сетях и 

оборудовании. 

Правила техники безопасности при эксплуатации 

электрифицированного оборудования, устройств и 

электросетей. Основные меры защиты рабочих от 

поражения электрическим током. Заземление и 

зануление электрифицированного оборудования и 

инструмента. Ремонтное электроосвещение. 

Техника безопасности при ремонте котельной 

установки, демонтаже и монтаже её отдельных 

элементов и узлов. Безопасные способы и приемы 

ремонта и восстановления обмуровки и 

теплозащитных покрытий. Меты по технике 

безопасности при очистке топок, газоходов и 

дымоходов от золы и нагара, а также котлов и 

водонагревателей. 

Правила техники безопасности при выполнении 

слесарных работ. Требования техники 

безопасности при гидравлических испытаниях 

котлов, водонагревателей и трубопроводных 

систем. 

Ответственность рабочих и администрации за 

нарушение требований техники безопасности. 

Бригадная ответственность за обеспечение 

безопасных условий труда. 

3 

 

Производс

твенная 

санитария 

Роль и значение производственной санитарии. 

Основные сведения о гигиене труда. Личная 

гигиена. Режим труда, отдыха и питания. 

Вредные факторы производства и их влияние на 

организм, и трудоспособность рабочего. 

Профессиональные, простудные и инфекционные 

заболевания, меры по их предупреждению. 

Особенности воздействия рабочей среды на 

организм оператора: 

перегрев, ожоги, отравление газом и др.; меры по 

их предупреждению. Средства индивидуальной 

защиты органов дыхания, зрения. 

Требования к санитарному оборудованию 

котельной, общей вентиляции помещения и 

вентиляции рабочей зоны. 

Нормы выдачи и правила пользования 

спецодеждой и спецобувью. 

Оказание первой доврачебной помощи 

пострадавшим при 

несчастном случае (ожоге, отравлении газом и др.). 

Особенности оказания 

теоретиче

ский 
2 



первой помощи при поражении электрическим 

током. Индивидуальный 

пакет  первой помощи, правила пользования 

им.  Транспортировка пострадавших. 

Санитарно-гигиеническое и медицинское 

обслуживание работающих. Санитарно-бытовые 

помещения котельных, их состав и правила 

пользования. 

4 

Противопо

жарные 

мероприят

ия 

Основные причины взрывов и возникновения 

пожаров в котельных, работающих на жидком и 

газообразном топливе. 

Правила, инструкции и мероприятия по 

предупреждению и ликвидации взрывов и пожаров 

в котельных. Противопожарный режим на 

территории, в помещениях котельных, на мазутном 

хозяйстве. 

Правила пожарной безопасности при сливе с 

транспортных жидкого топлива в емкости-

хранилища, его хранении, подогреве и подаче к 

топкам котлов. Соблюдение пожарной 

безопасности при использовании газообразного 

топлива. 

Меры пожарной безопасности по предупреждению 

взрывов при розжиге и остановке топок, а также 

при проведении ремонтных работ котла. 

Противопожарные мероприятия при пользовании 

временными и переносными нагревательными и 

осветительными проборами и устройствами. 

Пожарные посты, охрана, приборы и средства 

сигнализации. Химические и подручные средства 

огнетушения, правила их хранения и 

использования. 

Правила поведения рабочих при пожаре, их 

участие в тушении пожара. Особенности тушения 

пожаров, возникших в результате воспламенения 

газа, жидкого топлива, неисправностей в 

электросистемах, при загорании полимерных 

материалов. Эвакуация людей и материальных 

ценностей  при пожаре. 

Проведение тренировочных занятий по планам 

ликвидации и локализации аварийных ситуаций. 

Ответственность рабочих за нарушение 

противопожарного режима. Права и обязанности 

Государственного пожарного надзора. 

теоретиче

ский 
2 

5 Дифзачет   
Теорети-

ческий 
1 

 

3. Условия реализации учебной дисциплины 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Для реализация программы учебной дисциплины имеется учебный  кабинет 

Оборудование учебного кабинета: 
- посадочных мест по количеству слушателей; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект наглядных пособий. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 



1. Шеламова Г.М. Деловая культура и психология общения. – М, 2007 

 

4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

Зачет 

Охрана труда на предприятии тесты с ответами, сборник 

Правильные ответы обозначены + 

1 Какого вида искусственного освещения нет: 

А) рабочее 

Б) дежурное 

В) аварийное 

+ Г) целевое 

2 К какой степени тяжести относится электрический удар если человек потерял сознание, но с 

сохранением дыхания: 

+ А) II 

Б) III 

В) IV 

Г) V 

4 Максимально допустимый груз для женщин при постоянном подъёме и перемещении в течении 

рабочей смены: 

А) 5 кг 

Б) 6 кг 

+ В) 7 кг 

Г) 8 кг 

5 Количество часов работы в неделю допустимое для несовершеннолетних от 16 до 18 лет: 

А) 24 ч 

Б) 28 ч 

В) 32 ч 

+ Г) 36 ч 

6 Кто не входит в комиссию по расследованию несчастных случаев на производстве: 

А) собственник 

+ Б) руководитель службы охраны труда 

В) представитель профсоюза 

Г) руководитель подразделения 

7 Для определения относительной влажности воздуха в помещении применяют: 

А) анемометр 

Б) термометр 

В) термограф 

+ Г) психрометр 

8 Какой единицей измеряют яркость: 

А) люкс 

+ Б) кандела 

В) люмен 

Г) нит 

9 Какой из вредных факторов обусловлен потерей координации движения, слабостью и 

затормаживанием сознания: 

А) дым 

Б) токсические продукты сгорания 

+ В) паника 

Г) недостаток кислорода 

тест.10 Какого разряда по степени опасности к воспламенению нет: 

+ А) безопасные 

Б) малоопасные 

В) сильно опасные 

Г) особо опасные 



11 Повреждение поверхности тела под воздействием электрической дуги или больших токов 

проходящих через тело человека: 

А) электрический знак 

+ Б) электрический ожог 

В) электроофтальмия 

Г) электрический удар 

12 Объём производственных помещений на одного работающего должен быть не менее: 

А) 5 м3 

Б) 10 м3 

+ В) 15 м3 

Г) 20 м3 

13 Периодичность проведения повторных инструктажей на обычных работах: 

А) 1 месяц 

Б) 3 месяца 

+ В) 6 месяцев 

Г) 12 месяцев 

14 Периодичность проведения повторных инструктажей на работах с повышенной опасностью: 

А) 1 месяц 

+ Б) 3 месяца 

В) 6 месяцев 

Г) 12 месяцев 

15 Какой единицей измеряют яркость: 

А) люкс 

+ Б) кандела 

В) люмен 

Г) нит 

16 Какой орган гос. управления обеспечивает разработку и реализацию комплексных мер по 

улучшению безопасности: 

А) Кабинет Министров Украины 

+ Б) Комитет по надзору за ОТ 

В) Министерства и др. органы исполнительной власти 

Г) Местная гос. администрация 

17 В каком случае по результатам расследования несчастного случая составляется акт по форме Н-1: 

А) во время совершения рабочим кражи 

Б) в следствии отравления алкоголем 

+ В) при выполнении своих служебных обязанностей 

Г) в случае естественной смерти 

18 В скольких экземплярах составляется по результатам расследования акт Н-1: 

+ А) 3 экземпляра 

Б) 4 экземпляра 

В) 5 экземпляров 

Г) 6 экземпляров 

19 Как классифицируются химические вещества вызывающие раковые заболевания: 

+ А) канцерогенные 

Б) мутагенные 

В) сенсибилизирующие 

Г) общетоксические 

20.тест Как классифицируются химические вещества действующие как аллергены: 

А) канцерогенные 

Б) мутагенные 

+ В) сенсибилизирующие 

Г) общетоксические 

21 Что из перечисленного ниже относиться к качественным показателям освещения: 

А) световой поток 

Б) сила света 

+ В) фон 



Г) освещённость 

22 Какой единицей измеряют освещённость: 

+ А) люкс 

Б) кандела 

В) люмен 

Г) нит 

23 Какой ответственности за нарушение законодательства об охране труда нет: 

А) дисциплинарной 

+ Б) общественной 

В) административной 

Г) материальной 

24 В соответствии с ДСТУ-2272-93 начало горения под действием источника зажигания это: 

А) вспышка 

+ Б) возгорание 

В) воспламенение 

Г) тление 

25 Что из ниже перечисленного вызывает у человека чувство страха, головокружение, снижает 

работоспособность и т.д.: 

+ А) ультразвук 

Б) шум 

В) электромагнитные поля 

Г) инфразвук 

26 Вид инструктажа, проводимый с работниками при ликвидации аварии: 

+ А) целевой 

Б) внеплановый 

В) первичный 

Г) вводный 

27 Вид инструктажа, проводимый с работниками на рабочем месте: 

А) повторный 

Б) вводный 

+ В) первичный 

Г) целевой 

28 Вид инструктажа, проводимый с работниками при принятии их на работу: 

А) первичный 

+ Б) вводный 

В) внеплановый 

Г) целевой 

29 Какова ПДК высоко опасных вредных веществ: 

А) менее 0,1 мг/м3 

+ Б) 0,1…1,0 мг/м3 

В) 1,1…10,0 мг/м3 

Г) более 10,0 мг/м3 

тест 30 Для измерения скорости движения воздуха используют прибор: 

+ А) анемометр 

Б) термометр 

В) термограф 

Г) психрометр 

31. О чем работник обязан немедленно известить своего руководителя? 

+ А) О любом несчастном случае или происшествии на рабочем месте 

    Б) О нарушении правил охраны труда другими работникам 

    В) О желании закончить рабочий день в самостоятельно выбранное время 

 

Тест по охране труда  с ответами 

1. Кем утверждаются правила внутреннего трудового распорядка предприятия? 

Общим собранием (конференцией) работников предприятия по представлению администрации. 

2. На кого возложена ответственность за состояние условий и охраны труда на предприятии? 



На руководителя предприятия. 

3. На кого возложена организационно-методическая работа по управлению охраной труда на 

предприятии? 

На службу охраны труда. 

4. Кто составляет список профессий и должностей, в соответствии с которым работники 

подразделения должны проходить медицинские осмотры? 

Руководитель подразделения с помощью инженера по охране труда. 

5. Кто должен проводить вводный инструктаж по охране труда с руководителем подразделения? 

Работник службы охраны труда. 

6. Кто несет ответственность за организацию своевременного и качественного обучения по охране 

труда в подразделении предприятия? 

Руководитель подразделения. 

7. На кого возложен контроль за своевременным проведением проверки знаний по охране труда 

руководителей и специалистов? 

На государственную инспекцию труда на воздушном транспорте. 

8. Кто должен проводить вводной инструктаж по охране труда со всеми вновь принимаемыми на 

работу? 

Инженер по охране труда. 

9. На кого возложен контроль за выполнением установленного порядка допуска к работам 

повышенной опасности на предприятии? 

На руководителя предприятия. 

10 тест. Кто должен составлять перечень профессий и должностей работников, освобожденных от 

первичного инструктажа на рабочем месте? 

Руководитель подразделения. 

11. Кто должен организовать постоянный контроль за выполнением установленного порядка допуска 

к работам повышенной опасности в подразделениях предприятия? 

Руководители подразделений. 

12. Кто должен возглавлять комиссию по проверке знаний по охране труда руководителей и 

специалистов на предприятии? 

Руководитель предприятия. 

13. Кто должен утверждать состав комиссии по проверке знаний по охране труда руководителей и 

специалистов? 

Руководитель предприятия. 

14. Кем должны быть утверждены перечни должностей руководителей и специалистов, подлежащих 

проверке знаний по охране труда? 

Руководителем предприятия. 

15. Кто должен отчитываться перед общим собранием трудового коллектива о выполнение 

коллективного договора? 

Обе стороны, подписавшие договор. 

16. Кто должен регистрировать утвержденные инструкции по охране труда? 

Работник службы охраны труда. 

17. Кто имеет право выдавать разрешение на пуск в работу грузоподъемной машины, не подлежащей 

регистрации в органах надзора? 

Инженерно-технический работник по надзору за безопасной эксплуатацией грузоподъемных машин. 

18. Какой вид инструктажа должен пройти работник при изменении технологии выполнения работ? 

Внеплановый. 

19. Какие инструкции по охране труда должны быть разработаны в под разделении? 

Как по профессиям, так и для отдельных видов работ. 

тест№ 20. Можно ли проводить первичный инструктаж на рабочем месте с группой работников? 

Можно, если работники работают на однотипном оборудовании. 

21. Можно ли рассматривать невыполнение требований инструкций по ох ране труда как нарушение 

трудовой дисциплины? 

Не только можно, но и нужно. 

22. Является ли основанием для внеочередной проверки знаний по охра не труда руководителя 

нарушение требований охраны труда подчиненным работником? 

Да. 



23. Может ли несчастный случай в подразделении явиться основанием для внеочередной проверки 

знаний по охране труда его руководителя? 

Может. 

24. Распространяется ли порядок прохождения обучения и проверки знаний по охране труда на 

акционерные общества, совместные, арендные и частные предприятия? 

Да. 

25. Должны ли проходить вводный инструктаж заместители руководителя предприятия? 

Да. 

26. Имеет ли право руководитель предприятия решать вопрос о соответствии занимаемой должности 

в отношении специалиста, не прошедшего проверку знаний по охране труда вторично? 

Имеет, если специалист не прошел проверку знаний из-за неудовлетворительной подготовки. 

27. Может ли быть проведена внеочередная проверка знаний руководите ля или специалиста по 

требованию государственного инспектора по охране труда? 

Может в любом случае. 

28. Какова должно быть периодичность проведения повторного инструктажа по безопасности труда? 

Не реже одного раза в полугодие. 

29. С какой периодичностью работники службы охраны труда должны про ходить повышение 

квалификации? 

Не реже одного раза в три года. 

№ 30 тест. Может ли быть допущен к выполнению работы повышенной опасности работник, 

прошедший обучение и аттестацию? 

Может, после первичного на рабочем месте инструктажа и стажировки. 

31. Нужно ли проводить повторные инструктажи по безопасности труда с работниками, 

освобожденными от первичного инструктажа? 

Нет, не нужно. 

32. Необходимо ли получить разрешение органов управления охраной тру да для проведения 

обучения руководителей и специалистов? 

Да. 

33. В каком случае с работниками должен проводиться внеплановый инструктаж по безопасности 

труда? 

Во всех приведенных выше случаях. 

34. Может ли быть председателем комиссии по проверке знаний по охра не труда руководителей 

заместитель руководителя предприятия? 

Может. 

35. Из какого минимального числа разделов должна состоять инструкция по охране труда ? 

Не менее пяти разделов. 

36. Как должен быть оформлен допуск к работе повышенной опасности? 

Протоколом комиссии предприятия с выдачей удостоверения о допуске к работе повышенной 

опасности. 

37. Какова роль службы охраны труда в проведении первичного инструктажа на рабочем месте. 

Оказывает методическую помощь в организации инструктажа. 

38. Имеет ли право предприятие проводить обучение по профессиям, к которым предъявляются 

повышенные требования безопасности труда? 

Имеет, если располагает базой для практического обучения. 

39. Нужно ли в инструкциях по охране труда излагать требования безопасности к 

производственному помещению? 

Нет, так как в инструкции должны содержаться требования к работнику. 

40 - тест. Разрешается ли индивидуальная подготовка работников по профессиям, связанным с 

обслуживанием объектов, подконтрольных госгор технадзору? 

Индивидуальная подготовка по этим профессиям не допускается. 

41. Какими должны быть объем и содержание внепланового инструктажа по безопасности труда ? 

Определяется в каждом конкретном случае. 

42. В каком случае необходимо проводить целевой инструктаж по безопасности труда? 

В случаях, указанных в пунктах 1 и 3. 

43. Является ли инструкция по охране труда нормативным актом? 

Инструкция по охране труда не относится к нормативным актам. 



44. Каким образом оцениваются результаты проверки знаний по охране труда руководителей и 

специалистов? 

По двух бальной (сдал, не сдал). 

45. Должны ли проходить внеплановый инструктаж по охране труда работающие на работах 

повышенной опасности при перерыве в работе 20 дней? 

Нет, не должны. 

46. Можно ли расценивать правила по охране труда как нормативные акты? 

Правила по охране труда относятся к нормативным актам. 

47. Где должен храниться протокол заседания комиссии по проверке знаний по охране труда 

специалистов предприятия? 

В службе охраны труда. 

48. Каким образом должны быть оформлены результаты периодической проверки знаний 

работников, занятых на работах повышенной опасности? 

Результаты оформляются протоколом и записью в удостоверении. 

49. С кем должен быть проведен первичный на рабочем месте инструктаж по безопасности труда? 

Со всеми работниками, перечисленными выше. 

тест - 50. Нужно ли в инструкцию по охране труда включать раздел "Общие требования 

безопасности" ? 

Да, нужно. 

51. Должен ли специалист со стажем работы по специальности 12 лет проходить проверку знаний по 

охране труда при поступлении на работу? 

Специалист, независимо от стажа, опыта работы и квалификации обязан пройти проверку знаний по 

охране труда. 

52. Кто может быть освобожден от проведения вводного инструктажа по охране труда? 

Никто. 

53. Может ли быть установлена ежегодная проверка знаний по охране труда для руководителей 

подразделений? 

Может, для руководителей, непосредственно связанных с производством работ повышенной 

опасности. 

54. Нужно ли проводить первичный инструктаж на рабочем месте со студентами и курсантами, 

прибывшими на практику? 

Да, нужно. 

55. Нужно ли ограничивать объем инструкции по охране труда при ее разработке? 

Объем должен быть минимальным, по достаточным для изложения требований безопасности. 

56. Кто не проходит первичный инструктаж на рабочем месте по безопасности труда? 

Лица, указанные в пунктах 1 и 2. 

57. Нужно ли регистрировать утвержденные инструкции по охране труда? 

Да, нужно. 

58. С какого момента инструкция по охране труда вводится в действие на предприятии ? 

С момента ее утверждения. 

59. Кем должны разрабатываться программы первичного инструктажа на рабочем месте по 

безопасности труда? 

Руководителями подразделений. 

тест_60. Где должен храниться первый экземпляр инструкции по охране труда после ее 

утверждения? 

У руководителя подразделения разработчика. 

61. У кого должен храниться второй экземпляр инструкции по охране труда после ее регистрации? 

В службе охраны труда. 

62. Должна ли быть проведена внеочередная проверка знаний по охране труда у специалиста, у 

которого был перерыв в работе более одного года? 

Должна, в любом случае. 

63. Как должен проводиться первичный инструктаж на рабочем месте? 

Индивидуально с каждым работником. 

64. В каком случае работник, занятый на работах с вредными условиями труда, должен проходить 

периодические медицинские осмотры? 

В любом случае 



65. К какому разряду производственных факторов по характеру воздействия на человека относится 

авиационный шум 

Авиационный шум может быть и вредным и опасным. 

66. К какой категории по степени опасности поражения человека электрическим током относятся 

помещения с токопроводящими полами (Металлическими, железобетонными и т. п.) ? 

К помещениям с повышенной опасностью. 

87. Какое из перечисленных действий запрещается выполнять во время заправки самолета 

топливом? 

Все перечисленные выше действия. 

68. От каких факторов зависит степень воздействия вредного вещества на организм человека? 

От концентрации, продолжительности воздействия и физико-химических свойств вещества. 

69. Сколько существует групп по электробезопасности для персонала, обслуживающего 

электроустановки? 

Пять групп. 

70. _тест В каком количестве экземпляров должен оформляться наряд-допуск на производство 

работ? 

В двух экземплярах. 

71. Какие ручные электрические светильники должны использоваться при работе в особо 

неблагоприятных условиях? 

Питающее напряжение не выше 12 В. 

72. Какие существуют ограничения по возрасту при работе с вредными и опасными условиями 

труда? 

Не моложе 18 лет (до 1 июля 1996 года). 

73. У кого должны находиться наряды-допуски на производство работ? 

У непосредственного исполнителя работ и выдающего наряд-допуск. 

74. В каких случаях следует применять валериановые капли, находящиеся в аптечке? 

Для успокоения нервной системы. 

75. В каком случае работа по наряду-допуску должна быть прекращена? 

Во всех случаях, указанных выше. 

76. При каком эквивалентном уровне звука рабочая зона должна быть обозначена знаком 

безопасности? 

Более 85 дБА. 

77. В каком случае можно работать электроинструментом на переносной лестнице, которая не имеет 

верхней площадки и ограждения? 

Ни в каком случае нельзя. 

78. Должны ли быть прекращены работы по наряду-допуску, если заменен руководитель бригады? 

Должны. 

79. Какая система освещения предпочтительнее при выполнении работ высокой точности? 

Комбинированное. 

тест - 80. Какие работы относятся к "Работам на высоте" ? 

Выполняемые на высоте более 1,3 метра. 

81. Могут ли продолжаться работы по наряду-допуску, если они не за кончены в течение 5 дней? 

Работы должны быть прекращены. 

82. На сколько классов по степени опасности подразделяются вредные вещества 

На четыре класса. 

83. Чем можно тушить электрооборудование при пожаре в случае невозможности снятия с него 

напряжения? 

Средствами, указанными в пунктах 3 и 4. 

84. Должен ли быть наряд-допуск оформлен вновь, если работы не завершены в течение 3-х дней? 

Нет, не должен. 

85. В каких случаях можно перевозить людей на транспортных средствах, не предназначенных для 

этого? 

Ни в каких нельзя. 

86. С какой периодичностью должно проверяться состояние электрозащитных средств, находящихся 

в подразделениях? 

Не реже 1 раза в шесть месяцев. 



87. Что необходимо сделать, если работы по наряду-допуску не завершены в течении 5-ти дней? 

Наряд-допуск оформить вновь. 

88. Можно ли поднимать грузы по приставным лестницам? 

Нельзя. 

89. В каких единицах измеряется кратность воздухообмена в помещении? 

В 1/ч. 

№ 90 тест. Должны ли быть прекращены работы по наряду-допуску, если изменился состав бригады? 

Работы должны быть прекращены. 

91. На каком минимальном расстоянии от радиатора отопления может быть установлен баллон со 

сжатым газом? 

1 метр. 

92. Относятся ли кислоты и щелочи к "спецжидкостям" ? 

Да, относятся. 

93. Что необходимо сделать с нарядом-допуском после завершения работ по нему? 

Наряд-допуск закрывают и передают лицу, выдавшему его. 

94. Какой газ содержится в баллоне, окрашенном в черный цвет с коричневой полосой и желтой 

надписью? 

Азот. 

95. В каких единицах измеряется освещенность рабочего места? 

В люксах. 

96. Какое ограничение является обязательным для допуска к выполнению работ повышенной 

опасности? 

Все перечисленные выше ограничения. 

97. В течении какого времени должны храниться закрытые наряды-допуски? 

В течение года с момента выдачи. 

98. С какой из перечисленных неисправностей разрешается эксплуатировать манометр до 

следующей проверки? 

С любой из перечисленных неисправностей эксплуатация манометра не разрешается. 

99. Какой по спектральному составу шум оказывает наиболее раздражающее воздействие на 

человека? 

Тональный. 

тест№ 100. Нужно ли оформлять наряд-допуск на выполнение работ по разделке и утилизации 

списанного воздушного судна? 

Да, нужно. 

101. Какой газ, находящийся в сжатом состоянии, способен взорваться при контакте с маслом? 

Кислород. 

102. Необходимо ли выдавать наряд-допуск на выполнение земляных работ в зоне расположения 

энергетических коммуникаций? 

Да, необходимо. 

103. В каких единицах измеряется допустимая энергетическая нагрузка при облучении работников 

электромагнитной энергией свч диапазона? 

2 мкВт ч / см 

104. В чем заключается первая доврачебная помощь при термическом ожоге? 

На обожженный участок кожи наложить стерильную повязку. 

105. Необходимо ли оформлять наряд-допуск на выполнение работ по де монтажу и ремонту 

грузоподъемных кранов? 

Да, необходимо. 

106. Каким способом можно снизить опасность облучения работников электромагнитной энергией 

радиодиапазона? 

Всеми перечисленными способами. 

107. Нужно ли выдавать наряд-допуск на выполнение ремонтных работ внутри водогрейных котлов? 

Да, нужно. 

108. В каком случае можно управлять электрокаром без удостоверения, дающего на это право? 

Ни в каком случае нельзя. 

109. В чем заключается оказание первой доврачебной помощи при обмораживании? 



Поместить пострадавшего в теплое помещение, теплую ванну с температурой воды 20 градусов 

цельсия. 

тест 110. Относится ли водитель автомобиля к профессии повышенной опасности? 

Да, относится. 

111. В каких случаях можно перевозить людей на платформе электрокара? 

Ни в каких нельзя. 

112. Относится ли грузчик к профессиям, к которым предъявляются повышенные требования по 

безопасности труда? 

Да, относится. 

113. Что входит в состав санитарно-бытовых помещений? 

Все перечисленные выше помещения. 

114. Относится ли стропальщик к профессиям повышенной опасности? 

Да, относится. 

115. В каком случае рабочее место считается неаттестованым? 

Если хотя бы один из показателей по параметрам не достигает нормативных значений. 

116. Каково назначение молниезащиты? 

Все перечисленное выше. 

117. Относится ли профессия электромонтера к профессиям повышенной опасности? 

Да, относится. 

118. Какие части электрооборудования должны быть заземлены? 

Все части, перечисленные выше. 

119. На каком максимальном расстоянии от рабочих мест в производственных зданиях должны 

располагаться санитарно-бытовые помещения? 

Не более 75 метров. 

120 тест. Что должно быть определено в наряде-допуске на производство работ? 

Все перечисленное выше. 

121. Нужно ли заземлять электроустановку напряжением 110 В постоянно го тока? 

Нужно, в помещениях с повышенной электрической опасностью и особо опасных помещениях. 

122. В каких электроустановках для защиты от поражения электрическим током применяется 

зануление? 

В электроустановках напряжением до 1000 В с глухозаземленной нейтралью. 

123. В течение какого срока должен храниться журнал учета выдачи нарядов-допусков? 

В течение 3-х лет. 

124. Относится ли слесарь по ремонту автомобилей к профессии повышен ной опасности? 

Да, относится. 

125. Какие электрические переносные светильники должны применяться при работе в помещениях с 

повышенной электрической опасностью? 

Напряжением не выше 42 В. 

126. Могут ли работники пользоваться спецодеждой, спецобувью и другими СИЗ после окончания 

рабочего дня? 

Нет, не могут. 

127. Кто является ответственным за безопасность работ, выполняемых по наряду-допуску? 

Все лица, перечисленные выше. 

128. Обязана ли администрация заменить работнику спецодежду, если она износилась до окончания 

срока носки? 

Да, обязана, если это вызвано причинами, не зависящими от работника. 

129. Что следует проверить перед началом работы ручным электроинструментом? 

Выполнить все указанные действия. 

тест - 130. При каком эквивалентном уровне звука работникам должны выдаваться СИЗ органов 

слуха? 

Выше 80 дБА. 

131. Нужно ли утверждать приказом руководителя предприятия список лиц, имеющих право 

выдавать наряд-допуск? 

Да, нужно. 

132. Допускается ли работать без установленной спецодежды? 

Не допускается. 



133. От чего зависит нормируемая освещенность рабочего места? 

От характера зрительной работы, контраста объекта различения с фоном, характеристики фона и 

системы освещения. 

134. На каком расстоянии от работающего авиационного двигателя нахождение людей является 

опасным? 

До 10 м перед воздухозаборником и до 50 м в зоне истечения газовой струи. 

135. Кто устанавливает необходимость проведения работ по наряду-допуску и их объем? 

Выдающий наряд-допуск. 

136. Какая зона перед носовой частью самолет является опасной при работе бортовой 

радиолокационной системы? 

До 20 метров. 

137. Какие действия запрещены при работе ручным электроинструментом? 

Все перечисленные выше действия. 

138. Кто должен определять место, содержание, время производства работ по наряду-допуску и меры 

по обеспечению безопасности? 

Выдающий наряд-допуск. 

139. От чего зависит раздражающее воздействие шума на человека? 

От уровня шума, спектрального состава и продолжительности воздействия. 

140 - тест. На каком безопасном расстоянии следует обходить вертолет с работающими 

двигателями? 

Не ближе 50 метров. 

141. Что обязан выполнить допускающий к работе по наряду-допуску пе ред началом работы ? 

Работы, изложенные в пунктах 1-3. 

142. От чего зависит величина нормируемых (допустимых) значений шума? 

От характеристики рабочего места, спектрального состава и времени воздействия шума. 

143. На каких средствах передвижения не разрешается ездить по территории аэродрома в качестве 

пассажира? 

На всех перечисленных выше средствах. 

144. Какая минимальная численность бригады должна быть при работе по наряду-допуску? 

Не менее чем 2 человека. 

145. В каком случае запрещается находиться в кузове грузового автомобиля? 

Во всех перечисленных выше случаях. 

146. В каком случае разрешается установка и работа стрелового крана на расстоянии 20 м от линии 

электропередачи? 

При наличии наряда-допуска. 

147. На какой максимальный срок может быть выдан наряд-допуск на производство работ? 

Не более чем на 5 дней. 

148. Как исчисляется срок носки спецодежды? 

Со дня выдачи ее работнику в календарном исчислении. 

149. От чего зависит класс опасности вредного вещества? 

От предельно допустимой концентрации в воздухе рабочей зоны. 

тест№ 150. Какая максимальная нагрузка разрешается мужчинам при перемещении тяжести в 

одиночку на расстояние до 25 метров? 

До 30 кг. 

151. Каким способом следует оказывать первую доврачебную помощь при химическом ожоге 

кислотой? 

Промыть холодной водой и наложить повязку, пропитанную раствором питьевой соды. 

152. Подлежит ли расследованию и учету несчастный случай, происшедший с работающими по 

договору подряда? 

Да. 

153. Кого запрещается привлекать к работам с вредными или опасными условиями труда? 

Только лиц, перечисленных в пунктах 2,3 и 4. 

154. Нужно ли приказ о приеме работника на работу объявлять ему под расписку? 

Нужно. 

155. Подлежат ли расследованию и учету травмы, полученные в результате нанесения телесных 

повреждений другим лицом? 



Да, подлежат. 

156. Какие виды ответственности могут быть применены к работодателям и должностным лицам, 

виновным в нарушении законодательных актов об охране труда? 

Административная, дисциплинарная или уголовная. 

157. Какие действия обязан выполнить руководитель подразделения при несчастном случае? 

Действия, указанные в пунктах 1 3. 

158. К каким видам ответственности могут быть привлечены работники предприятия за нарушение 

требований охраны труда? 

К дисциплинарной, материальной или уголовной. 

159. В течении какого времени руководитель предприятия должен сообщить о смертельном 

несчастном случае в прокуратуру? 

В течение суток. 

160_тест. Имеет ли право государственная инспекция по охране труда приостановить или закрыть 

предприятие? 

Может, если производственная деятельность предприятия связана с опасностью для жизни и 

здоровья работников. 

161. Имеет ли право администрация предприятия устанавливать дополни тельные по сравнению с 

законодательством трудовые и социально-бытовые льготы? 

Имеет, за счет собственных средств. 

162. С какого возраста допускается прием на работу молодежи? 

С 16 лет, а в исключительных случаях, по согласованию с профсоюзным комитетом, с 15 лет. 

163. При каком числе пострадавших несчастный случай рассматривается как групповой? 

Два и более пострадавших. 

164. Имеет ли право администрация предприятия требовать от работника выполнения работы, не 

обусловленной трудовым договором? 

Имеет, в случае производственной необходимости на срок до одного месяца. 

165. Нужно ли сообщать в госгортехнадзор о несчастном случае, происшедшем при эксплуатации 

грузоподъемного крана? 

Только в случаях, указанных в пунктах 1 и 2. 

166. Можно ли уволить работника за однократное появление на работе в нетрезвом состоянии? 

Можно. 

167. Каким образом должна компенсироваться сверхурочная работа? 

Повышенной оплатой труда. 

168. Входит ли в состав комиссии по расследованию несчастного случая руководитель, 

непосредственно отвечающий за безопасность труда? 

Не входит и в расследовании не участвует. 

169. Какая продолжительность рабочего времени считается нормальной для взрослых работников? 

Не более 40 часов в неделю. 

тест_170. Может ли быть возложена материальная ответственность на должностное лицо, виновное в 

незаконном увольнении работника? 

Суд может возложить обязанность возместить материальный ущерб предприятию в связи с оплатой 

за время вынужденного прогула. 

171. На какой максимальный срок может быть продлен больничный лист в случае утраты 

трудоспособности (из-за травмы) более 30 дней? 

Не более 12-ти месяцев. 

172. С какого дня выдается листок нетрудоспособности работнику, обратившемуся за медицинской 

помощью в конце рабочего дня? 

Со следующего дня, при согласии работника. 

173. Можно ли привлекать к работе в ночное время несовершеннолетних работников? 

Нельзя. 

174. Делается ли отметка в листке нетрудоспособности, если травма явилась следствием 

алкогольного опьянения? 

Да. 

175. С какого дня выдается листок нетрудоспособности, если она наступила в период отпуска без 

сохранения содержания? 

Со дня окончания отпуска в случае продолжающейся нетрудоспособности. 



176. Уменьшается ли продолжительность ежегодного отпуска работникам, для которых установлена 

неполная рабочая неделя? 

Не уменьшается. 

177. Могут ли коллективный договор или соглашение ухудшать по сравнению с законодательством 

положение работников? 

Не могут, поскольку в этом случае коллективный договор или соглашение являются 

недействительными. 

178. Должен ли расследоваться несчастный случай, о котором пострадавший несвоевременно 

сообщил работодателю? 

Да, должен. 

179. Можно ли назначить работника на работу в течение двух смен под ряд? 

Нельзя. 

тест - 180. С какого дня выдается листок нетрудоспособности, если она насту пила во время 

ежегодного очередного отпуска? 

Со дня обращения за медицинской помощью. 

181. Можно ли привлекать к сверхурочным работам женщин, имеющих детей в возрасте от 3 до 14 

лет? 

Можно, с их согласия. 

182. Выдается ли листок нетрудоспособности по уходу в период очередного отпуска? 

Нет. 

183. В каких случаях разрешаются сверхурочные работы? 

В исключительных случаях, оговоренных законодательством. 

184. Сколько выдается листков нетрудоспособности по уходу при одновременном заболевании двух 

детей? 

Один. 

185. Какая продолжительность перерыва для отдыха и питания установлена законодательством? 

Не более 2 часов. 

186. Может ли быть заключен коллективный договор в структурном подразделении предприятия? 

Да, если подразделение наделено правами юридического лица. 

187. Нужно ли составлять акт формы Н-1 при несчастном случае со смертельным исходом? 

Да, нужно. 

188. В какой срок до увольнения работник обязан предупредить администрацию предприятия о 

расторжении трудового договора? 

За две недели. 

189. Сколько должно быть оформлено экземпляров акта формы Н-1 ? 

Два экземпляра. 

190 - тест. Какое количество актов формы Н-1 должно составляться при групповом несчастном 

случае? 

Акт должен составляться на каждого пострадавшего отдельно. 

191. Какой срок установлен для обращения в народный суд администрации по вопросам взыскания с 

работника материального ущерба? 

Один год со дня обнаружения причиненного работником ущерба. 

192. Могут ли быть оштрафованы лица, виновные в нарушении и невыполнении обязательств по 

коллективному договору? 

Могут, в судебном порядке. 

193. Какой установлен срок хранения актов формы Н-1 ? 

не менее 45 лет. 

194. В каком случае сверхурочная работа компенсируется отгулом? 

Компенсация сверхурочных работ отгулом не допускается. 

195. В течение какого времени материалы расследования несчастного случая со смертельным 

исходом должны быть направлены в прокуратуру? 

В течение 3-х дней после их оформления. 

196. В какой срок администрация предприятия обязана известить работников об изменении условий 

оплаты труда? 

Не позднее, чем за два месяца до перехода на новые условия. 

 



 

Тесты по теме Пожарная безопасность 

1. Температура в помещении? 

+ 1) в холодный период — 22–24 °С; в теплый период — 20–25 °С. 

2) в холодный период — 24–26 °С; в теплый период — 22–26 °С. 

3) в холодный период — 26–28 °С; в теплый период — 24–27°С 

2. Рабочая зона — это… 

+ 1) Пространство до 2м над уровнем площадки, где находится рабочее место. 

2) Пространство до 5м над уровнем площадки, где находится рабочее место. 

3) Пространство до 10м над уровнем площадки, где находится рабочее место. 

3. Для какой категории при 8-ми часовой работе нужно отдыхать каждые 2 часа по 15 минут. 

+ 1) Для первой категории. 

2) Для второй категории. 

3) Для третей категории. 

Тест  4. Обеспечивает работнику физиологически удобную позу и позволяет изменять ее в 

течение рабочего времени. 

1) Рабочий стол. 

+2) Рабочий стул. 

3) Рабочий пол. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Рабочая программа 

профессиональной подготовки (переподготовки) 

по профессии рабочего 15643 Оператор котельной 

ПМ.01 Технология обслуживания котельных агрегатов 

 
1.Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения программы: 

 

Трудовая функция: А/01.3 Осмотр и подготовка котельного агрегата к работе 

Трудовые действия Проверка наличия и исправности рабочего инструмента, средств 

индивидуальной защиты и сигнализации 

Наружный осмотр котельного агрегата, арматуры, гарнитуры 

Проверка наличия и уровня воды в котельном агрегате, трубопроводах 

пара и горячей воды, отопительных системах с помощью необходимых 

приборов и устройств 

Проверка отсутствия заглушек между фланцами на линии входа и выхода 

воды из котельного агрегата 

Проверка наличия и работы манометров на котле и в системе, а также 

наличия масла в гильзах термометров 

Проверка плотности и легкости открывания и закрывания вентилей, 

спускных крапов, исправности питательных насосов 

Проверка исправности и состояния системы автоматики и регулирования 

Проверка наличия, исправности и состояния противопожарного 

инвентаря 

Осмотр состояния и положения кранов и задвижек на газопроводе 

Проверка отсутствия утечек газа и жидкого топлива 

Проверка исправности, состояния и работы вентиляторов, взрывных 

предохранительных клапанов 

Проверка герметичности арматуры и трубопроводов, подводящих газ 

Вентилирование топки и газоходов работающих на газе котлов в 

соответствии с требованиями руководства (инструкции) по эксплуатации 

котла, закрытие регулирующих заслонок на воздуховодах 

Управление приборами подачи топлива и электрической энергии 

Продувание газопровода через продувочную линию в соответствии с 

требованиями руководства (инструкции) по эксплуатации котла и 

закрытие крана 

Проверка давления газа на его вводе и воздуха перед горелками в 

соответствии с требованиями руководства (инструкции) по эксплуатации 

котла 

Подогревание топлива до установленной температуры перед растопкой 

котла, работающего на мазуте 

Проверка наличия и комплектности аптечки первой помощи 

Документальное оформление результатов осмотра 

Необходимые 

умения 

Производить осмотр и проверку исправности и работоспособности 

оборудования котла 

Применять методы безопасного производства работ при осмотре и 

проверках 

Использовать в работе нормативную и техническую документацию 

Выявлять неисправности, препятствующие пуску котла в работу и 

создающие угрозу аварии и причинения вреда людям и имуществу 

Пользоваться первичными средствами пожаротушения 

Пользоваться средствами связи 

Документально оформлять результаты своих действий 

Необходимые 

знания 

Устройство, конструктивные особенности и назначение обслуживаемого 

оборудования, средств автоматики и сигнализации 



Требования правил устройства и безопасной эксплуатации паровых и 

водогрейных котлов, инструкции по эксплуатации паровых котлов 

Требование правил безопасной эксплуатации газового оборудования 

Действие на человека опасных и вредных факторов, возникающих во 

время работы паровых и водогрейных котлов 

Требования производственной санитарии, электробезопасности, 

пожарной безопасности 

Место расположения средств пожаротушения и свои обязанности в 

случае возникновения загорания (пожара) 

Назначение и порядок применения средств индивидуальной защиты 

Требования правил технической эксплуатации электрических и тепловых 

станций и сетей 

Технические характеристики обслуживаемого оборудования котельной 

Требования к технологическому процессу выработки теплоэнергии и 

теплоснабжения потребителей 

Электрические и технологические схемы котельной 

Схемы теплопроводов и водопроводов 

Принципиальные схемы и принципы работы релейных защит, 

автоматических и регулирующих устройств, контрольно-измерительных 

приборов, средств сигнализации и связи 

Алгоритм функционирования обслуживаемого оборудования, средств 

автоматики и сигнализации, предусмотренный технической 

документацией изготовителя 

Инструкции по техническому обслуживанию котлов и оборудования, 

средств автоматики и сигнализации 

Методы и способы устранения неисправностей обслуживаемого 

оборудования, средств автоматики и сигнализации 

Инструкция по охране труда 

Производственная инструкция 

 

Трудовая функция: А/02.3 Пуск котельного агрегата в работу 

Трудовые действия Проверка исправности топки и газоходов, запорных и регулирующих 

устройств 

Проверка исправности контрольно-измерительных приборов, арматуры, 

питательных устройств, дымососов и вентиляторов 

Заполнение котла водой путем запуска питательных и циркуляционных 

насосов 

Проверка температуры воды в котле 

Проверка отсутствия технологических заглушек на питательных линиях, 

продувочных линиях 

Проверка отсутствия в топке людей и посторонних предметов 

Пуск котлов на газовом топливе без автоматики в соответствии с 

требованиями и порядком, установленными в инструкции (руководстве) 

по эксплуатации котлоагрегата 

Пуск тепловых установок с автоматическим управлением при помощи 

пульта автоматического управления в порядке, установленном 

инструкцией по эксплуатации котлоагрегата 

Пуск котлов на жидком топливе без автоматики в соответствии с 

требованиями и порядком, установленными в инструкции (руководстве) 

по эксплуатации котлоагрегата 

Управление режимом работы котла, режимом подачи топлива и воздуха, 

установление режима работы котлоагрегата, предусмотренного 

требованиями инструкции (руководства) по эксплуатации 

Документальное оформление результатов своих действий 

Необходимые Применять методы безопасного производства работ при осмотре и пуске 



умения котла и оборудования в работу 

Выявлять неисправности, препятствующие пуску котла в работу и 

создающие угрозу аварии и причинения вреда людям и имуществу 

Использовать в работе нормативную и техническую документацию 

Пользоваться первичными средствами пожаротушения 

Пользоваться средствами связи 

Документально оформлять результаты своих действий 

Необходимые 

знания 

Устройство, конструктивные особенности и назначение узлов и 

механизмов обслуживаемого оборудования, контрольно-измерительных 

приборов и средств автоматики 

Алгоритм функционирования котла и обслуживаемого оборудования, 

средств автоматики и сигнализации, предусмотренный технической 

документацией изготовителя 

Инструкции по техническому обслуживанию оборудования, средств 

автоматики и сигнализации 

Методы и способы устранения неисправностей обслуживаемого 

оборудования, средств автоматики и сигнализации 

Технические характеристики обслуживаемого оборудования котельной 

Принципиальные схемы и принципы работы релейных защит, 

автоматических и регулирующих устройств, контрольно-измерительных 

приборов, средств сигнализации и связи 

Требования правил устройства и безопасной эксплуатации паровых и 

водогрейных котлов, инструкции по эксплуатации паровых котлов 

Электрические и технологические схемы котельной 

Место расположения средств пожаротушения и свои обязанности на 

случай возникновения загорания (пожара) 

Инструкция по охране труда 

Производственная инструкция 

 

Трудовая функция: А/03.3 Контроль и управление работой котельного агрегата 

Трудовые действия Контроль исправного состояния котла (котлов) и всего оборудования 

котельной, соблюдение установленного режим работы котла 

Выявление и фиксирование в сменном (вахтенном) журнале 

неисправностей в работе котлоагрегата, обслуживаемого оборудования, 

средств автоматики и сигнализации 

Принятие мер к устранению неисправностей в работе котлоагрегата, 

обслуживаемого оборудования, средств автоматики и сигнализации 

Контроль уровня воды и давления пара в котле, поддержание 

установленных режимов и параметров работы котлоагрегата, 

поддержание температуры воды водогрейном котле и системе в заданных 

пределах  

Проверка исправности и осмотр устройств и приборов автоматического 

управления и безопасности котла в порядке, установленном 

руководством по эксплуатации 

Проверка водоуказательной арматуры, манометров и предохранительных 

клапанов в сроки, установленные инструкцией по эксплуатации 

Проверка давлением работоспособности предохранительных клапанов в 

порядке, установленном руководством по эксплуатации 

Продувка парового котла в порядке, установленном руководством по 

эксплуатации 

Обеспечение равномерного горения топлива на всей площади 

колосниковой решетки в котле на твердом топливе 

Обеспечение равномерной подачи топлива в котел на твердом топливе 

Обеспечение тяги воздуха, необходимой для равномерного горения 

топлива в котле на твердом топливе 



Чистка топки от шлака в установленном порядке 

Наблюдение за работой сетевых и циркулярных насосов, насосов РВС 

Контроль давления газа, температуры наружного воздуха и воды в котле 

при эксплуатации котла на газовом топливе 

Обеспечение температурного режима работы электрического котла 

Контроль температуры воды на выходе 

Контроль наполнения системы и аккумуляторных баков водой 

Обеспечение поддержания установленного режима работы котла на 

газовом топливе, подачи и горения газового топлива, необходимых для 

горения тяги и расхода воздуха 

Контроль и управление работой форсунок при эксплуатации котла на 

жидком топливе 

Управление работой котла, равномерностью подачи топлива и воздуха в 

топку котла 

Документальное оформление результатов своих действий 

Необходимые 

умения 

Управлять работой котла, автоматики и другого оборудования 

Применять методы безопасного производства работ при осмотре и 

проверках 

Использовать в работе нормативную и техническую документацию 

Выявлять неисправности, препятствующие нормальной работе котла и 

обслуживаемого оборудования, создающие угрозу аварии и причинения 

вреда людям и имуществу 

Пользоваться первичными средствами пожаротушения 

Пользоваться средствами связи 

Документально оформлять результаты своих действий 

Необходимые 

знания 

Устройство, конструктивные особенности и назначение обслуживаемого 

оборудования, средств автоматики и сигнализации 

Требования правил устройства и безопасной эксплуатации паровых и 

водогрейных котлов, инструкции по эксплуатации паровых котлов 

Требования правил безопасной эксплуатации газового оборудования 

Действие на человека опасных и вредных факторов, возникающих во 

время работы паровых котлов и водогрейного оборудования 

Требования норм и правил производственной санитарии, 

электробезопасности, пожарной безопасности 

Место расположения средств пожаротушения и обязанности в случае 

возникновения загорания (пожара) 

Назначение и порядок применения средств индивидуальной защиты 

Требования правил технической эксплуатации электрических и тепловых 

станций и сетей 

Технические характеристики обслуживаемого оборудования котельной 

Требования к технологическому процессу выработки теплоэнергии и 

теплоснабжения потребителей 

Электрические и технологические схемы котельной 

Схемы теплопроводов и водопроводов 

Принципиальные схемы и принципы работы релейных защит, 

автоматических и регулирующих устройств, контрольно-измерительных 

приборов, средств сигнализации и связи 

Алгоритм функционирования обслуживаемого оборудования, средств 

автоматики и сигнализации, предусмотренный технической 

документацией изготовителя 

Инструкции по техническому обслуживанию котлов и эксплуатируемого 

оборудования, средств автоматики и сигнализации 

Методы и способы устранения неисправностей обслуживаемого 

оборудования, средств автоматики и сигнализации 

Инструкция по охране труда 



Производственная инструкция 

 
Трудовая функция: А/04.3 Остановка и прекращение работы котельного агрегата 

Трудовые действия Останавливать работу котла в порядке, установленном требованиями 

инструкции (руководства) по эксплуатации котлоагрегата 

Останавливать работу котла по указанию руководства в соответствии с 

порядком, установленным инструкцией по эксплуатации 

Останавливать работу котла в аварийном режиме при обнаружении 

неисправностей обслуживаемого оборудования, устройств безопасности, 

средств автоматики и сигнализации, прекращении действия 

циркуляционных насосов, выходе из строя водоуказательных приборов, 

понижении разрежения в котле, обнаружении в основных элементах котла 

трещин, выпучин, пропусков в сварных швах 

Останавливать работу котла в аварийном режиме при возникновении 

пожара 

Останавливать работу котла в аварийном режиме при прекращении 

подачи электроэнергии 

Останавливать работу котла в аварийном режиме при повышении 

давления пара сверх допустимого 

Останавливать работу циркулирующего насоса 

Производить вентилирование топки и газопроводов 

Управлять закрытием задвижек на входе воды и выходе из котла 

Информировать руководство об остановке и причине аварийной 

остановки котла 

Документальное оформление результатов остановки котла 

Необходимые 

умения 

Управлять работой котла в аварийном режиме 

Применять методы безопасного производства работ при управлении 

работой и остановке котла 

Использовать в работе нормативную и техническую документацию 

Выявлять неисправности, препятствующие нормальной работе котла и 

создающие угрозу аварии и причинения вреда людям и имуществу 

Пользоваться первичными средствами пожаротушения 

Пользоваться средствами связи 

Документально оформлять результаты своих действий 

Необходимые 

знания 

Устройство, конструктивные особенности и назначение обслуживаемого 

оборудования, средств автоматики и сигнализации 

Требования правил устройства и безопасной эксплуатации паровых и 

водогрейных котлов, инструкции по эксплуатации паровых котлов 

Требования правил безопасной эксплуатации газового оборудования 

Действие на человека опасных и вредных факторов, возникающих во 

время работы водогрейного оборудования и паровых котлов 

Требования норм и правил производственной санитарии, 

электробезопасности, пожарной безопасности 

Место расположения средств пожаротушения и свои обязанности в случае 

возникновения загорания (пожара) 

Назначение и порядок применения средств индивидуальной защиты 

Требования правил технической эксплуатации электрических и тепловых 

станций и сетей 

Технические характеристики обслуживаемого оборудования котельной 

Требования к технологическому процессу выработки теплоэнергии и 

теплоснабжения потребителей 

Электрические и технологические схемы котельной 

Схемы теплопроводов и водопроводов 

Принципиальные схемы и принципы работы релейных защит, 

автоматических и регулирующих устройств, контрольно-измерительных 



приборов, средств сигнализации и связи 

Алгоритм функционирования обслуживаемого оборудования, средств 

автоматики и сигнализации, предусмотренный технической 

документацией изготовителя 

Инструкции по техническому обслуживанию котлов и эксплуатируемого 

оборудования, средств автоматики и сигнализации 

Методы и способы устранения неисправностей обслуживаемого 

оборудования, средств автоматики и сигнализации 

Инструкция по охране труда 

Производственная инструкция 

 

 
2. Содержание профессионального модуля  ПМ. 01 Технология обслуживания 

оборудования котельных агрегатов 

 2.1 Тематический план профессионального модуля 
индекс Наименование 

профессиональных 

модулей, МДК, практик 

Общая 

трудоемкость, 

час. 

Аудиторные 

занятия, час 

Практическ

ие занятия, 

час 

Трудовые 

функции 

Форма 

контроля 

МДК. 01. 

01 

Осмотр и подготовка 

котельного агрегата к 
работе  

16 16 - 
А/01.3 

ДЗ 

МДК. 01. 

02 

Пуск котельного 

агрегата в работу 

10 10 - А02.3 ДЗ 

МДК. 01. 

03 

Контроль и 
управление работой 

котельного агрегата 

8 8 - 
А/03.3 

ДЗ 

МДК. 01. 

04 

Остановка и 

прекращение работы 
котельного агрегата 

8 6 2 
А04.3 

ДЗ 

 Всего 42 40 2   

 

 

Содержание обучения по профессиональному модулю 

ПМ.01 Технология обслуживания оборудования котельных  агрегатов 

 

Номер 

заняти

я 

Наименование 

разделов, тем 

Содержание обучения, наименование и  

тематика практических занятий 

Вид 

занятия 

Кол-во 

часов 

МДК.01.01 Осмотр и подготовка котельного агрегата к работе 

1 

Тема 1.Введение Общие сведения о профессии. Значение и 

перспективы. 

Ознакомление с квалификационной 

характеристикой, программами 

теоретического и производственного 

обучения и правилами допуска к выполнению 

работ в качестве оператора котельной 

теоретич

еское 

2 

2 

Тема 2. Устройство 

котлов 

Классификация котельных установок по 

назначению, виду теплоносителя, тепловой 

мощности, параметрам. 

Основные элементы котла: топка, 

поверхность нагрева, газоходы, обмуровка, 

каркас. 

Типы паровых котлов. Классификация 

паровых котлов по конструкции. 

Топки для сжигания газа. Классификация 

горелочных устройств. Вспомогательные 

теоретич

еское 

5 



поверхности нагрева. 

Водогрейные котлы. Устройство, 

особенности конструкции, параметры. 

Циркуляция воды в котле. 

Арматура, гарнитура паровых котлов. 

Устройство и назначение гарнитуры. 

Взрывные предохранительные клапаны. 

Требования Правил Ростехнадзора к 

устройству и установке клапанов. 

3 

Тема 3. Устройство 

вспомогательных 

поверхностей нагрева 

Вспомогательные поверхности нагрева. 

Каркас и обмуровка котла. 

Устройство и назначение экономайзеров. 

Способы подключения к котлам по воде и 

дымовым газам 

Воздухонагреватели и пароперегреватели. 

Устройство, назначение и способы 

подключения к котлам. 

теоретич

еское 

3 

4 

Тема 4. Устройства 

сепарации 

Устройства периодической и непрерывной 

продувки паровых котлов.  

Обдувочные устройства паровых котлов. 

Устройства для удаления сажи для 

водогрейных котлов. 

 

теоретич

еское 

2 

5 

Тема 5. Арматура 

паровых и 

водогрейных котлов 

Арматура паровых и водогрейных котлов. 

Места установки, устройство, порядок 

проверки исправности.  

Требования Правил к конструкции паровых и 

водогрейных котлов, их арматуре. 

теоретич

еское 
3 

6 
Дифференцированный 

зачет 
 

теоретич

еское 
1 

МДК 01.02 Пуск котельного агрегата в работу 

7 

Тема 1. Устройство 

тягодутьевых 

устройств котельной. 

Назначение, принцип действия, основные 

технические характеристики и устройство 

дымососов. Порядок пуска в работу, 

регулирование работы. 

Назначение, принцип действия, основные 

технические характеристики и устройство 

дутьевых вентиляторов. Порядок пуска в 

работу, регулирование работы. 

Газовоздушный тракт котельной установки. 

Понятие о сопротивлении, способы 

уменьшения сопротивления. 

теоретич

еское 

5 

8 

Тема 2.Устройство 

питательных 

устройств котельной 

Классификация насосов. Центробежные и 

поршневые насосы, их принцип действия, 

назначение, устройство, основные 

технические характеристики. 

Требования к производительности и напору 

питательных устройств. Регулирование 

напора и производительности насосов.  

теоретич

еское 

4 

9 
Дифференцированный 

зачет 
 

теоретич

еское 1 

МДК 01.03.  Контроль и управление работой котельного агрегата 

10 Тема 1.Монтаж Трубопроводы в котельной. Классификация теоретич 4 



трубопроводов. трубопроводов в зависимости от рабочих 

параметров среды. Опоры. Дренажи. 

Воздушники. Окраска трубопроводов. 

Назначение, принцип действия, устройство, 

места установки, эксплуатация и 

обслуживание арматуры  на трубопроводах. 

еское 

11 

Тема 2.Устройство 

систем отопления и 

горячего 

водоснабжения 

Устройство систем отопления с естественной 

и принудительной циркуляцией воды. 

Порядок включения в работу паропроводов, в 

том числе м на собственные нужды. 

Схема системы горячего водоснабжения( 

тупиковые и циркуляционные). 

теоретич

еское 

3 

12 
Дифференцированный 

зачет 
 

теоретич

еское 1 

МДК 01.04 Остановка и прекращение работы котельного агрегата 

13 

Тема 1.Устройство 

контрольно-

измерительных 

приборов 

Назначение, принцип действия, устройство, 

пределы измерения, классы точности и места 

установки приборов для измерения 

температуры, давления, расхода и состава 

уходящих газов. 

Манометры, их поверка,  ежедневная и  

периодическая проверка исправности. 

Приборы для измерения температуры. 

Устройство, принцип действия,  проверка  

приборов. 

теоретич

еское 

 

4 

14 

Тема 2.Понятие о 

системах автоматики 

Понятие о системах автоматического 

регулирования технологических процессов в 

котельной: давления, температуры, уровня 

воды в деаэраторе и котле, разряжения в 

топке и т.д. 

Назначение автоматики безопасности и 

аварийной сигнализации в котельной. 

Первичные приборы датчики и 

исполнительные механизмы автоматики 

безопасности. 

Требования Правил к автоматике 

безопасности и сигнализации. Автоматизация 

котельных.  

Изучение инструкций по эксплуатации 

автоматики безопасности и аварийной 

сигнализации.  

Проверка исправности автоматики  

безопасности и аварийной сигнализации. 

теоретич

еское 

 

2 

практич

еское 
2 

15 
Дифференцированный 

зачет 
 

теоретич

еский 
1 

 

 

 

 

 



 

3. Условия реализации профессионального модуля ПМ.01 Технология обслуживания 

оборудования котельных  агрегатов 

 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Для реализация программы профессионального модуля имеются учебные  кабинеты «Медико-

биологический дисциплин»,  

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета : 

-рабочие места по количеству слушателей  

-рабочее место преподавателя; 

-комплект учебно-методической документации (учебники и учебные пособия,  карточки-

задания, комплекты тестовых заданий); 

- - библиотеки; 

- макетов котлов; 

- макетов питательных устройств; 

- систем автоматизации газового оборудования; 

- стендов арматуры; 

- стендов КИПиА, предохранительных устройств; 

- макетов тягодутьевых устройств;  

- плакатов систем автоматики; 

Технические средства обучения: 

-компьютер на рабочем месте преподавателя 

-проектор мультимедийный,  

-экран настенный рулонный,  

-тренажера сердечно-легочной и мозговой реанимации с индексацией и  

тестовыми  режимами 

-манекен  (видео инструктаж по работе с тренажером), 

-учебных видеофильмов: «Помощь при переломах», «Транспортировка,                      

переломы, кровотечения», «Спасти человека», «Первая медицинская  

помощь». 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
1. И.Г. Кязимов, В,Е, Гусев « Основы газового хозяйства» - М., Высшая школа. 2000г. 

2. В.М. Тарасюк «Эксплуатация котлов». -Киев. «Основа», 1999гД.Я. Борщев «Устройство и 

эксплуатация отопительных котельных малой мощности». – М., Стройиздат, 1989г. 

3. Л.В. Деев, Н.А. Балахничев «Котельные установки и их обслуживание». – М., Высшая 

школа, 1990г. 

4. И.П. Бугай «Коммунальные и бытовые отопительные котельные. –М., «Будевельник», 1983г 

5. «Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов» (ПБ 10-

574-03), - М., ПИО ОБТ, 2003г. 

6. «Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления» (ПБ 12-529-03), - М., 

ПИО ОБТ, 2003г. 

7. Правила устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды (ПБ 10-

573-03) –М, ОАО «НТЦ» «Промышленная безопасность» 2007г. 

8. В.П. Чеботарев «Пособие оператора газифицированных котельных» (настольная книга 

операторов газифицированных котельных). 

9. А.М. Ицкович «Основы теплотехники». – М., Высшая школа, 1995г. 

10.  В.Н. Виноградов «Черчение». – М., «Просвещение», 1980г. 

11. Н.И. Макиенко «Основы слесарного дела». –М., Высшая школа. 1984г. 

12. «Охрана труда» пособие. М., УПК «Промсвязьспецмонтаж», 1996г. 

13. Журнал «Библиотека инженера по охране труда» 

14. Ю.Г. Виноградов, К.С. Орлов, Л.А. Попова «Материаловедение».М., Высшая школа, 1983г  



 
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Тестовый контроль 

МДК 01.01 
Раздел 1.Основные понятия о котельных установках. 

Тема 1.1 Назначение, классификация и принципиальная схема котельной установки.  Основное и 

вспомогательное оборудование котельной  

Установить соответствие 

Устройство:                                      Его назначение: 

1 жалюзийная решетка                  А – для притока воздуха 

2 дефлектор                                    Б- для удаления загрязненного воздуха 

3 шибер                                           В- для регулирования тяги 

 Отметить ненужный элемент  

Главные трубопроводы котельной: 

1 продувочный 

2 паропровод насыщенного пара           

3  паропровод перегретого  пара                  

4 питательный     

 

Тема 1.2 Газоснабжение котельных. Устройство наружных и внутренних газопроводов 

Установить соответствие 

Отличительная окраска труб           Цвет 

1 газопровод                                    А- желтый 

2 водопровод                                   Б- зеленый 

3 паропровод                                   В- красный 

Установить соответствие 

1 высота прокладки газопровода в котельной                                                 А -2,2 м 

2 высота продувочного газопровода над крышей котельной                         Б – 1 м  

3 высота установки отключающего устройства на входе в котельную         В – 1,8 м 

 

Тема 1.3  Транспортабельные котельные установки. Крышные котельные  

Отметить правильный ответ  

Котельная установка, представляющая собой цельнометаллический утепленный блок-модуль 

заводской готовности -  

1 транспортабельная котельная 

2 крышная котельная  

3 водогрейная котельная  

4 паровая котельная 

Отметить правильный ответ  

Котельная установка,  использующаяся при дефиците городских тепловых мощностей 

1 крышная котельная 

2 водогрейная котельная 

3 транспортабельная котельная 

4 паровая котельная 

 

Раздел 2. Конструкции котлов. 

Тема 2.1 Водогрейные котлы 

Отметить правильный ответ 

Водогрейным котлом является котел типа: 

1 КВГ – 6,5  

2 Е-1/9-1Г 

3 ДЕ-10-14  

4ДКВР-4-13 



Установить соответствие 

1 Циркуляция воды в котле   А- за счет разности плотностей воды и пароводяной смеси 

2 Естественная тяга                Б- за счет разности плотностей воздуха и дымового газа 

3 Принудительная                  В- создается с помощью сетевых насосов 

циркуляция воды 

 

Тема 2.2 Паровые котлы. Вертикально-водотрубные котлы ДКВР. Вертикально-водотрубные котлы 

ДЕ, БГ-35.  

Установить соответствие 

Тип котла                             Расположение топки 

1 котел ДЕ-                  А- топка расположена сбоку от барабана 

2 котел ДКВР               Б- топка расположена под удлиненным верхним барабаном 

3 котел КВГ                  В- топка разделена на отсеки экранами 

 

Отметить ненужный элемент  

Вспомогательные трубопроводы котельной: 

1 обдувочный            

2 дренажный             

3  питательный     

4 продувочный    

 

Тема 2.3 Газовые и газомазутные котлы. Котлы типа ПТВМ. Котлы типа Е-1/9-1Г, Е 1,0-9-2Г 

Установить соответствие 

Тип котла                             Форма котла  

1 котел ДЕ-                          А- D- образная форма 

2 котел ПТВМ -30               Б- П-образная форма  

3 котел ПТВМ -50м            В- башенная конструкция 

Отметить правильный ответ 

Для тепловой и гидравлической изоляции котла служит 

1 обмуровка                          

2 гарнитура                            

3 арматура                             

 

Тема 2.4 Конструктивные элементы котлов. Пароперегреватели. Водяные экономайзеры. 

Воздухоподогреватели. Каркас котлов. Обмуровка. 

Установить соответствие 

1 Деаэратор                                     А- для подогрева питательной  воды 

2 Экономайзер                                 Б- для удаления газов из питательной воды 

3 Воздухоподогреватель                В- для подогрева воздуха перед подачей в топку котла 

Отметить правильный ответ 

Длительная работа пароперегревателя возможна при: 

+1 смешанной схеме движения продуктов сгорания и пара 

2 противоточной схеме движения продуктов сгорания и пара 

3 прямоточной схеме движения продуктов сгорания и пара 

 

Раздел 3. Сжигание газового топлива в котлах 

Тема 3.1 Конструкция топок. Конструкции и характеристика горелок. Условия устойчивой работы 

горелок. Стабилизаторы. 

Установить соответствие 

Явление:                                                          Причина: 

1 отрыв пламени от горелки                  А-скорость выхода смеси из горелки больше скорости 

распространения пламени 

2 проскок пламени внутрь горелки       Б- скорость выхода смеси из горелки меньше скорости 

распространения пламени 



 3 устойчивое горение                            В- скорость выхода смеси из горелки равна скорости 

распространения пламени 

Отметить правильный ответ  

Полное предварительное смешение газа с воздухом обеспечивается при  

+1 диффузионный метод сжигания газа                       

2 кинетический метод сжигания газа                    

3 диффузионно-кинетический метод сжигания газа    

 

Тема 3.2 Особенности сжигания газового топлива. Основные условия работы котлов.  

Установить соответствие 

Тип горелки                                                                Метод сжигания газа  

1 Подовая                                                              А - кинетический метод 

2 Инжекционная среднего давления .......... ......Б - диффузионно- кинетический метод 

3 Горелка с принудительной подачей воздуха  В - диффузионный метод 

Отметить правильный ответ  

Для уменьшения разрушения котла при взрыве газовоздушной смеси в котле  служат 

1 предохранительно-взрывные клапана 

2 дефлекторы      

3 стабилизаторы 

4 деаэраторы 

 

Тема 3.3 Выбор количества и места установки  горелок. Методика подбора газовых горелок 

Установить соответствие 

1 кинетический метод сжигания газа                          А - полное предварительное смешение газа с 

воздухом 

2 диффузионный метод сжигания газа                       Б - внешнее после горелки                       

3 диффузионно- кинетический метод сжигания газа  

  смешение газа с воздухом      В - неполное предварительное смешение газа с 

воздухом 

 

Отметить правильный ответ  
Наилучшее распыливание мазута обеспечивают: 

1 форсунки с воздушным распыливанием 

2 ротационные форсунки 

3 форсунки с паровым распыливанием 

4 механические форсунки 

 

Тестовый контроль. 

МДК 01.02 
 

Раздел 4. Вспомогательное оборудование котельной установки 

Тема 4.1 Тягодутьевые устройства. Искусственная тяга. 

Установить соответствие 

Оборудование                                                               Назначение  
1 дымосос                                          А – для удаления продуктов сгорания 

2 дутьевой вентилятор                     Б - для подачи воздуха в топку 

3 питательный насос                        В – для подачи воды в котел 

Отметить правильный ответ  

Регулирование производительности тягодутьевых машин производится: 

1 с помощью осевого направляющего аппарата 

2 изменением частоты вращения 

3 с помощью шибера 

4 нет правильного  ответа 

 



Тема 4.2 Питательные устройства.  

Установить соответствие 

1 удаление из воды механических примесей                   А- фильтрация воды 

2 удаление растворенных в воде газов                             Б- деаэрация 

3 удаление из воды растворенных солей  жесткости      В- умягчение воды 

Отметить правильный ответ  

Сепарационные устройства котла служат для 

1 для осушки пара;   

2 для очистки воды от растворенных газов; 

3 для очистки воды от солей жесткости; 

4 для повышения температуры пара; 

 

Тема 4.3 Питательная вода для котлов и способы ее обработки. Способы водоподготовки. Деаэрация 

питательной воды.  

Установить соответствие 
Устройство:                                      Его назначение: 

1 Деаэратор                                    А- для очистки воды от растворенных газов 

2 Nа-катионирование                    Б- для очистки воды от солей жесткости 

3 Сепарационные устройства       В- для осушки пара 

 

Отметить правильный ответ  

Питательная установка, предназначенная для: 

1 питания котлов водой 

2 умягчения воды 

3 отделения капель воды от пара 

 

Тема 4.4 Приборы теплового контроля и автоматического регулирования котельной установки. 

Автоматизация котельных. Автоматика КОНТУР. Автоматика КСУ-1Г, АМКО 

Установить соответствие 

Устройство:                                      Его назначение: 

1 предохранительный клапан на 

барабане котла                                         А - сбрасывает пар в атмосферу 

2 предохранительно -взрывной  

клапан  на дымоходе                              Б - уменьшает разрушения при взрыве 

3 обратный клапан                                 В - предотвращает обратный ток воды   

Отметить ненужный элемент  

Защиту от превышения давления обеспечивает: 

1 предохранительный клапан 

2 предохранительно-взрывной клапан  

3 обратный клапан 

4 компенсатор 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ  
1. На какие трубопроводы распространяются "Правила устройства и безопасной эксплуатации 

трубопроводов пара и горячей воды"?(1.1.1) 

Правила устанавливают требования к проектированию, конструкции, изготовлению, монтажу, 

ремонту и эксплуатации трубопроводов, транспортирующих водяной пар с рабочим давлением более 

0,07 МПа или горячую воду с температурой свыше 115"С. 

 

2. На какие трубопроводы не распространяются "Правила устройства и безопасной эксплуатации 

трубопроводов пара и горячей воды"?(1.1.2) 

Правила не распространяются на : 

• трубопроводы, расположенные в пределах котла; 

• сосуды, входящие в систему трубопроводов и являющиеся их неотъемлемой частью; 

• трубопроводы, устанавливаемые на морских и речных судах и на др. плавучих средствах; 



• трубопроводы, устанавливаемые на подвижном составе железнодорожного, автомобильного и 

гусеничного транспорта; 

• трубопроводы I категории с наружным диаметром менее 51 мм и трубопроводы II, III и IV 

категории с наружным диаметром менее 76 мм; 

• сливные, продувочные и выхлопные трубопроводы котлов, трубопроводов, сосудов, редукционно-

охладительных и других устройств, соединенные с атмосферой; 

• трубопроводы атомных электростанций и установок; 

• трубопроводы специальных установок военного ведомства; 

• трубопроводы, изготовленные из неметаллических материалов. 

 

3. К какой категории и группе относится трубопровод со следующими рабочими параметрами среды: 

температура 620"С и давление 8,5 МПа? 

I категория, 1 группа. 

 

4. К какой категории и группе относится трубопровод со следующими рабочими параметрами среды: 

температура 320"С и давление 3,6 МПа? 

III категория, 1 группа. 

 

5. К какой категории и группе относится трубопровод со следующими рабочими параметрами среды: 

температура 420"С и давление 8,4 МПа? 

I категория, 4 группа. 

 

6. К какой категории и группе относится трубопровод со следующими рабочими параметрами среды: 

температура 180"С и давление 4,0 МПа? 

III категория, 2 группа. 

 

7. К какой категории и группе относится трубопровод со следующими рабочими параметрами среды: 

температура 480"С и давление 8,5 МПа? 

I категория, 3 группа. 

 

8. К какой категории и группе относится трубопровод со следующими рабочими параметрами среды: 

температура 540"С и давление 9,4 МПа? 

I категория, 2 группа. 

 

9. К какой категории и группе относится трубопровод со следующими рабочими параметрами среды: 

температура 380"С и давление 6,0 МПа? 

II категория, 1 группа. 

 

10. К какой категории и группе относится трубопровод со следующими рабочими параметрами 

среды: температура 320"С и давление 3,6 МПа? 

III категория, 1 группа. 

 

11. К какой категории и группе относится трубопровод со следующими рабочими параметрами 

среды: температура 200"С и давление 1,6 МПа? 

VI категория. 

 

12. К какой категории и группе относится трубопровод со следующими рабочими параметрами 

среды: температура 600"С и давление 7,5 МПа? 

I категория, 1 группа. 

 

13. К какой категории и группе относится трубопровод со следующими рабочими параметрами 

среды: температура 410"С и давление 4,8 МПа? 

II категория, 1 группа. 

 

14. К какой категории и группе относится трубопровод со следующими рабочими параметрами 

среды: температура 300"С и давление 6,0 МПа? 



II категория, 2 группа. 

 

15. К какой категории и группе относится трубопровод со следующими рабочими параметрами 

среды: температура 400"С и давление 3,0 МПа? 

II категория, 1 группа. 

 

16. К какой категории и группе относится трубопровод со следующими рабочими параметрами 

среды: температура 150"С и давление 4,5 МПа? 

II категория, 2 группа. 

 

17. К какому участку длины трубопровода относится категория трубопровода, определенная на 

входе в него?(1.1.5) 

Относится ко всему трубопроводу. 

 

18. В каком документе указывается категория трубопровода?(1.1.5) 

Категория трубопровода должна быть указана в проектной документации. 

 

19. В каких случаях руководители и специалисты предприятий и организаций несут личную 

ответственность за нарушение Правил?(1.2.3) 

Руководители и специалисты организаций, занятые проектированием, конструированием, 

изготовлением, наладкой, техническим диагностированием и эксплуатацией, нарушившие Правила, 

несут ответственность в соответствии с законодательством РФ. 

 

20. В каких случаях владелец трубопровода обязан немедленно уведомить орган ГГТН о 

произошедшей аварии или несчастном случае?(1.3.2) 

О каждой аварии, смертельном или групповом несчастном случае, связанным с обслуживанием 

находящихся в эксплуатации трубопроводов, организация обязана немедленно уведомить орган 

ГГТН России. 

 

21. В каких случаях владелец трубопровода обязан обеспечить сохранность всей обстановки аварии 

или несчастного случая?(1.3.3) 

Если это не представляет опасности для жизни людей и не вызывает дальнейшего развития аварии. 

 

22. С кем согласовываются изменения в проекте, необходимость в которых может возникнуть в 

процессе изготовления, монтажа, ремонта и эксплуатации трубопровода?(2.1.4) 

Со специализированной организацией - разработчиком проекта. 

 

23. На каких трубопроводах допускаются резьбовые соединения?(2.1.5) 

Резьбовые соединения допускаются для присоединения чугунной арматуры на трубопроводах IV 

категории с условным проходом не более 100 мм. 

 

24. Какие трубопроводы должны быть покрыты тепловой изоляцией?(2.1.8) 

Все элементы трубопроводов с температурой наружной поверхности выше 55"С, расположенные в 

доступных для обслуживающего персонала местах, должны быть покрыты тепловой изоляцией, 

температура наружной поверхности которой не должна превышать 55"С. 

 

25. На каких трубопроводах не допускается вварка штуцеров, дренажных труб, бобышек и других 

деталей в сварные швы колена трубопровода?(2.1.9) 

Вварка штуцеров, дренажных труб, бобышек и других деталей в сварные швы, а также в колена 

трубопроводов I и II категории не допускается. 

 

26. Для каких трубопроводов допускается применять сварные секторные колена?(2.2.3) 

Сварные секторные колена допускается применять для трубопроводов III и IV категории. 

 

27. В каких трубопроводах допускаются нахлесточные соединения?(2.3.2) 

Нахлесточные соединения допускаются для приварки накладок, укрепляющих отверстия, в 



трубопроводах III и IV категории, упоров, опор, подвесок, элементов крепления изоляции и т.п. 

 

28. В стыковых сварных соединениях элементов с различной толщиной стенок должен быть 

обеспечен плавный переход от большего к меньшему сечению. Угол наклона поверхностей 

переходов не должен превышать?(2.3.3) 

Угол наклона не должен превышать 15". 

 

29. При прокладке трубопроводов в полупроходных каналах высота каналов в свету должна 

быть?(2.4.2) 

Не менее 1,5 м. 

 

30. При прокладке трубопроводов в полупроходных каналах ширина прохода между 

изолированными трубопроводами должна быть?(2.4.2) 

Не менее 0,6 м. 

 

31. При прокладке трубопроводов в проходных тоннелях (коллекторах) высота тоннеля (коллектора) 

в свету должна быть не менее?(2.4.3) 

Не менее 2 м. 

 

32. При прокладке трубопроводов в проходных тоннелях (коллекторах) ширина прохода между 

изолированными трубопроводами должна быть не менее?(2.4.3) 

Не менее 0,7 м. 

 

33. Горизонтальные участки трубопроводов должны иметь уклон не менее?(2.4.7) 

Уклон не менее 0,002. 

 

34. Все участки паропроводов, которые могут быть отключены запорными органами для 

возможности их прогрева и продувки при давлении до 2,2 МПа должны быть снабжены в концевых 

точках?(2.7.2) 

Штуцером с вентилем. 

 

35. Для каких паропроводов обязателен непрерывный отвод конденсата?(2.7.5) 

Для паропроводов насыщенного пара и для тупиковых участков паропроводов перегретого пара. 

 

36. На какое превышение давления выше расчетного должны быть рассчитаны и отрегулированы 

предохранительные устройства при расчетном давлении до 0,5 МПа (5 кгс/см")?(2.8.2) 

Не более чем на 0,05 МПа. 

 

37. На какое превышение давления выше расчетного должны быть рассчитаны и отрегулированы 

предохранительные устройства при расчетном давлении свыше 0,5 МПа (5 кгс/см")?(2.8.2) 

Не более чем на 10%. 

 

38. Какой класс точности манометров должен быть при рабочем давлении до 2,5 МПа (25 

кгс/см")?(2.8.5) 

Класс точности должен быть не ниже 2,5. 

 

39. Какой класс точности манометров должен быть при рабочем давлении более 2,5 МПа (25 кгс/см") 

до 14 МПа (140 кгс/см")?(2.8.5) 

Класс точности должен быть не ниже 1,5. 

 

40. Номинальный диаметр манометров, устанавливаемых на высоте до 2 м от уровня площадки 

наблюдения за манометрами, должен быть?(2.8.7) 

Не менее 100 мм. 

 

41. Номинальный диаметр манометров, устанавливаемых на высоте от 2 до 3 м от уровня площадки 

наблюдения за манометрами, должен быть?(2.8.7) 



Не менее 150 мм. 

 

42. Номинальный диаметр манометров, устанавливаемых на высоте от 3 до 5 м от уровня площадки 

наблюдения за манометрами, должен быть?(2.8.7) 

Не менее 250 мм. 

 

43. Номинальный диаметр манометров, устанавливаемых на высоте более 5 м от уровня площадки 

наблюдения за манометрами, должен быть?(2.8.7) 

При расположении манометра на высоте более 5 м должен быть установлен сниженный манометр в 

качестве дублирующего. 

 

44. Какое устройство должно быть установлено перед манометром?(2.8.8) 

Трехходовой кран или другое аналогичное устройство для продувки, проверки и отключения 

манометра. 

 

45. Какое устройство должно быть установлено перед манометром, предназначенным для измерения 

давления пара?(2.8.8) 

Сифонная трубка диаметром не менее 10 мм. 

 

46. Арматура должна иметь четкую маркировку на корпусе, в которой указывается?(2.8.9) 

• наименование или товарный знак предприятия-изготовителя; 

• условный проход; 

• условное или рабочее давление и температура; 

• направление потока среды; 

• марка стали. 

 

47. При конструировании привода арматуры трубопроводов следует соблюдать условие, что?(2.8.12) 

открытие арматуры должно производиться движением маховика против часовой стрелки, закрытие - 

по часовой стрелке. 

 

48. Что должен иметь трубопровод, расчетное давление которого ниже давления питающего его 

источника?(2.8.13) 

Редуцирующее устройство с манометром и предохранительным клапаном, которые устанавливаются 

со стороны меньшего давления 

 

49. Материалы крепежных деталей должны выбираться с коэффициентом линейного расширения, 

близким к аналогичному коэффициенту материала фланцев, причем разница в этих коэффициентах 

не должна превышать?(3.7.2) 

10 %. 

 

50. Допускается ли изготовление крепежных деталей и фланцев применение сталей с различными 

коэффициентами линейного расширения?(3.7.2) 

Допускается в случаях, обоснованных расчетом на прочность или экспериментальными 

исследованиями, а также в тех случаях, когда расчетная температура крепежа не превышает 50"С. 

 

51. Перед визуальным контролем поверхности изделия и сварных соединений должны быть 

очищены от загрязнения и шлака. При контроле сварных соединений зачистке подлежат поверхность 

шва и прилегающие к нему участки основного металла шириной?(4.5.2.) 

Не менее 20 мм в обе стороны от шва, при электрошлаковой сварке - 100 мм. 

 

52. Обязательному гидравлическому испытанию с целью проверки прочности и плотности 

трубопроводов и их элементов, а также всех сварных и других соединений подлежат?(4.12.1) 

• все элементы и детали трубопроводов; 

• блоки трубопроводов; 

• трубопроводы всех категорий со всеми элементами и их арматурой после окончания монтажа. 

 



53. Чему равна минимальная величина пробного давления при гидравлическом испытании 

трубопроводов, их блоков и отдельных элементов?(4.12.3) 

1,25 рабочего давления, но не менее 0,2 МПа. 

 

54. Чему равна максимальная величина пробного давления при гидравлическом испытании 

трубопроводов, их блоков и отдельных элементов?(4.12.4) 

Устанавливается расчетом на прочность по НД. 

 

55. Какая температура воды должна быть при проведении гидравлического испытания 

трубопроводов?(4.12.5) 

Не ниже +5"С и не выше +40"С. 

 

56. При какой температуре окружающего воздуха должно производиться гидравлическое испытание 

трубопроводов?(4.12.5) 

При положительной температуре окружающего воздуха.  

 

57. Какую среду можно использовать для подъема давления при проведении гидравлического 

испытания трубопроводов?(4.12.6) 

Вода, использование сжатого воздуха не допускается. 

 

58. Какое время выдерживается трубопровод и его элементы под пробным давлением при 

проведении гидравлического испытания?(4.12.7) 

Не менее 10 мин. 

 

59. Какое количество раз допускается проводить исправление дефектов на одном и том же участке 

сварного соединения без удаления металла шва и зоны термического влияния?(4.13.5) 

Не более трех раз. 

 

60. Какое количество раз допускается проводить исправление дефектов на одном и том же участке 

сварного соединения при условии разрезания по сварному шву с удалением металла шва и зоны 

термического влияния?(4.13.5) 

Такие участки сварного шва не считаются повторно исправленными. 

 

61. Какие документы должны представляться в органах Ростехнадзора при регистрации 

трубопроводов?(5.1.4) 

• паспорт трубопровода; 

• исполнительная схема трубопровода; 

• свидетельство об изготовлении элементов трубопровода; 

• свидетельство о монтаже трубопровода; 

• акт приемки трубопровода владельцем от монтажной организации. 

 

62. Каким видам технического освидетельствования должны подвергаться трубопроводы перед 

пуском в работу и в процессе эксплуатации?(5.2.1) 

Наружному осмотру и гидравлическому испытанию. 

 

63. Как часто проводится наружный осмотр трубопроводов, не подлежащих регистрации в органах 

ГГТН, лицом, ответственным за исправное состояние и безопасную эксплуатацию?(5.2.2.) 

Не реже одного раза в год. 

 

64. В какие сроки проводится наружный осмотр и гидравлическое испытание трубопроводов, не 

подлежащих регистрации в органах ГГТН?(5.2.2) 

Перед пуском в эксплуатацию после монтажа, ремонта, связанного со сваркой, а также при пуске 

трубопроводов после нахождения их в состоянии консервации свыше двух лет. 

 

65. Присутствие какого должностного лица обязательно при техническом 

освидетельствовании?(5.2.10) 



Лица, ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию трубопровода. 

 

66. Кем и в какой документ должны быть записаны результаты технического освидетельствования и 

заключение о возможности эксплуатации трубопровода с указанием разрешенного давления и 

сроков следующего освидетельствования?(5.2.11) 

В паспорт трубопровода лицом, производившим освидетельствование. 

 

67. Кем выдается разрешение на эксплуатацию вновь смонтированных трубопроводов, подлежащих 

регистрации в органах ГГТН?(5.3.1) 

Инспектором ГГТН России. 

 

68. Кем выдается разрешение на эксплуатацию трубопроводов, не подлежащих регистрации в 

органах ГГТН?(5.3.1) 

Лицом, ответственным за исправное состояние и безопасную эксплуатацию трубопровода. 

 

69. Кем и в какой документ записывается разрешение на эксплуатацию трубопроводов, подлежащих 

регистрации в органах ГГТН?(5.3.1) 

В паспорт трубопровода инспектором ГГТН России. 

 

70. Кем и в какой документ записывается разрешение на эксплуатацию трубопроводов, не 

подлежащих регистрации в органах ГГТН?(5.3.1) 

В паспорт трубопровода лицом, ответственным за исправное состояние и безопасную эксплуатацию 

трубопровода. 

 

71. Кем выдается разрешение на включение в работу трубопроводов, подлежащих регистрации в 

органах ГГТН?(5.3.2) 

Лицом, ответственным за исправное состояние и безопасную эксплуатацию трубопровода. 

 

72. Кем выдается разрешение на включение в работу трубопроводов, не подлежащих регистрации в 

органах ГГТН?(5.3.2) 

Лицом, ответственным за исправное состояние и безопасную эксплуатацию трубопровода. 

 

73. Как оформляется разрешение на включение в работу трубопроводов?(5.3.2) 

Оформляется записью в сменном журнале. 

 

74. Какие данные вносятся в специальные таблички на каждый трубопровод после его 

регистрации?(5.3.3) 

• регистрационный номер; 

• разрешенное давление; 

• температура среды; 

• дата следующего наружного осмотра. 

 

75. Как часто должна проводиться проверка знаний персонала, обслуживающего 

трубопроводы?(6.2.2) 

Не реже одного раза в 12 месяцев, а также при переходе из одной организации в другую. 

 

76. В какие сроки должна проводиться проверка исправности действия манометров и 

предохранительных клапанов для трубопроводов с рабочим давлением до 1,4 МПа (14 кгс/см") 

включительно?(6.2.5) 

Не реже одного раза в смену. 

 

77. В какие сроки должна проводиться проверка исправности действия манометров и 

предохранительных клапанов для трубопроводов с рабочим давлением свыше 1,4 МПа (14 кгс/см") 

до 4,0 МПа (40 кгс/см") включительно?(6.2.5) 

Не реже одного раза в сутки. 

 



78. В какие сроки должна проводиться проверка исправности действия манометров и 

предохранительных клапанов для трубопроводов с рабочим давлением свыше 4,0 МПа (40 

кгс/см")?(6.2.5) 

В сроки, установленные инструкцией, утвержденной в установленном порядке. 

 

79. В каких случаях манометры не допускаются к применению?(6.2.7) 

• на манометре отсутствует пломба или клеймо с отметкой о проведении поверки; 

• истек срок поверки манометра; 

• стрелка манометра при его отключении не возвращается к нулевой отметке шкалы на величину, 

превышающую половину допускаемой погрешности для данного манометра; 

• разбито стекло или имеются др. повреждения манометра, которые могут отразиться на 

правильности его показаний. 

 

80. По какому документу или по чьему распоряжению должен проводиться ремонт 

трубопроводов?(6.3.2) 

По наряду-допуску, выдаваемому в установленном порядке. 

 

81. Какие надписи должны наносится на магистральных линиях трубопроводов?(7.2) 

Номер магистрали (римской цифрой) и стрелка, указывающая направление движения рабочей среды. 

 

82. Какие надписи должны наноситься на ответвлениях вблизи магистралей?(7.2) 

Номер магистрали (римской цифрой), номера агрегата(арабскими цифрами) и стрелки, указывающие 

направление движения рабочей среды. 

 

83. Какие надписи должны наноситься на ответвлениях от магистралей вблизи агрегатов?(7.2) 

Номер магистрали (римской цифрой) и стрелки, указывающие направление движения рабочей 

среды. 

 

84. Какие надписи должны наноситься на вентили, задвижки и приводы к ним?(7.5) 

• номер или условное обозначение запорного или регулирующего органа, соответствующие 

эксплуатационным схемам и инструкциям; 

• указатель направления вращения в сторону закрытия (З) и в сторону открытия (О). 

 

85. В каких случаях допускается установка арматуры из бронзы и латуни?(3.9.1) 

Установка арматуры из бронзы и латуни допускается на трубопроводах, работающих при 

температуре не выше 250"С. 

 

86. Кто может быть допущен к сварке трубопроводов?(4.2.3) 

Сварщики, прошедшие аттестацию в соответствии с "Правилами аттестации сварщиков и 

специалистов сварочного производства" и имеющие удостоверение на право выполнения данных 

сварочных работ. 

 

87. Какие требования предъявляются к манометрам, установленным на высоте свыше 5 метров? 

При расположении манометра на высоте более 5 м должен быть установлен сниженный манометр в 

качестве дублирующего. 

 

88. Какая арматура устанавливается в нижних точках каждого отключаемого задвижками участка 

трубопровода?(2.7.1) 

Спускные штуцера, снабженные запорной арматурой, для опорожнения трубопровода. 

 

89. Какими устройствами или приспособлениями должны быть оборудованы грузовые, пружинные и 

импульсные предохранительные клапаны, устанавливаемые на трубопроводах?(2.8.4) 

Устройства для проверки исправности действия клапана во время работы трубопровода путем 

принудительного открытия. 

 

90. Какой класс точности манометров должен быть при рабочем давлении более 14 МПа (140 



кгс/см")?(2.8.5) 

Не ниже 1,0. 

 

91. Каким давлением производится испытание трубопровода на прочность?(4.12.4) 

Величину пробного давления выбирает организация-изготовитель (проектная организация) в 

пределах между минимальным и максимальным значениями. 

 

92. Виды технического освидетельствования, проводимые лицом, ответственным за исправное 

состояние и безопасную эксплуатацию?(5.2.2) 

Наружный осмотр и гидравлическое испытание. 

 

93. Кто допускается к обслуживанию трубопроводов?(6.2.1) 

Лица, обученные по программе, согласованной в установленном порядке, имеющие удостоверение 

на право обслуживания трубопроводов и знающие инструкцию. 

 

94. Дайте понятие расчетного ресурса работоспособности. 

Продолжительность эксплуатации трубопровода в часах, в течение которой предприятие-

изготовитель гарантирует надежность его работы при соблюдении заданных параметров и режима 

эксплуатации, указанных в инструкции предприятия-изготовителя. 

 

95. Для определения чего проводится техническая диагностика?(5.2.12) 

По истечении расчетного срока службы трубопровод должен пройти техническое диагностирование 

для определения остаточного ресурса. 

 

96. Что необходимо выполнить до начала ремонтных работ?(6.3.4) 

Трубопровод должен быть отделен от всех других трубопроводов заглушками или отсоединен. 

 

97. Требования к заглушкам, устанавливаемым на отключенном участке трубопровода при его 

ремонте.(6.3.4) 

Толщина заглушек должна быть определена расчетом на прочность. Заглушка должна иметь 

выступающую часть (хвостовик), по которой определяется ее наличие. 

 

98. Меры безопасности при проведении работ в камере обслуживания трубопроводов. 

В подземных тепловых пунктах площадью 2,5-6 м должно быть не менее двух люков, 

расположенных по диагонали, при площади 6 м и более - четыре люка. 

Работа в камерах должна производиться по наряду-допуску. 

Перед спуском в камеры и колодцы необходимо проверить их газоанализатором на загазованность. 

Запрещается пользоваться для определения наличия газа зажженной спичкой, горящей бумагой или 

другим открытым пламенем. На период работы в камере или колодце необходимо обеспечить их 

постоянную вентиляцию. 

В туннеле при осмотре трубопровода должно находиться не менее двух человек. Если вентиляцией 

не обеспечено удаление вредных веществ, спуск в камеру разрешается только в шланговом 

противогазе. 

Для освещения в камерах разрешается применять аккумуляторные фонари напряжением до 12 В во 

взрывоопасном исполнении. 

 

99. Порядок проведения технического диагностирования (оценка ресурса оборудования). 

Оценка ресурса оборудования включает в себя: 

• изучение технической документации и условий эксплуатации оборудования; 

• обследование технического состояния оборудования, с использованием неразрушающих методов 

дефектоскопии и толщинометрии; 

• исследование физико-механических свойств металла и его металлографических структур; 

• оценку фактической нагруженности основных несущих элементов оборудования; 

• испытание оборудования на прочность и герметичность. 

 



 

100. Кто несет ответственность за изготовление трубопровода? 

 

101. Какая должна быть шкала у манометра для определения давления 8 кгс/см"? 

Шкала до 16 кгс/см". 

 

102. Чем подтверждается соответствие материалов и полуфабрикатов, приобретаемых за границей, 

требованиям Правил?(1.4.2) 

 

Билеты  для проведения дифференцированного зачета 

Зачетный билет №1 

1 Понятие об измерении и единицах измерения физических величин. 

2 Объемные счетчики. Конструкции. Принцип действия. 

 

Зачетный билет №2 

1 Классификация измерительных приборов.  

2 Термомагнитные газоанализаторы. Конструкция. Принцип действия. 

 

Зачетный билет №3 

1 Погрешности измерения и их выражение. 

2 Тяго - и напоромеры. Конструкция. Принцип действия. 

 

Зачетный билет №4 

 1 Термометры расширения. Манометрические термометры.  

  2 Расходомеры с сужающим устройством. Виды. Конструкции. 
 

Зачетный билет №5 

1 Основные элементы измерительных приборов. Основные свойства     измерительных приборов  

2 Хроматографические газоанализаторы. Конструкция. Принцип действия. 

 

Зачетный билет №6 

 1 Общие сведения о температуре. Температурные шкалы. Классификация приборов для измерения 

температуры.  

2 Дымомеры. Их конструкция и принцип действия 

 

Зачетный билет №7 

1 Термоэлектрические термометры. Виды термопар. Конструкция прибора. Принцип действия. 

2 Определение качества воды и пара. Классификация приборов. 

 

Зачетный билет №8 

1 Методы и виды измерений.  

2 Термометры сопротивления. Конструкция. Принцип действия. Правила       установки 

 

Зачетный билет №9 

1 Пирометры частичного и суммарного излучения. Конструкция приборов. Принцип действия. 

2 Уровнемеры для резервуаров. Конструкции. Принцип действия.  

 

Зачетный билет №10 

1 Понятие о температуре. Законы излучения нагретых тел.  

 2 Уравномерные стекла. Поплавковые уровнемеры. Конструкции 

 

Зачетный билет №11 

1 Жидкостные манометры и вакуумметры. Конструкция. Принцип действия. 

2 Назначение и классификация щитов управления. Их конструкции.  

 

 



 

Зачетный билет №12 

1 Понятие давления. Виды давления. Классификация приборов для измерения давления.  

2 Счетчики количества. Конструкция. Принцип действия. 

 

Зачетный билет №13 

1 Измерение расхода, количества, уровня. Классификация приборов. 

2 Приборы для определения качества воды и пара. Виды. Принцип работы 

 

Зачетный билет №14 

1 Манометры с дистанционной передачей показаний.  

2 Функциональные схемы теплотехнического контроля. Методика их составления. 

 

Зачетный билет №15 

1 Способы установки термометров.  

2 Уровнемеры котлоагрегатов. Способы подключения. 
 

Зачетный билет №16 

1 Расходомеры постоянного перепада давления.  

2 Анализ уходящих газов. Классификация газоанализаторов. 

 

Зачетный билет №17 

1 Электромагнитные и ультразвуковые расходомеры. 

2 Компоновка и оборудование щитов управления 

 

Зачетный билет №18 

1 Тепломеры для тепловых сетей.  

2 Установка газоанализаторов. Пробоотборные зонды.  

 

Зачетный билет №19 

1 Лопастные и турбинные счетчики воды. 

2 Мембранные манометры. Виды мембран. 

 

Зачетный билет №20 

1 Принцип работы пружинных манометров. Виды пружин.  

2 Виды жидкостных термометров. Их достоинства и недостатки. Правила установки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Рабочая программа 

профессиональной подготовки (переподготовки) 

по профессии рабочего 15643 Оператор котельной  

ПМ.02 Эксплуатация котельных установок 

 
1.Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

программы: 
 

Трудовая функция: А/05.3 Аварийная остановка, и управление работой котельного агрегата в 

аварийном режиме 

Трудовые 

действия 

Управление работой котла в аварийном режиме 

Отключение оборудования котельной вместе с дефектным узлом 

Сборка тепловой схему с использованием резервного оборудования 

Пуск оборудования котельной 

Вызов служб экстренной аварийной помощи, пожарной охраны, 

неотложной медицинской помощи 

Принятие мер к ликвидации пожара в котельной 

Оказание первой помощи пострадавшим в результате аварии или 

несчастного случая 

Прекращение работы котла в аварийном режиме в порядке, 

установленном руководством (инструкцией) по эксплуатации котла 

Документальное оформление результатов своих действий 

Необходимые 

умения 

Производить осмотр и проверку исправности и работоспособности 

оборудования котла 

Применять методы безопасного производства работ при осмотре и 

проверках 

Использовать в работе нормативную и техническую документацию 

Выявлять неисправности, препятствующие штатной работе котла и 

создающие угрозу аварии и причинения вреда людям и имуществу 

Пользоваться первичными средствами пожаротушения 

Оказывать первую помощь пострадавшим в результате аварии или 

несчастного случая 

Пользоваться средствами связи 

Документально оформлять результаты своих действий 

Необходимые 

знания 

Устройство, конструктивные особенности и назначение 

обслуживаемого оборудования, средств автоматики и сигнализации 

Требования правил устройства и безопасной эксплуатации паровых и 

водогрейных котлов, инструкции по эксплуатации паровых котлов 

Требования правил безопасной эксплуатации газового оборудования 

Действие на человека опасных и вредных факторов, возникающих во 

время работы паровых котлов и водогрейного оборудования 

Требования норм и правил производственной санитарии, 

электробезопасности, пожарной безопасности 

Место расположения средств пожаротушения и свои обязанности в 

случае возникновения загорания (пожара) 

Назначение и порядок применения средств индивидуальной защиты 

Требования правил технической эксплуатации электрических и 

тепловых станций и сетей 

Технические характеристики обслуживаемого оборудования котельной 

Требования к технологическому процессу выработки теплоэнергии и 

теплоснабжения потребителей 

Электрические и технологические схемы котельной 

Схемы теплопроводов и водопроводов 

Принципиальные схемы и принципы работы релейных защит, 



автоматических и регулирующих устройств, контрольно-измерительных 

приборов, средств сигнализации и связи 

Алгоритм функционирования обслуживаемого оборудования, средств 

автоматики и сигнализации, предусмотренный технической 

документацией изготовителя 

Инструкции по техническому обслуживанию котлов и 

эксплуатируемого оборудования, средств автоматики и сигнализации 

Методы и способы устранения неисправностей обслуживаемого 

оборудования, средств автоматики и сигнализации 

Порядок оповещения об авариях руководства и работников 

Инструкция по охране труда 

Производственная инструкция 

 

Трудовая функция: А/06.3 Эксплуатация и обслуживание трубопроводов пара и горячей воды 

Трудовые действия Ознакомление с записями в журнале приемки-сдачи смены 

Проверка наличия и исправности рабочего инструмента, средств 

индивидуальной защиты 

Осмотр состояния трубопроводов, опор, подвесок, пружин в целях 

выявления дефектов 

Проверка исправности действия манометров и предохранительных 

клапанов 

Обход, осмотр, контроль состояния наружной поверхности 

трубопроводов, арматуры, установленной на трубопроводах, фланцевых 

соединений и сальниковых уплотнений арматуры 

Информирование руководства при обнаружении дефектов (трещин, 

выпучин, свищей) в паропроводах свежего пара, пара промперегрева и 

отборов, трубопроводах питательной воды, в их пароводяной арматуре, 

тройниках, сварных и фланцевых соединениях 

Отключение и остановка энергоблока (котельного агрегата, турбины) 

при обнаружении аварии (разрыва труб пароводяного тракта, 

коллекторов, паропроводов свежего пара, пара промперегрева и 

отборов, трубопроводов основного конденсата и питательной воды, их 

пароводяной арматуры, тройников, сварных и фланцевых соединений) 

Определение опасной зоны, установка ограждения и информационных 

знаков 

Оказание первой помощи пострадавшим в результате аварии или 

несчастного случая 

Документальное оформление результатов работ 

Необходимые 

умения 

Производить осмотр и проверку исправности и работоспособности 

трубопроводов, арматуры, установленной на трубопроводах, фланцевых 

соединений и сальниковых уплотнений арматуры 

Применять методы безопасного производства работ при осмотре и 

проверках 

Выявлять дефекты пароводяной арматуры, тройников, сварных и 

фланцевых соединений, средств автоматики и сигнализации 

Отключать дефектные, неисправные трубопроводы и арматуру 

Оказывать первую помощь пострадавшим в результате аварии или 

несчастного случая 

Документально оформлять результаты своих действий 

Необходимые 

знания 

Устройство, конструктивные особенности и назначение обслуживаемых 

трубопроводов, оборудования, средств автоматики и сигнализации 

Требования правил устройства и безопасной эксплуатации 

трубопроводов пара и горячей воды 

Действие на человека опасных и вредных факторов, возникающих во 

время работы паровых котлов и водогрейного оборудования 



Требования норм и правил производственной санитарии, 

электробезопасности, пожарной безопасности 

Место расположения средств пожаротушения и свои обязанности в 

случае возникновения загорания (пожара) 

Назначение и порядок применения средств индивидуальной защиты 

Порядок оповещения об авариях руководства и работников 

Требования правил технической эксплуатации электрических и 

тепловых станций и сетей 

Технические характеристики обслуживаемых трубопроводов и 

оборудования 

Требования к технологическому процессу выработки теплоэнергии и 

теплоснабжения потребителей 

Электрические и технологические схемы котельной 

Схемы трубопроводов, теплопроводов и водопроводов 

Принципиальные схемы и принципы работы релейных защит, 

автоматических и регулирующих устройств, контрольно-измерительных 

приборов, средств сигнализации и связи 

Алгоритм функционирования обслуживаемого оборудования, средств 

автоматики и сигнализации, предусмотренный технической 

документацией изготовителя 

Инструкции по техническому обслуживанию трубопроводов пара и 

горячей воды и обслуживаемого оборудования, средств автоматики и 

сигнализации 

Методы и способы устранения неисправностей обслуживаемых 

трубопроводов пара и горячей воды, оборудования, средств автоматики 

и сигнализации 

Инструкция по охране труда 

Производственная инструкция 

 

 

2. Содержание профессионального модуля 

2.1 Тематический план профессионального модуля 
индекс Наименование 

профессиональных 
модулей, МДК, практик 

Общая 

трудоемкость, 
час. 

Аудиторные 

занятия, час 

Практические 

занятия, час 

Трудовы

е 
функции 

Форма 

контрол
я 

МДК. 

02. 01 

Аварийная остановка, 
и управление работой 

котельного агрегата в 

аварийном режиме 

10 10 - 

А/05.3 
ДЗ 

МДК. 

02 02 

Эксплуатация и 

обслуживание 

трубопроводов пара и 

горячей воды 

8 8 - 

А06.3 
ДЗ 

 Всего 18 18    

 

Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ. 02 Эксплуатация котельных 

установок 

Номер 

заняти

я 

Наименование 

разделов, тем 

Содержание обучения, наименование и  

тематика практических занятий 

Вид 

занятия 

Кол-во 

часов 

МДК.02.01 Аварийная остановка, и управление работой котельного агрегата в аварийном 

режиме 

1 

Тема 1. Эксплуатация 

котельных установок 

Права и обязанности оператора котельных. 

Порядок допуска обслуживающего персонала 

к работе. Обязанности оператора во время 

работы. Порядок приема и сдачи смены. 

теоретич

еское 5 



Подготовка парового котла к растопке, 

растопка котла, включение его в работу. 

Плановая остановка котла. Подготовка к 

растопке, растопка, обслуживание и плановая 

остановка водогрейного котла. Продувка 

котла. Непрерывная продувка и 

периодическая продувка. Порядок 

проведения продувки котла и обдувки 

поверхностей нагрева. Обслуживание 

вспомогательного оборудования котельной. 

Проверка исправности КИП и А, 

предохранительных устройств, продувка 

водоуказательных приборов. Понятие о 

техническом освидетельствовании котла. 

Назначение, объем работ, периодичность, кем 

проводится. Понятие о планово-

предупредительном ремонте (ППР) котла и 

котельного оборудования. Межремонтное 

обслуживание котла и вспомогательного 

оборудования. Правила эксплуатации 

котельных установок. Права и обязанности 

оператора котельной. Ответственность 

оператора за нарушение производственных 

инструкций. 

2 

Тема 2.Аварии в 

котельных, пути их 

предупреждения и 

локализации. 

Классификация аварий. Расследование 

аварий, происшедших при эксплуатации 

котлов, подконтрольных Ростехнадзору 

России. Причины аварий в котельных, 

причины взрывов паровых и водогрейных 

котлов. Случаи аварийной остановки паровых 

и водогрейных котлов. Порядок аварийной 

остановки паровых котлов. Проведение 

противоаварийных тренировок операторов 

котельной. Порядок аварийной остановки 

водогрейных котлов. Проведение 

противоаварийных тренировок операторов 

котельной. Меры профилактики и 

локализации аварий. Взаимодействие с 

соответствующими службами ( ГО ЧС, МВД, 

скорой помощью). 

теоретич

еское 

4 

3 
Дифференцированный 

зачет 
 

теоретич

еское 
1 

МДК 02.01.  Эксплуатация и обслуживание трубопроводов пара и горячей воды 

4 

Тема 1. Документация 

в котельной. 

Понятие о документации в котельной. 

Нормативная документация. Назначение 

производственной инструкции. Понятие о 

должностной инструкции. 

теоретич

еское 5 

5 

Требования к ведению сменного журнала и 

суточной ведомости. 

теоретич

еское 2 

6 
Дифференцированный 

зачет 
 

теоретич

еское 1 

 



 

3. Условия реализации профессионального модуля. 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

               Реализация программы модуля предполагает наличие учебного кабинета – 1. 

       Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:  

-рабочие места по количеству слушателей;  

- рабочее место преподавателя; 

-комплект учебно-методической документации (учебники и учебные пособия, карточки-

задания, комплекты тестовых заданий); 

-  библиотеки ; 

- макетов котлов; 

- макетов питательных устройств; 

- систем автоматизации газового оборудования; 

- стендов арматуры; 

- стендов КИПиА, предохранительных устройств; 

- макетов тягодутьевых устройств;  

- плакатов систем автоматики; 

Технические средства обучения: 

- компьютер на рабочем месте преподавателя 

-проектор мультимедийный,  

-экран настенный рулонный,  

-тренажера сердечно-легочной и мозговой реанимации с индексацией и  

тестовыми режимами 

-манекен (видео инструктаж по работе с тренажером), 

-учебных видеофильмов: «Помощь при переломах», «Транспортировка,  

переломы, кровотечения», «Спасти человека», «Первая медицинская  

помощь». 

        Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную практику 

(концентрированную). 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Основные источники: 

- И.Г. Кязимов, В,Е, Гусев « Основы газового хозяйства» - М., Высшая школа. 2000г. 

- В.М. Тарасюк «Эксплуатация котлов». -Киев. «Основа», 1999г 

- Д.Я. Борщев «Устройство и эксплуатация отопительных котельных малой мощности». – М., 

Стройиздат, 1989г. 

- Л.В. Деев, Н.А. Балахничев «Котельные установки и их обслуживание». – М., Высшая школа, 

1990г. 

- И.П. Бугай «Коммунальные и бытовые отопительные котельные. –М., «Будевельник», 1983г 

- «Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов» (ПБ 10-574-

03), - М., ПИО ОБТ, 2003г. 

- «Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления» (ПБ 12-529-03), - М., 

ПИО ОБТ, 2003г. 

- Правила устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды (ПБ 10-

573-03) –М, ОАО «НТЦ» «Промышленная безопасность» 2007г. 

- В.П. Чеботарев «Пособие оператора газифицированных котельных» (настольная книга 

операторов газифицированных котельных). 

- А.М. Ицкович «Основы теплотехники». – М., Высшая школа, 1995г. 

- В.Н. Виноградов «Черчение». – М., «Просвещение», 1980г. 

- Н.И. Макиенко «Основы слесарного дела». –М., Высшая школа. 1984г. 

- «Охрана труда» пособие. М., УПК «Промсвязьспецмонтаж», 1996г. 

- Журнал «Библиотека инженера по охране труда» 

 



 

- Ю.Г. Виноградов, К.С. Орлов, Л.А. Попова «Материаловедение». 

М., Высшая школа, 1983г. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Тест по профессии «Оператор котельной» (с ответами)  

Условные обозначения: 

+ правильный ответ 

- неправильный ответ 

  

Вопрос  

На какую величину настраиваются предохранительные клапаны  паровых котлов (ПБ 10 574-03 

п.6.2.15.): 

-  на 5% выше разрешенного 

+  на 10 % выше разрешенного 

-  на 15 % выше разрешенного 

-  на 25% выше разрешенного  

  

Вопрос 

Паровые котлы какой производительности  должны быть оборудованы установками для докотловой 

обработки воды (ПБ 10 574-03 п.8.1.1..): 

+ Паропроизводительностью 0,7 т\час и выше  

- Паропроизводительностью 0,5 т\час  

- С камерным  сжиганием топлива паропроизводительностью 0,5 т\час 

- Паропроизводительностью  1 т\час. 

  

Вопрос 

Кто даёт распоряжение на пуск котла в работу (ПБ 10-574-03 п. 10.4.3): 

+ лицо, ответственное за исправное состояние  и безопасную эксплуатацию котла  

- главный энергетик предприятия; 

- старший оператор по смене; 

- аппаратчик ХВО; 

 

Вопрос 

 кова продолжительность работы в противогазе без перерыва (ПБ 12-529-03  п. 10.55): 

- не более 1 часа; 

+ не более 30 минут 

- не более 15 минут; 

- не нормируется; 

 

Вопрос 

Перед допуском к самостоятельному выполнению газоопасных работ  после проверки знаний 

рабочий должен пройти  стажировку  в течение  (ПБ 12-529-03 п.1.2.5.): 

- одного месяца; 

- одной недели; 

+ первых десяти рабочих смен;  

- первых шести рабочих смен;  

 

Вопрос  

Посторонние лица в котельную могут допускаться (ПБ 10 574-03 п.9.1.3.): 

- только с разрешения владельца и без его сопровождения 

+ только с разрешения владельца  и в сопровождении его представителя   

- ограничений по допуску нет 

  



Вопрос  

При эксплуатации ГРП текущий ремонт выполняется  (ПБ 12-529-03, 8.5.3.): 

- не реже 1 раза в 6 месяцев; 

+ не реже 1 раза в 12 месяцев;  

- не реже 1 раза в 3 месяца; 

- не реже 1 раза в  месяц; 

  

Вопрос 

При какой концентрации газа в помещении должны сработать сигнализаторы, контролирующие 

состояние загазованности  (ПБ 12-529-03, 5.7.8.) 

- 10% от нижнего концентрационного предела распространения пламени 

- 15% от нижнего концентрационного предела распространения пламени 

+ 20% от нижнего концентрационного предела распространения пламени  

- 30% от нижнего концентрационного предела распространения пламени 

  

Вопрос 

При каком давлении котёл с рабочим давлением 1,0 МПа (10 кгс\см2) должен    быть немедленно 

остановлен (ПБ 10 574-03 п.6.2.15.): 

- если давление поднялось до 1.03 МПа ( 10,3 кгс\см2) 

- если давление поднялось до 1.05 МПа ( 10,5 кгс\см2) 

- если давление поднялось до 1.1 МПа ( 11 кгс\см2) 

+ если давление поднялось выше  1.1 МПа ( 11 кгс\см2)  

 

Вопрос 

Для  обеспечения  безопасных условий  и расчётных режимов эксплуатации паровые котлы должны 

быть оснащены  (ПБ 10 574-03 п.6.): 

+ указателями уровня воды и питательными устройствами; 

+ манометрами и предохранительными устройствами, 

+ запорной и регулирующей арматурой, приборами безопасности; 

   

Вопрос 

Суммарная пропускная способность устанавливаемых  на паровом котле  предохранительных 

устройств  должна быть не менее (ПБ 10 574-03 п.6.2.7.): 

+ номинальной паропроизводительности котла  

- 0, 5 номинальной паропроизводительности котла 

- двух номинальных  паропроизводительностей котла 

- не нормируется 

 

Вопрос 

Шланговые противогазы проверяют на герметичность перед выполнением работ: 

- внешним осмотром; (ПБ 12-529-03, 10.56). 

+ зажатием конца гофрированной дыхательной трубки  

- внутренним осмотром  

- любым удобным методом; 

  

Вопрос 

Периодическая проверка знаний  персонала, обслуживающего котлы должна проводиться не реже 1 

раза (ПБ 10 574-03 п.9.2.5.): 

+  в 12 месяцев; 

-  в 6 месяцев; 

-  9 месяцев; 

-  в 3 месяца;  

  

Вопрос 

Порядок аварийной остановки котла должен быть указан в (ПБ 10 574-03 п.9.4.2.): 

- сменном журнале; 



+ производственной инструкции оператора котельной;  

- паспорте котла; 

- ремонтном журнале; 

  

Вопрос 

Причины аварийной остановки котла оператор записывает в (ПБ 10 574-03 п.9.4.2.): 

- паспорт котла, 

+ сменный журнал 

- суточную ведомость работы котлоагрегата; 

- ремонтный журнал; 

  

Вопрос 

Проверка исправности  действия манометра, ПК, указателей уровня воды и питательных 

насосов  для котлов давлением до 1,4 МПа  проводится в следующие сроки (ПБ 10 574-03 п.9.3.1.): 

- не реже одного раза в сутки, 

+ не реже одного раза в смену;  

- не реже одного раза в месяц; 

- по распоряжению главного инженера предприятия; 

  

Вопрос  

Если давление в барабане котла  поднялось выше разрешённого на 10 % и продолжает расти, то 

персонал должен (ПБ 10 574-03 п.9.4.1.): 

+ немедленно остановить котёл;  

- доложить ответственному лицу и ждать его распоряжений; 

- запитать котёл  водой до верхнего уровня; 

-  продуть водоуказательные стёкла; 

  

Вопрос 

Внеочередная проверка знаний оператора котельной проводится (ПБ 10 574-03 п.9.2.5.): 

+ при переводе котла на сжигание другого вида топлива; 

-  при перерыве в работе более 1 месяца; 

-  при  перерыве в работе более 3 месяцев; 

-  по решению старшего оператора; 

  

Вопрос 

 В какой цвет должны быть окрашены надземные газопроводы (ПБ 12-529-03): 

- красный; 

+ жёлтый;  

- защитного цвета; 

- чёрный; 

  

Вопрос 

Допустимая толщина отложений на наиболее теплонапряженных участках поверхности нагрева 

котла, паропроизводительностью менее 0,7т\ч (ПБ 10 574-03 п.8.1.3.): 

- 10 мм 

+ 0,5 мм 

- 0,8 мм 

- 15 мм 

  

Вопрос 

Кем производиться наладка установок докотловой обработки воды и разработка режимных карт (ПБ 

10 574-03 п.8.1.5.): 

- Ответственным лицом. 

+ Наладочной организацией. 

- Организацией, эксплуатирующей котельную. 

- Органами Ростехнадзора. 



  

Вопрос 

Величина относительной щелочности котловой воды для котлов с давлением до 4 МПа со сварными 

барабанами и креплением труб  методом вальцовки  

(ПБ 10 574-03 п.8.3.): 

- 20% 

+ 50% 

- 30% 

- Не нормируется. 

  

Вопрос 

Норма прозрачности  питательной воды для паровых котлов давлением 9-14 кгс\см2 по шрифту (ПБ 

10 574-03 п.8.2.): 

- 10 см. 

- 20 см.. 

+ 30-40 см. 

- 50 см. 

  

Вопрос 

Что показывает «сухой остаток» воды ?  

-  Количество взвешенных частиц. 

+ Общую минерализацию. 

-  Общую щелочность. 

-  Относительную щелочность. 

 

Вопрос 

Норма жесткости питательной воды паровых котлов давлением 1,4 МПа (14 кгс\см2)  (ПБ 10 574-03 

п.8.2.): 

- 0,2 мг экв\кг. 

- 0,5 мг экв\кг. 

+ 0,02 мг экв\кг. 

- 0,1 мг экв\кг. 

 

Вопрос 

Какой метод  используется при определении общей щёлочности котловой воды (МУ, РД 24.032.01-

91): 

+ Нейтрализации. 

- Окисления. 

- Ионообмена. 

  

Вопрос 

Продувочный  трубопровод должен отводить воду  из котла в ёмкость (ПБ 10-574-03 п.3.10.3) 

+ работающую  без давления; 

- работающую под давлением; 

- не имеет значения 

  

Вопрос 

Диаметр прохода (условный) рычажно-грузовых и пружинных клапанов должен быть не менее (ПБ 

10 574-03 п.6.2.4.): 

+  20мм 

-  15мм 

-  10мм. 

  

Вопрос 

Тип, характеристика, количество и схема включения питательных устройств должны выбираться 

(ПБ 10 574-03 п.6.8.6.): 



+ специализированной организацией по проектированию котельной 

-  комиссией организации, эксплуатирующей котлы; 

-  территориальным органом Ростехнадзора; 

  

Вопрос 

Возможные причины возникновения гидравлического удара на работающем водогрейном котле 

(А.В.Сергеев «Справочное пособие» стр. 144): 

-  плохое качество сетевой воды; 

-  пропадание тяги в топке; 

+ вскипание сетевой воды и образование  паровых пузырьков  

  

Вопрос 

 Периодичность проверки  рабочих манометров  с помощью контрольного (ПБ 10 574-03 п.9.3.2.): 

-  не реже одного раза в неделю; 

-  не реже одного раза в месяц; 

-  не реже одного раза в квартал; 

+ не реже одного раза в 6 месяцев  

 

 Вопрос 

Какая информация указывается на хвостовиках заглушек, устанавливаемых на газопроводах (ПБ 12-

529-03  п.10.44.): 

- давление газа; 

-  материал, из которого изготовлен газопровод; 

-  диаметр газопровода; 

+  Давление газа, диаметр газопровода;  

  

Вопрос 

Норма  общей щелочности котловой воды  (МУ, РД 24.032.01-91): 

-  5-10 мг экв\кг. 

-  10-15 мг экв\кг. 

+  16-20 мг экв\кг. 

  

Вопрос  

Количества взвешенных частиц определяется  (МУ, РД 24.032.01-91): 

-  Выпариванием и взвешиванием осадка. 

+  Фильтрованием и взвешиванием осадка. 

-  Титрованием и взвешиванием осадка. 

  

Вопрос 

Методы определения прозрачности воды   (МУ, РД 24.032.01-91): 

-  восстановление; 

-  нейтрализации; 

+ по «шрифту» или по «кольцу»; 

  

Вопрос 

На какой установке производится освобождение воды от кислорода (А.В.Сергеев «Справочное 

пособие» стр. 209): 

- в теплообменнике; 

+ в деаэраторе; 

-  в фильтре; 

-  в котле; 

  

Вопрос 

Площадки и ступени лестниц в котельной выполняются (ПБ 10 574-03 п.7.4.2.): 

-  гладкими;   

-  из прутковой (круглой) стали; 



+  из рифлёной листовой стали; 

  

Вопрос 

Лестницы  должны иметь следующие размеры (ПБ 10 574-03 п.7.4.3.): 

+  ширину не менее 600 мм; высоту между ступенями  не более 200мм; ширину ступеней не менее 

80мм.  

-  ширину не менее 500 мм; высоту между ступенями  не более 200мм; ширину ступеней не менее 

60мм.  

-  ширину не менее 600 мм; высоту между ступенями  не более  300мм; ширину ступеней не менее 

80мм.  

  

Вопрос  

Метод, положенный в основу работы натрий-катионитовых фильтров (А.В.Сергеев «Справочное 

пособие» стр. 202): 

-  Метод объемного анализа. 

+  Метод ионного обмена. 

-  Метод нейтрализации. 

  

Вопрос 

В каких установках происходит умягчение воды (А.В.Сергеев «Справочное пособие» стр.202): 

-   В теплообменнике. 

-   В деаэраторе. 

+  В  натрий-катионитовом  фильтре. 

  

Вопрос 

Режим работы ДСА – деаэратора смешивающего типа атмосферного (А.В.Сергеев «Справочное 

пособие» стр. 209): 

-  Т = 150 градус С, Р = 4МПа. 

+  Т = 102-104 градус  С, Р = 0,1-0,2кгс\см2. 

-  Т = 125 градус С, Р = 1-2 МПа. 

  

Вопрос 

Какая вода называется «сырой» (ПБ 10 574-03 приложение 2): 

- Вода, циркулирующая внутри котла. 

- Вода, прошедшая химическую и термическую обработку. 

- Вода, заданных проектом параметров. 

+ Вода, не проходившая химическую обработку и очистку от механических примесей. 

  

Вопрос 

К обслуживанию котлов могут быть допущены  лица (ПБ 10 574-03 п.9.2.1.): 

+  обученные, аттестованные и имеющие удостоверение на право обслуживания   котлов; 

-  обученные в  учебном заведении; 

-   после индивидуальной подготовки; 

  

Вопрос 

Водогрейный котёл должен быть остановлен  и отключен действием защит или персоналом 

в  случае  (ПБ 10 574-03 п.9.4.1.): 

-  снижение уровня воды ниже низшего допустимого; 

-  прекращении действия всех указателей уровня воды прямого действия; 

+  снижения расхода воды через водогрейный котёл ниже минимально допустимого значения; 

  

Вопрос 

Паровой  котёл должен быть остановлен  и отключен действием защит или персоналом в  случае (ПБ 

10 574-03 п.9.4.1.): 

-  прекращении действия одного их двух указателей уровня воды прямого действия; 

-   снижения расхода воды через котёл; 



+  обнаружении неисправности предохранительного клапана; 

  

Вопрос 

Первичное ТО  вновь установленных котлов проводится (ПБ 10 574-03 п.10.2.1.): 

-  до монтажа и регистрации; 

+ после монтажа и регистрации; 

-  в процессе монтажа;  

  

Вопрос 

Каждый котёл должен подвергаться  техническому освидетельствованию (ПБ 10 574-03 п.10.2.1.): 

+ до пуска в работу  

+ периодически в процессе работы; 

+ в необходимых случаях – внеочередному освидетельствованию; 

  

Вопрос 

Температура наружной поверхности, с которой может соприкасаться персонал должна быть   (ПБ 10-

574-03 п.3.1.6.) 

- не менее 55 градусов С 

+ не более 55 градусов С 

- не более 80 градусов С 

  

Вопрос 

Какая организация отвечает за правильность конструкции котла, расчет его на плотность, выбор 

материала, качество изготовления, монтажа, наладки, ремонта (ПБ 19-574-03 п.1.2.2.): 

-  владелец котла  

+ организация, выполнившая соответствующие работы 

-  Ростехнадзор  

  

Вопрос 

Как расследуются аварии и несчастные случаи, связанные с эксплуатацией котлов в порядке, 

установленном владельцем котла   (ПБ 10-574-03 п.1.4.1.) 

- в порядке, установленном комиссией по расследованию аварии или несчастного случая 

+  в порядке, установленном Ростехнадзором 

  

Вопрос 

При какой массе крышка лаза котла должна быть снабжена приспособлением для облегчения 

открывания и закрывания   (ПБ 10-574-03 п.3.3.1.): 

- более 10 кг 

- более 20 кг 

+ более 30 кг 

- более  40 кг 

 

Вопрос 

Что должны обеспечивать лазы и гляделки в стенках топки и газоходов  (ПБ 10-574-03 п.3.3.2.): 

- возможность контроля за тягой 

+  возможность контроля за горением и за состоянием поверхности нагрева 

- возможность контроля за температурой дымовых газов 

  

Вопрос 

Какие котлы должны быть снабжены  взрывными предохранительными устройствами   (ПБ 10-574-

03 п.3.4.1.): 

- все котлы, на которые распространяется действие Правил; 

- все водогрейные котлы и автономные экономайзеры; 

- котлы с камерным сжиганием топлива паропроизводительностью более 60 т\ч; 

+  котлы с камерным сжиганием топлива паропроизводительностью до 60    т\ч включительно; 

  



 

Вопрос 

 Требованиям каких документов должны соответствовать схемы включения  чугунных 

экономайзеров (ПБ 10-574-03 п.3.5.1.): 

+  инструкции завода-изготовителя по монтажу и эксплуатации; 

- ГОСТам; 

- требованиям Правил; 

- НТД специализированной научно-исследовательской организации; 

  

Вопрос 

 Какое количество изделий и их сварных соединений подлежат визуальному и измерительному 

контролю   (ПБ 10-574-03 п.5.6.1.): 

- выборочно; 

- не менее 50%; 

+  каждое изделие и все его сварные соединения; 

-  не менее 25%; 

  

Вопрос 

 Каково минимальное пробное давление при гидравлическом испытании котлов с рабочим 

давлением 4 и 12 кгс\см2 (ПБ 10-574-03 п.5.14.2.): 

- 4 и 13 кгс\см2; 

- 5и 14 кгс\см2 

+ 6 и 15 кгс\см2 

  

Вопрос 

Паровой  котёл должен быть остановлен  и отключен действием защит или персоналом 

в  случае    (ПБ 10-574-03 п.9.4.1.): 

-  прекращении действия одного их двух указателей уровня воды прямого действия; 

-  снижения расхода воды через котёл; 

+  обнаружении неисправности предохранительного клапана; 

  

Вопрос 

 Чем должен заполняться котел при гидравлическом испытании   (ПБ 10-574-03 п.5.14.4.): 

- водой с температурой не выше 100 градусов С  

- инертным газом; 

- воздухом; 

+ водой с температурой не ниже 5 градусов С и не выше 40 градусов С; 

 

Вопрос 

Что является рабочим местом оператора котельной   (РД 10-319-99): 

- проходы между котлами; 

- все помещение котельного цеха; 

+  фронт котла при отсутствии центрального щита управления и щитовое помещение при наличии 

центрального щита управления;  

  

Вопрос 

Какую свободную высоту должны иметь проходы в котельной   (ПБ 10-574-03 п.7.4.4.): 

- не менее 1 м; 

+ не менее 2 м; 

- не менее 3 м; 

- не менее 4 м. 

  

Вопрос 

Выходные двери из котельного помещения должны открываться  (ПБ 10-574-03 п.7.1.7.): 

- в сторону котельной; 

+  наружу; 



  

Вопрос 

Ширина свободных проходов вдоль фронта должна быть не менее  (ПБ 10-574-03 п.7.3.3.): 

- не менее 1 м; 

- не менее 1,3м; 

+ не менее 1,5м; 

Вопрос 

На входе питательной воды в котел должны быть установлены  (ПБ 10-574-03 п.6.6.6.): 

- два запорных органа; 

- один запорный орган; 

+ обратный клапан и запорный орган; 

Вопрос 

На всех трубопроводах котлов, экономайзеров присоединение арматуры должно выполняться  (ПБ 

10-574-03 п.6.6.10.): 

+ сваркой встык или с помощью фланцев; 

- на резьбе; 

- требования Правилами не устанавливаются; 

  

Вопрос 

Номинальный диаметр манометров, устанавливаемых на высоте от 2м до 5м должен быть  (ПБ 10-

574-03 п.6.4.9.): 

- не менее 100мм; 

- не менее 150 мм; 

+ не менее 160 мм; 

 

Вопрос 

Диаметр сифонной трубки перед манометром должен быть не менее  (ПБ 10-574-03 п.6.4.10.): 

- 5мм; 

- 8мм; 

+ 10мм; 

 

Вопрос 

Указатели уровня воды прямого действия должны устанавливаться (ПБ 10-574-03 п.6.3.6.): 

- горизонтально; 

- под углом 45 градусов; 

+ вертикально или с наклоном вперед не более 30 градусов; 

 

 Вопрос  

Номинальная толщина стенки обечайки или трубной решетки при использовании вальцовочного 

соединения должна быть не менее  (ПБ 10-574-03 п.3.9.2.): 

+ 13мм; 

- 10мм; 

- 8 мм; 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ БИЛЕТЫ  

ДЛЯ ПРОВЕРКИ ЗНАНИЙ ОПЕРАТОРА КОТЕЛЬНОЙ  

      

Билет N 1(оператор котельной) 

1.  Подготовка и розжиг котла? 

2. Физико-химические свойства природного газа? 

3. Устройство и работа газовой горелки? 

4. Необходимое количество воздуха для полного сгорания природного газа? 

5. Признаки отравления угарным газом, оказание первой доврачебной помощи? 

__________________________________________________________________ 

6. Классификация водогрейных котлов: по давлению, мощности, конструкции? 

7. Требования к эксплуатации насосных агрегатов? 

8. Перечислить и дать характеристику контрольно-измерительных приборов, 

установленных на котлах? 

9. Первичные средства пожаротушения в котельной? 

10. Средства индивидуальной и коллективной защиты? 

Билет N 2 (оператор котельной) 

1. Подготовка и розжиг котла? 

2. ГРП (ГРУ, ШРП). Классификация газопроводов по давлению? 

3. Понятие о процессе горения? 

4. Требования к бригаде, выполняющей газоопасные работы? 

5. Определение утечки газа в котельной? 

__________________________________________________________________ 

6. Описание и техническая характеристика котла? 

7. Автоматика безопасности котлов, параметры срабатывания? 

8. Влияние на теплообмен в котле накипи, шлама, сажи? 

9. Права и обязанности допускающего по наряду – допуску на тепломеханическом 

оборудовании? 

10. Правила освобождения человека от действия электрического тока? 

Билет N 3 (оператор котельной) 

1. Подготовка и розжиг котла? 

2. Удаление отходящих газов. Тяга естественная и искусственная? 

3. Перечислите случаи, при которых подача газа на газоиспользующую установку должна 

быть прекращена? 

4. Настройка предохранительных устройств (ПСК и ПЗК)? Определение засоренности 

фильтра? 

5. Признаки отравления угарным газом? 

_______________________________________________________________________ 

6. Устройство и техническая характеристика котла? 

7. Установка и проверка предохранительных клапанов котлов? 

8. Устройство, принцип действия и порядок включения в работу сетевого насоса? 

9. Требования пожарной безопасности при проведении огневых работ в котельной? 

10. Опасные и вредные производственные факторы, воздействующие на оператора? 

Билет N 4 (оператор котельной) 

1.  Подготовка и розжиг котла? 

2. Оборудование ГРП (ГРУ, ШРП), устройство и принцип работы? 

3. Настройка предохранительно-сбросного и предохранительно-запорного 

клапанов?Определение засоренности фильтра? 

4. Полное и неполное сгорание газа? 



5. Индивидуальные средства защиты при выполнении газоопасных работ? 

____________________________________________________________________ 

6. Устройство и техническая характеристика котла? 

7. Порядок допуска персонала к обслуживанию котлов? 

8. Периодичность и порядок проверки исправности манометров оператором котла? 

9. Случаи аварийной остановки котла? 

10. Понятие об электрическом токе (постоянном и переменном), напряжении, сопротивлении. 

Единицы измерения? 

 Билет N 5(оператор котельной) 

1. Подготовка и розжиг котла? 

2. Одоризация горючих газов. Требование к одоранту? 

3. Классификация газогорелочных устройств? 

4. Права и обязанности оператора при обслуживании газифицированных объектов? 

5. Действие угарного газа на организм человека? 

___________________________________________________________________ 

6. Устройство и техническая характеристика котла? 

7. Арматура и гарнитура котла? 

8. Действия оператора при повышение давления в топке котла свыше допустимого предела? 

9. Ответственность работников за нарушение требований правил, норм, инструкций? 

10.Виды инструктажей по охране труда и пожарной безопасности. Кем и в какие сроки 

проводятся? 

Билет N 6(оператор котельной) 
1. Подготовка и розжиг котла? 

2. Принципиальная схема оборудования ГРУ (ГРП, ШРП)? 

3. Устройство смесительной горелки и ее работа. Преимущества и недостатки? 

4. Устройство пружинного манометра, требования к установке и эксплуатации? 

5. План локализации аварий в котельной? 

_____________________________________________________________________ 

6. Устройство и техническая характеристика котла? 

7. Принципиальная схема котельной? 

8. Действия оператора котельной при выходе из строя подпиточного насоса? 

9. Наряд – допуск. Распоряжение? 

10. Порядок действия персонала при возникновении пожара? 

Билет N 7(оператор котельной) 

1. Подготовка и розжиг котла? 

2. Назначение, устройство газового фильтра. Периодичность его проверки? 

3. Реакция горения газообразного топлива? 

4. Устройство, принцип работы предохранительно-запорного клапана? 

5. Порядок пуска газоиспользующих установок сезонного действия? 

_____________________________________________________________________ 

6. Устройство и техническая характеристика котла. КПД котла? 

7. Действия оператора котла при возникновении аварийных ситуаций в котельной? 

8. Манометры. Класс точности, порядок и периодичность проверки? 

9. Наряд-допуск. Распоряжение. Ответственность допускающего по наряду – допуску? 

10.Порядок применения углекислотных огнетушителей? 

Билет N 8(оператор котельной) 

1. Подготовка и розжиг котла? 

2. Контрольнаяопрессовка внутренних газопроводов котельной? 

3. Одоризация горючих газов, требование к одоранту? 

4. Устройство, принцип работа предохранительно-сбросного клапана (ПСК)? 



5. Допуск персонала к самостоятельной работе по эксплуатации газоиспользующего 

оборудования? 

_____________________________________________________________________ 

6. Устройство и техническая характеристика котла? 

7. Перечислить случаи аварийной остановки котла? 

8. Техническое освидетельствование котлов. Сроки и порядок проведения технического 

освидетельствования? 

9. Влияние на теплообмен в котле накипи, шлама, сажи? 

10. Порядок применения порошковых огнетушителей? 

Билет N 9(оператор котельной) 
1. Подготовка и розжиг котла? 

2. Пределы взрываемости газа? 

3. Отрыв пламени при эксплуатации горелок. Меры предосторожности. 

4. Тяга естественная, тяга искусственная. Дымовые трубы. 

5. Назначение продувочных свечей и свечей безопасности? 

____________________________________________________________________ 

6. Устройство и техническая характеристика котла. Циркуляция воды в котле? 

7. Действия оператора при выходе из строя сетевого насоса? 

8. Манометры. Класс точности, порядок и периодичность проверки? 

9. Порядок применения первичных средств пожаротушения в котельной? 

10. Ранения. Оказание первой помощи при ранениях? 

Билет N 10(оператор котельной) 
1. Подготовка и розжиг котла? 

2. Порядок обслуживания газового оборудования. График технического обслуживания и 

ремонта газового оборудования? 

3. Давление. Единицы измерения давления. Приборы, измеряющие давление? 

4. Назначение режимной карты газоиспользующей установки? 

5. Причины и способы обнаружения утечки газа? 

__________________________________________________________________ 

6. Устройство и техническая характеристика котла? 

7. Схема подготовки подпиточной воды? 

8. Подготовка рабочего места по наряду – допуску? 

9. Действие оператора при несчастном случае в котельной? 

10. Оказание первой помощи при острых отравлениях? 

Билет N 11(оператор котельной) 

1. Подготовка и розжиг котла? 

2. Устройство дымососа / вентилятора/. Устройство направляющего аппарата. 

Дымовые трубы их назначение? 

3. Содержание производственной инструкции по эксплуатации котла? 

4. Устройство пружинных  манометров, принцип их работы, места установки? 

5. Действие обслуживающего персонала при обнаружении утечки газа? 

________________________________________________________________ 

6. Устройство и техническая характеристика котла? 

7. Принципиальная схема котельной? 

8. Действия персонала при повышении температуры воды на выходе из котла? 

9. Ответственность за невыполнение противопожарных мероприятий? 

10. Переломы. Оказание первой помощи при переломах? 

 

    



 

Билет N 12(оператор котельной) 

1. Подготовка и розжиг котла? 

2. Классификация газопроводов по давлению? 

3. Преимущества и недостатки газообразного топлива? 

4. Контрольнаяопрессовка внутренних газопроводов в котельной? 

5. Перечень и порядок ведения технической документации на рабочем месте оператора 

котельной? 

________________________________________________________________________ 

6. Устройство и техническая характеристика котла? 

7. Порядок содержания котла в горячем резерве? 

8. Состав уходящих газов? 

9. Действия оператора при выходе из строя манометра, предохранительного клапана? 

10. Порядок применения углекислотного огнетушителя? 

Билет N 13(оператор котельной) 

1. Подготовка и розжиг котла? 

2. Взрывные клапаны, их устройство, назначение, расположение? 

3. График технического обслуживания и планово-предупредительного ремонта газового 

оборудования? 

4. Действие персонала при «хлопке» в топке? 

5. Средства индивидуальной защиты при газоопасных работах? 

_______________________________________________________________________ 

6. Устройство и техническая характеристика котла? 

7. Подготовка котла к розжигу после длительного останова? 

8. В каких случаях манометр не допускается к применению? 

9. Требования пожарной безопасности при проведении огневых работ в котельной? 

10. Правила освобождения человека от действия электрического тока? 

Билет N 14(оператор котельной) 

1. Подготовка и розжиг котла? 

2. Схема внутренних газопроводов котельной? 

3. Полное и неполное сгорание газа? 

4. Как определяется конец продувки газопровода? 

5. Автоматические устройства газовых 

котельных?_____________________________________________________________________ 

6. Устройство и техническая характеристика котла. Циркуляция среды в котле? 

7. Перечислить случаи аварийной остановки котла? 

8. Порядок и сроки проверки манометров? 

9. Основные причины несчастных случаев в котельной? 

10. Ответственность оператора котельной за несоблюдение требований охраны труда? 

Билет N 15(оператор котельной) 
1. Подготовка и розжиг котла? 

2. Преимущества и недостатки газообразного топлива? 

3. Предохранительно-сбросной клапан (ПСК), его назначение, настройка, техническое 

обслуживание? 

4. Индивидуальные средства защиты при выполнении газоопасных работ? 

5. Способы определения утечки газа? 

_____________________________________________________________________ 

6. Устройство и техническая характеристика котла. Арматура и гарнитура котла? 

7. Схема трубопроводов котельной? 

8. Какими приборами безопасности должны быть оснащены котлы? 



9. Наряд-допуск. Распоряжение? 

10. Первичные средства пожаротушения, применяемые для тушения электрооборудования, 

находящегося под напряжением до 0,4кВ? 

Билет N 16(оператор котельной) 

1. Подготовка и розжиг котла? 

2. Пределы взрываемости газа? 

3. График ППР  газового оборудования в котельной? 

4. Предохранительно-запорный клапан (ПЗК). Назначение. Настройка. Техническое 

обслуживание? 

5. Способы определения утечки газа в котельной? 

_____________________________________________________________________ 

6. Устройство и техническая характеристика котла? 

7. Подготовка котла к розжигу после длительного останова? 

8. Предохранительные клапаны котла, их назначение, настройка, проверка? 

9. Перечислить виды инструктажей по охране труда оператора котельной? 

10. Действия оператора при внезапном ухудшении здоровья? 

Билет N 17(оператор котельной) 
1. Подготовка и розжиг котла? 

2. Преимущества и недостатки газообразного топлива? 

3. Схема газопроводов котельной? 

4. Техническая документация рабочего места оператора котельной? 

5. В каких случаях манометр не допускается к применению? 

____________________________________________________________________ 

6. Устройство и техническая характеристика котла? 

7. Назвать основные виды потерь тепла в котле. КПД котла и от чего он зависит? 

8. Действия оператора при выходе из строя сетевого насоса? 

9. Действия оператора при возникновении пожара в котельной? 

10. Оказание первой доврачебной помощи при термическом ожоге? 

Билет N 18(оператор котельной) 
1. Подготовка и розжиг котла? 

2. Количество воздуха необходимого для полного сгорания газов? 

3. Действие оператора при "хлопке" в топке? 

4. Перечислите случаи, при которых подача газа на газоиспользующую установку должна 

быть прекращена? 

5. Сроки проведения проверки манометров? 

________________________________________________________________________ 

6. Устройство и техническая характеристика котла? 

7. Режимная карта котла. Состав уходящих дымовых газов? 

8. Техническое освидетельствование котлов?  

9. Назначение и устройство огнетушителя порошкового ОП-4? 

10. Оказание первой доврачебной помощи при отравлении угарным газом? 

Билет N 19(оператор котельной) 
1. Подготовка и розжиг котла? 

2. Полное и неполное сгорание газа? 

3. Пределы взрываемости газа? 

4. Назначение и устройствогазового фильтра. Периодичность его проверки? 

5. Контрольнаяопрессовка газового оборудования? 

______________________________________________________________________ 

6. Техническая характеристика и устройство котла? 

7. Тепловая схема котельной? 



8. Случаи аварийной остановки котла оператором? 

9. Действия оператора котельной при возникновении пожара? 

10. Классификация ожогов, оказание первой доврачебной помощи  при ожогах? 

Билет N 20(оператор котельной) 

1. Подготовка и розжиг котла? 

2. Классификация газопроводов по давлению, местоположению, назначению? 

3. Случаи автоматического прекращения подачи газа к горелкам? 

4. Способы определения утечки газа в котельной? 

5. Взрывные клапаны.  Назначение, устройство, место установки? 

_____________________________________________________________________ 

6. Устройство и техническая характеристика котла? 

7. Назначение, устройство баков-аккумуляторов горячей воды? 

8. Требования безопасности при выполнении в котельной огнеопасных работ? Действия 

оператора при закрытии наряда-допуска на выполнение огнеопасных работ? 

9. Первичные средства пожаротушения в котельной? 

10. Правила освобождения человека от действия электрического тока? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Рабочая программа 

профессиональной подготовки (переподготовки) 

по профессии рабочего «15643 Оператор котельной» 2-3 разряда 

1. Цели и задачи производственного обучения  – требования к результатам освоения 

программы 

 С целью овладения видом профессиональной деятельности «Эксплуатация и обслуживание 

котельного агрегата, трубопроводов пара и горячей воды», обучающийся в ходе освоения 

программы производственного обучения должен выполнять следующие трудовые действия: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Трудовые действия 

А/01.3 – А/06.03 

 

 

Проверка наличия и исправности рабочего инструмента, средств 

индивидуальной защиты и сигнализации 

Наружный осмотр котельного агрегата, арматуры, гарнитуры 

Проверка наличия и уровня воды в котельном агрегате, трубопроводах 

пара и горячей воды, отопительных системах с помощью необходимых 

приборов и устройств 

Проверка отсутствия заглушек между фланцами на линии входа и выхода 

воды из котельного агрегата 

Проверка наличия и работы манометров на котле и в системе, а также 

наличия масла в гильзах термометров 

Проверка плотности и легкости открывания и закрывания вентилей, 

спускных крапов, исправности питательных насосов 

Проверка исправности и состояния системы автоматики и регулирования 

Проверка наличия, исправности и состояния противопожарного 

инвентаря 

Осмотр состояния и положения кранов и задвижек на газопроводе 

Проверка отсутствия утечек газа и жидкого топлива 

Проверка исправности, состояния и работы вентиляторов, взрывных 

предохранительных клапанов 

Проверка герметичности арматуры и трубопроводов, подводящих газ 

Вентилирование топки и газоходов работающих на газе котлов в 

соответствии с требованиями руководства (инструкции) по эксплуатации 

котла, закрытие регулирующих заслонок на воздуховодах 

Управление приборами подачи топлива и электрической энергии 

Продувание газопровода через продувочную линию в соответствии с 

требованиями руководства (инструкции) по эксплуатации котла и 

закрытие крана 

Проверка давления газа на его вводе и воздуха перед горелками в 

соответствии с требованиями руководства (инструкции) по эксплуатации 

котла 

Подогревание топлива до установленной температуры перед растопкой 

котла, работающего на мазуте 

Проверка наличия и комплектности аптечки первой помощи 

Документальное оформление результатов осмотра 

Проверка исправности топки и газоходов, запорных и регулирующих 

устройств 

Проверка исправности контрольно-измерительных приборов, арматуры, 

питательных устройств, дымососов и вентиляторов 

Заполнение котла водой путем запуска питательных и циркуляционных 

насосов 

Проверка температуры воды в котле 

Проверка отсутствия технологических заглушек на питательных линиях, 

продувочных линиях 

Проверка отсутствия в топке людей и посторонних предметов 

Пуск котлов на газовом топливе без автоматики в соответствии с 



требованиями и порядком, установленными в инструкции (руководстве) 

по эксплуатации котлоагрегата 

Пуск тепловых установок с автоматическим управлением при помощи 

пульта автоматического управления в порядке, установленном 

инструкцией по эксплуатации котлоагрегата 

Пуск котлов на жидком топливе без автоматики в соответствии с 

требованиями и порядком, установленными в инструкции (руководстве) 

по эксплуатации котлоагрегата 

Управление режимом работы котла, режимом подачи топлива и воздуха, 

установление режима работы котлоагрегата, предусмотренного 

требованиями инструкции (руководства) по эксплуатации 

Документальное оформление результатов своих действий 

Контроль исправного состояния котла (котлов) и всего оборудования 

котельной, соблюдение установленного режим работы котла 

Выявление и фиксирование в сменном (вахтенном) журнале 

неисправностей в работе котлоагрегата, обслуживаемого оборудования, 

средств автоматики и сигнализации 

Принятие мер к устранению неисправностей в работе котлоагрегата, 

обслуживаемого оборудования, средств автоматики и сигнализации 

Контроль уровня воды и давления пара в котле, поддержание 

установленных режимов и параметров работы котлоагрегата, 

поддержание температуры воды водогрейном котле и системе в заданных 

пределах  

Проверка исправности и осмотр устройств и приборов автоматического 

управления и безопасности котла в порядке, установленном 

руководством по эксплуатации 

Проверка водоуказательной арматуры, манометров и предохранительных 

клапанов в сроки, установленные инструкцией по эксплуатации 

Проверка давлением работоспособности предохранительных клапанов в 

порядке, установленном руководством по эксплуатации 

Продувка парового котла в порядке, установленном руководством по 

эксплуатации 

Обеспечение равномерного горения топлива на всей площади 

колосниковой решетки в котле на твердом топливе 

Обеспечение равномерной подачи топлива в котел на твердом топливе 

Обеспечение тяги воздуха, необходимой для равномерного горения 

топлива в котле на твердом топливе 

Чистка топки от шлака в установленном порядке 

Наблюдение за работой сетевых и циркулярных насосов, насосов РВС 

Контроль давления газа, температуры наружного воздуха и воды в котле 

при эксплуатации котла на газовом топливе 

Обеспечение температурного режима работы электрического котла 

Контроль температуры воды на выходе 

Контроль наполнения системы и аккумуляторных баков водой 

Обеспечение поддержания установленного режима работы котла на 

газовом топливе, подачи и горения газового топлива, необходимых для 

горения тяги и расхода воздуха 

Контроль и управление работой форсунок при эксплуатации котла на 

жидком топливе 

Управление работой котла, равномерностью подачи топлива и воздуха в 

топку котла 

Документальное оформление результатов своих действий 

Останавливать работу котла в порядке, установленном требованиями 

инструкции (руководства) по эксплуатации котлоагрегата 

Останавливать работу котла по указанию руководства в соответствии с 



порядком, установленным инструкцией по эксплуатации 

Останавливать работу котла в аварийном режиме при обнаружении 

неисправностей обслуживаемого оборудования, устройств безопасности, 

средств автоматики и сигнализации, прекращении действия 

циркуляционных насосов, выходе из строя водоуказательных приборов, 

понижении разрежения в котле, обнаружении в основных элементах 

котла трещин, выпучин, пропусков в сварных швах 

Останавливать работу котла в аварийном режиме при возникновении 

пожара 

Останавливать работу котла в аварийном режиме при прекращении 

подачи электроэнергии 

Останавливать работу котла в аварийном режиме при повышении 

давления пара сверх допустимого 

Останавливать работу циркулирующего насоса 

Производить вентилирование топки и газопроводов 

Управлять закрытием задвижек на входе воды и выходе из котла 

Информировать руководство об остановке и причине аварийной 

остановки котла 

Документальное оформление результатов остановки котла 

Управление работой котла в аварийном режиме 

Отключение оборудования котельной вместе с дефектным узлом 

Сборка тепловой схему с использованием резервного оборудования 

Пуск оборудования котельной 

Вызов служб экстренной аварийной помощи, пожарной охраны, 

неотложной медицинской помощи 

Принятие мер к ликвидации пожара в котельной 

Оказание первой помощи пострадавшим в результате аварии или 

несчастного случая 

Прекращение работы котла в аварийном режиме в порядке, 

установленном руководством (инструкцией) по эксплуатации котла 

Документальное оформление результатов своих действий 

Ознакомление с записями в журнале приемки-сдачи смены 

Проверка наличия и исправности рабочего инструмента, средств 

индивидуальной защиты 

Осмотр состояния трубопроводов, опор, подвесок, пружин в целях 

выявления дефектов 

Проверка исправности действия манометров и предохранительных 

клапанов 

Обход, осмотр, контроль состояния наружной поверхности 

трубопроводов, арматуры, установленной на трубопроводах, фланцевых 

соединений и сальниковых уплотнений арматуры 

Информирование руководства при обнаружении дефектов (трещин, 

выпучин, свищей) в паропроводах свежего пара, пара промперегрева и 

отборов, трубопроводах питательной воды, в их пароводяной арматуре, 

тройниках, сварных и фланцевых соединениях 

Отключение и остановка энергоблока (котельного агрегата, турбины) при 

обнаружении аварии (разрыва труб пароводяного тракта, коллекторов, 

паропроводов свежего пара, пара промперегрева и отборов, 

трубопроводов основного конденсата и питательной воды, их 

пароводяной арматуры, тройников, сварных и фланцевых соединений) 

Определение опасной зоны, установка ограждения и информационных 

знаков 

Оказание первой помощи пострадавшим в результате аварии или 

несчастного случая 

Документальное оформление результатов работ 



 
2. Количество часов на освоение программы производственного обучения –  76 часов 

3.  Тематический план и содержание производственного обучения 

 

№ 

п/п 

Наименование тем. 

 

Кол-

во 

час. 

Вид 

выполняемых работ 

1 

Общие сведения о 

предприятии, характере 

профессий и выполняемых 

работах. Ознакомление 

обучающихся с 

организацией рабочего 

места, режимом работы и 

правилами внутреннего 

распорядка. 

2 Проверка наличия и исправности рабочего инструмента, 
средств индивидуальной защиты и сигнализации 

Наружный осмотр котельного агрегата, арматуры, гарнитуры 

Проверка наличия и уровня воды в котельном агрегате, 

трубопроводах пара и горячей воды, отопительных системах 

с помощью необходимых приборов и устройств 

Проверка отсутствия заглушек между фланцами на линии 

входа и выхода воды из котельного агрегата 

Проверка наличия и работы манометров на котле и в 

системе, а также наличия масла в гильзах термометров 

Проверка плотности и легкости открывания и закрывания 

вентилей, спускных крапов, исправности питательных 
насосов 

Проверка исправности и состояния системы автоматики и 

регулирования 

Проверка наличия, исправности и состояния 

противопожарного инвентаря 

Осмотр состояния и положения кранов и задвижек на 

газопроводе 

Проверка отсутствия утечек газа и жидкого топлива 

Проверка исправности, состояния и работы вентиляторов, 

взрывных предохранительных клапанов 

Проверка герметичности арматуры и трубопроводов, 

подводящих газ 
Вентилирование топки и газоходов работающих на газе 

котлов в соответствии с требованиями руководства 

(инструкции) по эксплуатации котла, закрытие 

регулирующих заслонок на воздуховодах 

Управление приборами подачи топлива и электрической 

энергии 

Продувание газопровода через продувочную линию в 

соответствии с требованиями руководства (инструкции) по 

эксплуатации котла и закрытие крана 

Проверка давления газа на его вводе и воздуха перед 

горелками в соответствии с требованиями руководства 
(инструкции) по эксплуатации котла 

Подогревание топлива до установленной температуры перед 

растопкой котла, работающего на мазуте 

Проверка наличия и комплектности аптечки первой помощи 

Документальное оформление результатов осмотра 

2 

Ознакомление с 

квалификационной 

характеристикой и 

программой 

производственного 

обучения оператора 

котельной. Пожарная 

безопасность. Причины 

пожаров и меры 

предупреждения пожаров. 

Соблюдение правил 

противопожарных 

мероприятий 

2 Проверка наличия и исправности рабочего инструмента, 

средств индивидуальной защиты и сигнализации 

Наружный осмотр котельного агрегата, арматуры, гарнитуры 

Проверка наличия и уровня воды в котельном агрегате, 

трубопроводах пара и горячей воды, отопительных системах 
с помощью необходимых приборов и устройств 

Проверка отсутствия заглушек между фланцами на линии 

входа и выхода воды из котельного агрегата 

Проверка наличия и работы манометров на котле и в 

системе, а также наличия масла в гильзах термометров 

Проверка плотности и легкости открывания и закрывания 

вентилей, спускных крапов, исправности питательных 

насосов 

Проверка исправности и состояния системы автоматики и 

регулирования 

Проверка наличия, исправности и состояния 
противопожарного инвентаря 

Осмотр состояния и положения кранов и задвижек на 



газопроводе 

Проверка отсутствия утечек газа и жидкого топлива 
Проверка исправности, состояния и работы вентиляторов, 

взрывных предохранительных клапанов 

Проверка герметичности арматуры и трубопроводов, 

подводящих газ 

Вентилирование топки и газоходов работающих на газе 

котлов в соответствии с требованиями руководства 

(инструкции) по эксплуатации котла, закрытие 

регулирующих заслонок на воздуховодах 

Управление приборами подачи топлива и электрической 

энергии 

Продувание газопровода через продувочную линию в 

соответствии с требованиями руководства (инструкции) по 
эксплуатации котла и закрытие крана 

Проверка давления газа на его вводе и воздуха перед 

горелками в соответствии с требованиями руководства 

(инструкции) по эксплуатации котла 

Подогревание топлива до установленной температуры перед 

растопкой котла, работающего на мазуте 

Проверка наличия и комплектности аптечки первой помощи 

Документальное оформление результатов осмотра 

3 

Правила поведения при 

пожаре. Правила 

пользования средствами 

пожаротушения. Оказание 

первой помощи при ожогах. 

Измерение деталей 

универсальным 

мерительным 

инструментом. 

Плосткостная разметка. 

Рубка металла. Работа 

гаечным и газовым 

ключами. Набивка 

сальников. 

2 Проверка наличия и исправности рабочего инструмента, 

средств индивидуальной защиты и сигнализации 

Наружный осмотр котельного агрегата, арматуры, гарнитуры 

Проверка наличия и уровня воды в котельном агрегате, 
трубопроводах пара и горячей воды, отопительных системах 

с помощью необходимых приборов и устройств 

Проверка отсутствия заглушек между фланцами на линии 

входа и выхода воды из котельного агрегата 

Проверка наличия и работы манометров на котле и в 

системе, а также наличия масла в гильзах термометров 

Проверка плотности и легкости открывания и закрывания 

вентилей, спускных крапов, исправности питательных 

насосов 

Проверка исправности и состояния системы автоматики и 

регулирования 

Проверка наличия, исправности и состояния 
противопожарного инвентаря 

Осмотр состояния и положения кранов и задвижек на 

газопроводе 

Проверка отсутствия утечек газа и жидкого топлива 

Проверка исправности, состояния и работы вентиляторов, 

взрывных предохранительных клапанов 

Проверка герметичности арматуры и трубопроводов, 

подводящих газ 

Вентилирование топки и газоходов работающих на газе 

котлов в соответствии с требованиями руководства 

(инструкции) по эксплуатации котла, закрытие 
регулирующих заслонок на воздуховодах 

Управление приборами подачи топлива и электрической 

энергии 

Продувание газопровода через продувочную линию в 

соответствии с требованиями руководства (инструкции) по 

эксплуатации котла и закрытие крана 

Проверка давления газа на его вводе и воздуха перед 

горелками в соответствии с требованиями руководства 

(инструкции) по эксплуатации котла 

Подогревание топлива до установленной температуры перед 

растопкой котла, работающего на мазуте 

Проверка наличия и комплектности аптечки первой помощи 
Документальное оформление результатов осмотра 

4 

Практическое изучение 

конструкций котлов и их 

основных элементов. 

Практическое изучение 

конструкций и компоновки 

2 Проверка наличия и исправности рабочего инструмента, 

средств индивидуальной защиты и сигнализации 

Наружный осмотр котельного агрегата, арматуры, гарнитуры 

Проверка наличия и уровня воды в котельном агрегате, 

трубопроводах пара и горячей воды, отопительных системах 

с помощью необходимых приборов и устройств 



паровых котельных 

установок 

паропроизводительностью 

до 30т/час и водогрейных 

установок 

теплопроизводительностью 

до 20 Гкал/ч. 

Проверка отсутствия заглушек между фланцами на линии 

входа и выхода воды из котельного агрегата 
Проверка наличия и работы манометров на котле и в 

системе, а также наличия масла в гильзах термометров 

Проверка плотности и легкости открывания и закрывания 

вентилей, спускных крапов, исправности питательных 

насосов 

Проверка исправности и состояния системы автоматики и 

регулирования 

Проверка наличия, исправности и состояния 

противопожарного инвентаря 

Осмотр состояния и положения кранов и задвижек на 

газопроводе 

Проверка отсутствия утечек газа и жидкого топлива 
Проверка исправности, состояния и работы вентиляторов, 

взрывных предохранительных клапанов 

Проверка герметичности арматуры и трубопроводов, 

подводящих газ 

Вентилирование топки и газоходов работающих на газе 

котлов в соответствии с требованиями руководства 

(инструкции) по эксплуатации котла, закрытие 

регулирующих заслонок на воздуховодах 

Управление приборами подачи топлива и электрической 

энергии 

Продувание газопровода через продувочную линию в 
соответствии с требованиями руководства (инструкции) по 

эксплуатации котла и закрытие крана 

Проверка давления газа на его вводе и воздуха перед 

горелками в соответствии с требованиями руководства 

(инструкции) по эксплуатации котла 

Подогревание топлива до установленной температуры перед 

растопкой котла, работающего на мазуте 

Проверка наличия и комплектности аптечки первой помощи 

Документальное оформление результатов осмотра 

5 

Проведение периодической 

продувки котла и обдувки 

поверхностей нагрева котла. 

 

2 Проверка исправности топки и газоходов, запорных и 

регулирующих устройств 

Проверка исправности контрольно-измерительных приборов, 

арматуры, питательных устройств, дымососов и 
вентиляторов 

Заполнение котла водой путем запуска питательных и 

циркуляционных насосов 

Проверка температуры воды в котле 

Проверка отсутствия технологических заглушек на 

питательных линиях, продувочных линиях 

Проверка отсутствия в топке людей и посторонних 

предметов 

Пуск котлов на газовом топливе без автоматики в 

соответствии с требованиями и порядком, установленными в 

инструкции (руководстве) по эксплуатации котлоагрегата 
Пуск тепловых установок с автоматическим управлением 

при помощи пульта автоматического управления в порядке, 

установленном инструкцией по эксплуатации котлоагрегата 

Пуск котлов на жидком топливе без автоматики в 

соответствии с требованиями и порядком, установленными в 

инструкции (руководстве) по эксплуатации котлоагрегата 

Управление режимом работы котла, режимом подачи 

топлива и воздуха, установление режима работы 

котлоагрегата, предусмотренного требованиями инструкции 

(руководства) по эксплуатации 

Документальное оформление результатов своих действий 

6 

Практическое  изучение 

устройства дымососов 

вентиляторов, 

направляющего аппарата. 

Регулирование работы 

вентиляторов и дымососов в 

2 Проверка исправности топки и газоходов, запорных и 
регулирующих устройств 
Проверка исправности контрольно-измерительных приборов, 
арматуры, питательных устройств, дымососов и вентиляторов 
Заполнение котла водой путем запуска питательных и 
циркуляционных насосов 
Проверка температуры воды в котле 

Проверка отсутствия технологических заглушек на питательных 
линиях, продувочных линиях 



зависимости от требуемой 

нагрузки котла. 

Проверка отсутствия в топке людей и посторонних предметов 
Пуск котлов на газовом топливе без автоматики в соответствии с 
требованиями и порядком, установленными в инструкции 
(руководстве) по эксплуатации котлоагрегата 
Пуск тепловых установок с автоматическим управлением при 
помощи пульта автоматического управления в порядке, 
установленном инструкцией по эксплуатации котлоагрегата 

Пуск котлов на жидком топливе без автоматики в соответствии с 
требованиями и порядком, установленными в инструкции 
(руководстве) по эксплуатации котлоагрегата 
Управление режимом работы котла, режимом подачи топлива и 
воздуха, установление режима работы котлоагрегата, 
предусмотренного требованиями инструкции (руководства) по 
эксплуатации 

Документальное оформление результатов своих действий 

7 

Практическое изучение 

устройства центробежных, 

паровых поршневых и 

плунжерных насосов. 

Регулирование напора и 

производительности 

насосов. 

2 Проверка исправности топки и газоходов, запорных и 
регулирующих устройств 
Проверка исправности контрольно-измерительных приборов, 
арматуры, питательных устройств, дымососов и вентиляторов 
Заполнение котла водой путем запуска питательных и 
циркуляционных насосов 
Проверка температуры воды в котле 

Проверка отсутствия технологических заглушек на питательных 
линиях, продувочных линиях 
Проверка отсутствия в топке людей и посторонних предметов 
Пуск котлов на газовом топливе без автоматики в соответствии с 
требованиями и порядком, установленными в инструкции 
(руководстве) по эксплуатации котлоагрегата 
Пуск тепловых установок с автоматическим управлением при 
помощи пульта автоматического управления в порядке, 
установленном инструкцией по эксплуатации котлоагрегата 

Пуск котлов на жидком топливе без автоматики в соответствии с 
требованиями и порядком, установленными в инструкции 
(руководстве) по эксплуатации котлоагрегата 
Управление режимом работы котла, режимом подачи топлива и 
воздуха, установление режима работы котлоагрегата, 
предусмотренного требованиями инструкции (руководства) по 
эксплуатации 

Документальное оформление результатов своих действий 

8 

Изучение по схеме 

трубопроводов котельной к 

месту расположения и 

трассировки питательных, 

продувочных, дренажных, 

спускных и других 

трубопроводов; запорной и 

регулирующей арматуры на 

трубопроводах; узлов 

редуцирования 

2 Проверка исправности топки и газоходов, запорных и 
регулирующих устройств 

Проверка исправности контрольно-измерительных приборов, 

арматуры, питательных устройств, дымососов и 

вентиляторов 

Заполнение котла водой путем запуска питательных и 

циркуляционных насосов 

Проверка температуры воды в котле 

Проверка отсутствия технологических заглушек на 

питательных линиях, продувочных линиях 

Проверка отсутствия в топке людей и посторонних 

предметов 

Пуск котлов на газовом топливе без автоматики в 
соответствии с требованиями и порядком, установленными в 

инструкции (руководстве) по эксплуатации котлоагрегата 

Пуск тепловых установок с автоматическим управлением 

при помощи пульта автоматического управления в порядке, 

установленном инструкцией по эксплуатации котлоагрегата 

Пуск котлов на жидком топливе без автоматики в 

соответствии с требованиями и порядком, установленными в 

инструкции (руководстве) по эксплуатации котлоагрегата 

Управление режимом работы котла, режимом подачи 

топлива и воздуха, установление режима работы 

котлоагрегата, предусмотренного требованиями инструкции 
(руководства) по эксплуатации 

Документальное оформление результатов своих действий 

9 

Проверка исправности 

манометров. Определение 

их пределов измерения, 

класса точности, проверка 

наличия клейма (пломбы) 

2 Контроль исправного состояния котла (котлов) и всего 

оборудования котельной, соблюдение установленного режим 

работы котла 

Выявление и фиксирование в сменном (вахтенном) журнале 

неисправностей в работе котлоагрегата, обслуживаемого 

оборудования, средств автоматики и сигнализации 

Принятие мер к устранению неисправностей в работе 



Госповерки. Определение 

пределов измерения и 

ознакомление с местами 

установки ртутных 

термометров, термометров 

сопротивления и термопар. 

котлоагрегата, обслуживаемого оборудования, средств 

автоматики и сигнализации 
Контроль уровня воды и давления пара в котле, поддержание 

установленных режимов и параметров работы котлоагрегата, 

поддержание температуры воды водогрейном котле и 

системе в заданных пределах  

Проверка исправности и осмотр устройств и приборов 

автоматического управления и безопасности котла в порядке, 

установленном руководством по эксплуатации 

Проверка водоуказательной арматуры, манометров и 

предохранительных клапанов в сроки, установленные 

инструкцией по эксплуатации 

Проверка давлением работоспособности предохранительных 

клапанов в порядке, установленном руководством по 
эксплуатации 

Продувка парового котла в порядке, установленном 

руководством по эксплуатации 

Обеспечение равномерного горения топлива на всей 

площади колосниковой решетки в котле на твердом топливе 

Обеспечение равномерной подачи топлива в котел на 

твердом топливе 

Обеспечение тяги воздуха, необходимой для равномерного 

горения топлива в котле на твердом топливе 

Чистка топки от шлака в установленном порядке 

Наблюдение за работой сетевых и циркулярных насосов, 
насосов РВС 

Контроль давления газа, температуры наружного воздуха и 

воды в котле при эксплуатации котла на газовом топливе 

Обеспечение температурного режима работы электрического 

котла 

Контроль температуры воды на выходе 

Контроль наполнения системы и аккумуляторных баков 

водой 

Обеспечение поддержания установленного режима работы 

котла на газовом топливе, подачи и горения газового 

топлива, необходимых для горения тяги и расхода воздуха 

Контроль и управление работой форсунок при эксплуатации 
котла на жидком топливе 

Управление работой котла, равномерностью подачи топлива 

и воздуха в топку котла 

Документальное оформление результатов своих действий 

Управлять работой котла, автоматики и другого 

оборудования 

Применять методы безопасного производства работ при 

осмотре и проверках 

Использовать в работе нормативную и техническую 

документацию 

Выявлять неисправности, препятствующие нормальной 
работе котла и обслуживаемого оборудования, создающие 

угрозу аварии и причинения вреда людям и имуществу 

Пользоваться первичными средствами пожаротушения 

Пользоваться средствами связи 

Документально оформлять результаты своих действий 

10 

Ознакомление с 

устройством и местами 

установки в котельной 

аппаратуры (приборов, 

датчиков, исполнительных 

механизмов) автоматики 

безопасности и аварийной 

сигнализации. Изучение 

работы приборов, датчиков, 

исполнительных 

механизмов, автоматики для 

2 Контроль исправного состояния котла (котлов) и всего 

оборудования котельной, соблюдение установленного режим 

работы котла 

Выявление и фиксирование в сменном (вахтенном) журнале 
неисправностей в работе котлоагрегата, обслуживаемого 

оборудования, средств автоматики и сигнализации 

Принятие мер к устранению неисправностей в работе 

котлоагрегата, обслуживаемого оборудования, средств 

автоматики и сигнализации 

Контроль уровня воды и давления пара в котле, поддержание 

установленных режимов и параметров работы котлоагрегата, 

поддержание температуры воды водогрейном котле и 

системе в заданных пределах  

Проверка исправности и осмотр устройств и приборов 



водогрейных котлов. автоматического управления и безопасности котла в порядке, 

установленном руководством по эксплуатации 
Проверка водоуказательной арматуры, манометров и 

предохранительных клапанов в сроки, установленные 

инструкцией по эксплуатации 

Проверка давлением работоспособности предохранительных 

клапанов в порядке, установленном руководством по 

эксплуатации 

Продувка парового котла в порядке, установленном 

руководством по эксплуатации 

Обеспечение равномерного горения топлива на всей 

площади колосниковой решетки в котле на твердом топливе 

Обеспечение равномерной подачи топлива в котел на 

твердом топливе 
Обеспечение тяги воздуха, необходимой для равномерного 

горения топлива в котле на твердом топливе 

Чистка топки от шлака в установленном порядке 

Наблюдение за работой сетевых и циркулярных насосов, 

насосов РВС 

Контроль давления газа, температуры наружного воздуха и 

воды в котле при эксплуатации котла на газовом топливе 

Обеспечение температурного режима работы электрического 

котла 

Контроль температуры воды на выходе 

Контроль наполнения системы и аккумуляторных баков 
водой 

Обеспечение поддержания установленного режима работы 

котла на газовом топливе, подачи и горения газового 

топлива, необходимых для горения тяги и расхода воздуха 

Контроль и управление работой форсунок при эксплуатации 

котла на жидком топливе 

Управление работой котла, равномерностью подачи топлива 

и воздуха в топку котла 

Документальное оформление результатов своих действий 

Управлять работой котла, автоматики и другого 

оборудования 

Применять методы безопасного производства работ при 
осмотре и проверках 

Использовать в работе нормативную и техническую 

документацию 

Выявлять неисправности, препятствующие нормальной 

работе котла и обслуживаемого оборудования, создающие 

угрозу аварии и причинения вреда людям и имуществу 

Пользоваться первичными средствами пожаротушения 

Пользоваться средствами связи 

Документально оформлять результаты своих действий 

11 

Отработка порядка 

включения в работу 

паропроводов и 

трубопроводов горячей 

воды, паропроводов на 

собственные нужды ( на 

резервные питательные 

насосы с паровым 

приводом, на обдувку 

поверхностей нагрева 

котлов и экономайзеров, на 

подогрев нижнего барабана 

при растопке котла). 

2 Контроль исправного состояния котла (котлов) и всего 

оборудования котельной, соблюдение установленного режим 

работы котла 

Выявление и фиксирование в сменном (вахтенном) журнале 

неисправностей в работе котлоагрегата, обслуживаемого 

оборудования, средств автоматики и сигнализации 

Принятие мер к устранению неисправностей в работе 

котлоагрегата, обслуживаемого оборудования, средств 

автоматики и сигнализации 

Контроль уровня воды и давления пара в котле, поддержание 

установленных режимов и параметров работы котлоагрегата, 
поддержание температуры воды водогрейном котле и 

системе в заданных пределах  

Проверка исправности и осмотр устройств и приборов 

автоматического управления и безопасности котла в порядке, 

установленном руководством по эксплуатации 

Проверка водоуказательной арматуры, манометров и 

предохранительных клапанов в сроки, установленные 

инструкцией по эксплуатации 

Проверка давлением работоспособности предохранительных 

клапанов в порядке, установленном руководством по 



эксплуатации 

Продувка парового котла в порядке, установленном 
руководством по эксплуатации 

Обеспечение равномерного горения топлива на всей 

площади колосниковой решетки в котле на твердом топливе 

Обеспечение равномерной подачи топлива в котел на 

твердом топливе 

Обеспечение тяги воздуха, необходимой для равномерного 

горения топлива в котле на твердом топливе 

Чистка топки от шлака в установленном порядке 

Наблюдение за работой сетевых и циркулярных насосов, 

насосов РВС 

Контроль давления газа, температуры наружного воздуха и 

воды в котле при эксплуатации котла на газовом топливе 
Обеспечение температурного режима работы электрического 

котла 

Контроль температуры воды на выходе 

Контроль наполнения системы и аккумуляторных баков 

водой 

Обеспечение поддержания установленного режима работы 

котла на газовом топливе, подачи и горения газового 

топлива, необходимых для горения тяги и расхода воздуха 

Контроль и управление работой форсунок при эксплуатации 

котла на жидком топливе 

Управление работой котла, равномерностью подачи топлива 
и воздуха в топку котла 

Документальное оформление результатов своих действий 

Управлять работой котла, автоматики и другого 

оборудования 

Применять методы безопасного производства работ при 

осмотре и проверках 

Использовать в работе нормативную и техническую 

документацию 

Выявлять неисправности, препятствующие нормальной 

работе котла и обслуживаемого оборудования, создающие 

угрозу аварии и причинения вреда людям и имуществу 

Пользоваться первичными средствами пожаротушения 
Пользоваться средствами связи 

Документально оформлять результаты своих действий 

12 

Практическое изучение 

конструкции топок 

(камерные, слоевые, 

шахтные) для сжигания 

газообразного и жидкого  

топлива. Совместное 

сжигание газа и жидкого 

топлива. 

2 Контроль исправного состояния котла (котлов) и всего 

оборудования котельной, соблюдение установленного режим 

работы котла 

Выявление и фиксирование в сменном (вахтенном) журнале 

неисправностей в работе котлоагрегата, обслуживаемого 

оборудования, средств автоматики и сигнализации 
Принятие мер к устранению неисправностей в работе 

котлоагрегата, обслуживаемого оборудования, средств 

автоматики и сигнализации 

Контроль уровня воды и давления пара в котле, поддержание 

установленных режимов и параметров работы котлоагрегата, 

поддержание температуры воды водогрейном котле и 

системе в заданных пределах  

Проверка исправности и осмотр устройств и приборов 

автоматического управления и безопасности котла в порядке, 

установленном руководством по эксплуатации 

Проверка водоуказательной арматуры, манометров и 

предохранительных клапанов в сроки, установленные 
инструкцией по эксплуатации 

Проверка давлением работоспособности предохранительных 

клапанов в порядке, установленном руководством по 

эксплуатации 

Продувка парового котла в порядке, установленном 

руководством по эксплуатации 

Обеспечение равномерного горения топлива на всей 

площади колосниковой решетки в котле на твердом топливе 

Обеспечение равномерной подачи топлива в котел на 

твердом топливе 



Обеспечение тяги воздуха, необходимой для равномерного 

горения топлива в котле на твердом топливе 
Чистка топки от шлака в установленном порядке 

Наблюдение за работой сетевых и циркулярных насосов, 

насосов РВС 

Контроль давления газа, температуры наружного воздуха и 

воды в котле при эксплуатации котла на газовом топливе 

Обеспечение температурного режима работы электрического 

котла 

Контроль температуры воды на выходе 

Контроль наполнения системы и аккумуляторных баков 

водой 

Обеспечение поддержания установленного режима работы 

котла на газовом топливе, подачи и горения газового 
топлива, необходимых для горения тяги и расхода воздуха 

Контроль и управление работой форсунок при эксплуатации 

котла на жидком топливе 

Управление работой котла, равномерностью подачи топлива 

и воздуха в топку котла 

Документальное оформление результатов своих действий 

Управлять работой котла, автоматики и другого 

оборудования 

Применять методы безопасного производства работ при 

осмотре и проверках 

Использовать в работе нормативную и техническую 
документацию 

Выявлять неисправности, препятствующие нормальной 

работе котла и обслуживаемого оборудования, создающие 

угрозу аварии и причинения вреда людям и имуществу 

Пользоваться первичными средствами пожаротушения 

Пользоваться средствами связи 

Документально оформлять результаты своих действий 
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Практическое изучение 

конструкции горелок 

(диффузионные, 

инжекционные, 

смесительные) для сжигания 

газа. Обслуживание 

горелок, неисправности в 

работе горелок, действие 

оператора при обнаружении 

неисправности в работе 

горелок. 

4 Останавливать работу котла в порядке, установленном 

требованиями инструкции (руководства) по эксплуатации 
котлоагрегата 

Останавливать работу котла по указанию руководства в 

соответствии с порядком, установленным инструкцией по 

эксплуатации 

Останавливать работу котла в аварийном режиме при 

обнаружении неисправностей обслуживаемого 

оборудования, устройств безопасности, средств автоматики 

и сигнализации, прекращении действия циркуляционных 

насосов, выходе из строя водоуказательных приборов, 

понижении разрежения в котле, обнаружении в основных 

элементах котла трещин, выпучин, пропусков в сварных 
швах 

Останавливать работу котла в аварийном режиме при 

возникновении пожара 

Останавливать работу котла в аварийном режиме при 

прекращении подачи электроэнергии 

Останавливать работу котла в аварийном режиме при 

повышении давления пара сверх допустимого 

Останавливать работу циркулирующего насоса 

Производить вентилирование топки и газопроводов 

Управлять закрытием задвижек на входе воды и выходе из 

котла 

Информировать руководство об остановке и причине 
аварийной остановки котла 

Документальное оформление результатов остановки котла 

14 

Изучение конструкций 

форсунок для сжигания 

жидкого топлива 

(механические форсунки, 

форсунки с распыливающей 

средой, комбинированные 

4 Останавливать работу котла в порядке, установленном 

требованиями инструкции (руководства) по эксплуатации 

котлоагрегата 

Останавливать работу котла по указанию руководства в 

соответствии с порядком, установленным инструкцией по 

эксплуатации 
Останавливать работу котла в аварийном режиме при 



форсунки). Обслуживание 

форсунок, неисправности в 

работе форсунок, действие 

оператора при обнаружении 

неисправности в работе 

форсунок. 

обнаружении неисправностей обслуживаемого 

оборудования, устройств безопасности, средств автоматики 
и сигнализации, прекращении действия циркуляционных 

насосов, выходе из строя водоуказательных приборов, 

понижении разрежения в котле, обнаружении в основных 

элементах котла трещин, выпучин, пропусков в сварных 

швах 

Останавливать работу котла в аварийном режиме при 

возникновении пожара 

Останавливать работу котла в аварийном режиме при 

прекращении подачи электроэнергии 

Останавливать работу котла в аварийном режиме при 

повышении давления пара сверх допустимого 

Останавливать работу циркулирующего насоса 
Производить вентилирование топки и газопроводов 

Управлять закрытием задвижек на входе воды и выходе из 

котла 

Информировать руководство об остановке и причине 

аварийной остановки котла 

Документальное оформление результатов остановки котла 

15 

Изучение конструкций 

комбинированных 

газомазутных горелок для 

сжигания жидкого и 

газообразного топлива. 

Обслуживание 

газомазутных горелок. 

4 Останавливать работу котла в порядке, установленном 

требованиями инструкции (руководства) по эксплуатации 
котлоагрегата 

Останавливать работу котла по указанию руководства в 

соответствии с порядком, установленным инструкцией по 

эксплуатации 

Останавливать работу котла в аварийном режиме при 

обнаружении неисправностей обслуживаемого 

оборудования, устройств безопасности, средств автоматики 

и сигнализации, прекращении действия циркуляционных 

насосов, выходе из строя водоуказательных приборов, 

понижении разрежения в котле, обнаружении в основных 

элементах котла трещин, выпучин, пропусков в сварных 

швах 
Останавливать работу котла в аварийном режиме при 

возникновении пожара 

Останавливать работу котла в аварийном режиме при 

прекращении подачи электроэнергии 

Останавливать работу котла в аварийном режиме при 

повышении давления пара сверх допустимого 

Останавливать работу циркулирующего насоса 

Производить вентилирование топки и газопроводов 

Управлять закрытием задвижек на входе воды и выходе из 

котла 

Информировать руководство об остановке и причине 
аварийной остановки котла 

Документальное оформление результатов остановки котла 

16 

Газовое оборудование ГРП 

(ГРУ). Документация на 

ГРУ (ГРП). Пуск ГРП (ГРУ) 

в работу после остановки 

или ремонта. Порядок 

перевода ГРП с основной 

линии на байпас и обратно. 

4 Останавливать работу котла в порядке, установленном 

требованиями инструкции (руководства) по эксплуатации 

котлоагрегата 

Останавливать работу котла по указанию руководства в 

соответствии с порядком, установленным инструкцией по 

эксплуатации 

Останавливать работу котла в аварийном режиме при 
обнаружении неисправностей обслуживаемого 

оборудования, устройств безопасности, средств автоматики 

и сигнализации, прекращении действия циркуляционных 

насосов, выходе из строя водоуказательных приборов, 

понижении разрежения в котле, обнаружении в основных 

элементах котла трещин, выпучин, пропусков в сварных 

швах 

Останавливать работу котла в аварийном режиме при 

возникновении пожара 

Останавливать работу котла в аварийном режиме при 

прекращении подачи электроэнергии 
Останавливать работу котла в аварийном режиме при 



повышении давления пара сверх допустимого 

Останавливать работу циркулирующего насоса 
Производить вентилирование топки и газопроводов 

Управлять закрытием задвижек на входе воды и выходе из 

котла 

Информировать руководство об остановке и причине 

аварийной остановки котла 

Документальное оформление результатов остановки котла 

17 

Отработка упражнений по 

подготовке котла к розжигу. 

Действия оператора при 

розжиге. Порядок проверки 

запорных устройств на 

плотность. Останов котла. 

Действия оператора при 

аварийных ситуациях. 

4 Управление работой котла в аварийном режиме 

Отключение оборудования котельной вместе с дефектным 

узлом 
Сборка тепловой схему с использованием резервного 

оборудования 

Пуск оборудования котельной 

Вызов служб экстренной аварийной помощи, пожарной 

охраны, неотложной медицинской помощи 

Принятие мер к ликвидации пожара в котельной 

Оказание первой помощи пострадавшим в результате аварии 

или несчастного случая 

Прекращение работы котла в аварийном режиме в порядке, 

установленном руководством (инструкцией) по 

эксплуатации котла 

Документальное оформление результатов своих действий 

18 

Ежесменная и 

периодическая проверка 

исправности манометров на 

месте установки.  

Ежесменная и 

периодическая проверка 

исправности 

предохранительных 

устройств на месте 

установки. 

4 Управление работой котла в аварийном режиме 

Отключение оборудования котельной вместе с дефектным 

узлом 

Сборка тепловой схему с использованием резервного 

оборудования 

Пуск оборудования котельной 

Вызов служб экстренной аварийной помощи, пожарной 

охраны, неотложной медицинской помощи 
Принятие мер к ликвидации пожара в котельной 

Оказание первой помощи пострадавшим в результате аварии 

или несчастного случая 

Прекращение работы котла в аварийном режиме в порядке, 

установленном руководством (инструкцией) по 

эксплуатации котла 

Документальное оформление результатов своих действий 

19 

Изучение работы приборов, 

датчиков, исполнительных 

механизмов, автоматики для 

паровых котлов. 

Обслуживание и проверка 

исправности автоматики 

безопасности и аварийной 

сигнализации. 

4 Управление работой котла в аварийном режиме 

Отключение оборудования котельной вместе с дефектным 
узлом 

Сборка тепловой схему с использованием резервного 

оборудования 

Пуск оборудования котельной 

Вызов служб экстренной аварийной помощи, пожарной 

охраны, неотложной медицинской помощи 

Принятие мер к ликвидации пожара в котельной 

Оказание первой помощи пострадавшим в результате аварии 

или несчастного случая 

Прекращение работы котла в аварийном режиме в порядке, 

установленном руководством (инструкцией) по 
эксплуатации котла 

Документальное оформление результатов своих действий 

20 

Ознакомление с 

устройством механических, 

натрий и Н-катионитовых 

фильтров. Взрыхление, 

регенерация и отмывка 

натрий- и Н-катионитовых 

фильтров. Обслуживание 

фильтров во время работы.  

Практическое изучение 

конструкций деаэраторов. 

4 Управление работой котла в аварийном режиме 

Отключение оборудования котельной вместе с дефектным 

узлом 

Сборка тепловой схему с использованием резервного 

оборудования 

Пуск оборудования котельной 

Вызов служб экстренной аварийной помощи, пожарной 

охраны, неотложной медицинской помощи 

Принятие мер к ликвидации пожара в котельной 

Оказание первой помощи пострадавшим в результате аварии 
или несчастного случая 

Прекращение работы котла в аварийном режиме в порядке, 



Эксплуатация деаэраторов установленном руководством (инструкцией) по 

эксплуатации котла 
Документальное оформление результатов своих 

действийДокументальное оформление результатов своих 

действий 

21 

Регулирование давления, 

температуры и уровня воды 

в деаэраторе. 

Контролирование 

температуры воды в 

деаэраторе и содержания 

кислорода в питательной 

воде. 

4 Проверка исправности топки и газоходов, запорных и 

регулирующих устройств 

Проверка исправности контрольно-измерительных приборов, 

арматуры, питательных устройств, дымососов и 

вентиляторов 

Заполнение котла водой путем запуска питательных и 

циркуляционных насосов 

Проверка температуры воды в котле 

Проверка отсутствия технологических заглушек на 

питательных линиях, продувочных линиях 
Проверка отсутствия в топке людей и посторонних 

предметов 

Пуск котлов на газовом топливе без автоматики в 

соответствии с требованиями и порядком, установленными в 

инструкции (руководстве) по эксплуатации котлоагрегата 

Пуск тепловых установок с автоматическим управлением 

при помощи пульта автоматического управления в порядке, 

установленном инструкцией по эксплуатации котлоагрегата 

Пуск котлов на жидком топливе без автоматики в 

соответствии с требованиями и порядком, установленными в 

инструкции (руководстве) по эксплуатации котлоагрегата 
Управление режимом работы котла, режимом подачи 

топлива и воздуха, установление режима работы 

котлоагрегата, предусмотренного требованиями инструкции 

(руководства) по эксплуатации 

Документальное оформление результатов своих действий 

22 

Практическое изучение  

устройства 

теплообменников для 

систем отопления и 

горячего водоснабжения. 

Включение системы 

теплоснабжения. 

Регулирование температуры 

горячей воды. 

Контролирование 

параметров воды в 

теплосети и поддержание 

температурного графика. 

4 

 

 

 

 

 

 

Ознакомление с записями в журнале приемки-сдачи смены 

Проверка наличия и исправности рабочего инструмента, 

средств индивидуальной защиты 

Осмотр состояния трубопроводов, опор, подвесок, пружин в 

целях выявления дефектов 

Проверка исправности действия манометров и 

предохранительных клапанов 

Обход, осмотр, контроль состояния наружной поверхности 
трубопроводов, арматуры, установленной на трубопроводах, 

фланцевых соединений и сальниковых уплотнений арматуры 

Информирование руководства при обнаружении дефектов 

(трещин, выпучин, свищей) в паропроводах свежего пара, 

пара промперегрева и отборов, трубопроводах питательной 

воды, в их пароводяной арматуре, тройниках, сварных и 

фланцевых соединениях 

Отключение и остановка энергоблока (котельного агрегата, 

турбины) при обнаружении аварии (разрыва труб 

пароводяного тракта, коллекторов, паропроводов свежего 

пара, пара промперегрева и отборов, трубопроводов 
основного конденсата и питательной воды, их пароводяной 

арматуры, тройников, сварных и фланцевых соединений) 

Определение опасной зоны, установка ограждения и 

информационных знаков 

Оказание первой помощи пострадавшим в результате аварии 

или несчастного случая 

Документальное оформление результатов работ 

23 

Участие в проведении 

текущего ремонта котла и 

вспомогательного 

оборудования котельной ( 

смена прокладок, набивка 

сальников, разборка, ремонт 

и сборка арматуры, ее 

опрессовка, замена стекол в 

4 

Ознакомление с записями в журнале приемки-сдачи смены 

Проверка наличия и исправности рабочего инструмента, 
средств индивидуальной защиты 

Осмотр состояния трубопроводов, опор, подвесок, пружин в 

целях выявления дефектов 

Проверка исправности действия манометров и 

предохранительных клапанов 

Обход, осмотр, контроль состояния наружной поверхности 

трубопроводов, арматуры, установленной на трубопроводах, 

фланцевых соединений и сальниковых уплотнений арматуры 



водоуказательных приборах, 

ремонт футеровки топок и 

амбразур  горелок). 

Информирование руководства при обнаружении дефектов 

(трещин, выпучин, свищей) в паропроводах свежего пара, 
пара промперегрева и отборов, трубопроводах питательной 

воды, в их пароводяной арматуре, тройниках, сварных и 

фланцевых соединениях 

Отключение и остановка энергоблока (котельного агрегата, 

турбины) при обнаружении аварии (разрыва труб 

пароводяного тракта, коллекторов, паропроводов свежего 

пара, пара промперегрева и отборов, трубопроводов 

основного конденсата и питательной воды, их пароводяной 

арматуры, тройников, сварных и фланцевых соединений) 

Определение опасной зоны, установка ограждения и 

информационных знаков 

Оказание первой помощи пострадавшим в результате аварии 
или несчастного случая 

Документальное оформление результатов работ 

24 

Чистка снаружи 

поверхностей нагрева. 

Подготовка к очистке от 

накипи поверхностей 

нагрева. 

3 

Ознакомление с записями в журнале приемки-сдачи смены 

Проверка наличия и исправности рабочего инструмента, 

средств индивидуальной защиты 

Осмотр состояния трубопроводов, опор, подвесок, пружин в 

целях выявления дефектов 

Проверка исправности действия манометров и 
предохранительных клапанов 

Обход, осмотр, контроль состояния наружной поверхности 

трубопроводов, арматуры, установленной на трубопроводах, 

фланцевых соединений и сальниковых уплотнений арматуры 

Информирование руководства при обнаружении дефектов 

(трещин, выпучин, свищей) в паропроводах свежего пара, 

пара промперегрева и отборов, трубопроводах питательной 

воды, в их пароводяной арматуре, тройниках, сварных и 

фланцевых соединениях 

Отключение и остановка энергоблока (котельного агрегата, 

турбины) при обнаружении аварии (разрыва труб 

пароводяного тракта, коллекторов, паропроводов свежего 
пара, пара промперегрева и отборов, трубопроводов 

основного конденсата и питательной воды, их пароводяной 

арматуры, тройников, сварных и фланцевых соединений) 

Определение опасной зоны, установка ограждения и 

информационных знаков 

Оказание первой помощи пострадавшим в результате аварии 

или несчастного случая 

Документальное оформление результатов работ 

25 

Участие в приеме и сдаче 

смены. Упражнения по 

снятию показаний 

приборов, и запись их в 

сменный журнал или 

суточную ведомость под 

руководством инструктора. 

3 

Ознакомление с записями в журнале приемки-сдачи смены 

Проверка наличия и исправности рабочего инструмента, 

средств индивидуальной защиты 

Осмотр состояния трубопроводов, опор, подвесок, пружин в 

целях выявления дефектов 

Проверка исправности действия манометров и 

предохранительных клапанов 

Обход, осмотр, контроль состояния наружной поверхности 

трубопроводов, арматуры, установленной на трубопроводах, 

фланцевых соединений и сальниковых уплотнений арматуры 

Информирование руководства при обнаружении дефектов 

(трещин, выпучин, свищей) в паропроводах свежего пара, 
пара промперегрева и отборов, трубопроводах питательной 

воды, в их пароводяной арматуре, тройниках, сварных и 

фланцевых соединениях 

Отключение и остановка энергоблока (котельного агрегата, 

турбины) при обнаружении аварии (разрыва труб 

пароводяного тракта, коллекторов, паропроводов свежего 

пара, пара промперегрева и отборов, трубопроводов 

основного конденсата и питательной воды, их пароводяной 

арматуры, тройников, сварных и фланцевых соединений) 

Определение опасной зоны, установка ограждения и 

информационных знаков 
Оказание первой помощи пострадавшим в результате аварии 



или несчастного случая 

Документальное оформление результатов работ 

26 Дифференцированный зачет 2  

 

 

4. Условия реализации производственного обучения. 

4.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

- - библиотеки ; 

- макетов котлов; 

- макетов питательных устройств; 

- систем автоматизации газового оборудования; 

- стендов арматуры; 

- стендов КИПиА, предохранительных устройств; 

- макетов тягодутьевых устройств;  

- плакатов систем автоматики; 

Технические средства обучения: 

-компьютер на рабочем месте преподавателя 

-проектор мультимедийный,  

-экран настенный рулонный,  

-тренажера сердечно-легочной и мозговой реанимации с индексацией и  

тестовыми  режимами 

-манекен  (видеоинструктаж по работе с тренажером), 

-учебных видеофильмов: «Помощь при переломах», «Транспортировка,                      

переломы, кровотечения», «Спасти человека», «Первая медицинская  

помощь». 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

 

1. И.Г. Кязимов, В,Е, Гусев « Основы газового хозяйства» - М., Высшая школа. 2000г. 

2. В.М. Тарасюк «Эксплуатация котлов». -Киев. «Основа», 1999гД.Я. Борщев «Устройство 

и эксплуатация отопительных котельных малой мощности». – М., Стройиздат, 1989г. 

3. Л.В. Деев, Н.А. Балахничев «Котельные установки и их обслуживание». – М., Высшая 

школа, 1990г. 

4. И.П. Бугай «Коммунальные и бытовые отопительные котельные. –М., «Будевельник», 

1983г 

5. «Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов» (ПБ 

10-574-03), - М., ПИО ОБТ, 2003г. 

6. «Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления» (ПБ 12-529-03), - 

М., ПИО ОБТ, 2003г. 

7. Правила устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды 

(ПБ 10-573-03) –М, ОАО «НТЦ» «Промышленная безопасность» 2007г. 

8. В.П. Чеботарев «Пособие оператора газифицированных котельных» (настольная книга 

операторов газифицированных котельных). 

9. А.М. Ицкович «Основы теплотехники». – М., Высшая школа, 1995г. 

10.  В.Н. Виноградов «Черчение». – М., «Просвещение», 1980г. 

11. Н.И. Макиенко «Основы слесарного дела». –М., Высшая школа. 1984г. 

12. «Охрана труда» пособие. М., УПК «Промсвязьспецмонтаж», 1996г. 

13. Журнал «Библиотека инженера по охране труда» 

14. Ю.Г. Виноградов, К.С. Орлов, Л.А. Попова «Материаловедение».М., Высшая школа, 

1983г  

 

 



5. Контроль и оценка результатов освоения производственного обучения 

Перечень практических заданий к дифференцированному зачету 

 

 

Критерии оценки за выполнение практического задания 

Максимальный балл – 10 
Баллы  

10 

Практическое задание выполнено полностью, качественно,  соблюдая правильный  алгоритм 

выполнения операций, с соблюдением правил техники безопасности в соответствии с 
инструкциями, умело оперирует  оборудованием, приборами, инструментами, 

приспособлениями 

8-9 

Практическое задание выполнено полностью, качественно,  соблюдая правильный  алгоритм 

выполнения операций, с соблюдением правил техники безопасности в соответствии с 
инструкциями, умело  оперирует  оборудованием, приборами, инструментами, 

приспособлениями.  

Но есть мелкие недочеты, которые не оказывают существенное влияние на качество работы. 

5-7 

Правильное и самостоятельное выполнение задания, однако, есть недочеты (не более 2 пунктов 

из перечисленных): 

- допущены нарушения последовательности выполнения работ,  

- или время выполнение задание незначительно превышает нормативное,  
- или допущены грубые ошибки в технике безопасности. 

4-6 

Самостоятельное выполнение задания, однако, есть недочеты (не более 2 пунктов из 

перечисленных): 
- правильное выполнение только части задания, нехватка времени на задание.  

- нарушения последовательности и технологии выполнения задания, серьезно отражающиеся 

на качестве результата 

- нарушения техники безопасности. 

0-3 
Слушатель  не справляется самостоятельно с  практическим  заданием, допускает  грубое 

нарушение охраны труда и техники безопасности. 

 Критерии оценки: 

«3» - 5-7 баллов 

«4» - 7-9 баллов 

«5»  -10 баллов 

 

 

Трудовая функция Задания 

А/01.3Осмотр и 

подготовка котельного 

агрегата к работе 

Выполнение ………… 

А/02.3Пуск котельного 

агрегата в работу 

 

А/03.3Контроль и 

управление работой 

котельного агрегата 

 

А/04.3Остановка и 

прекращение работы 

котельного агрегата 

 

А/05.3Аварийная 

остановка, и управление 

работой котельного 

агрегата в аварийном 

режиме 

 

А/06.3Эксплуатация и 

обслуживание 

трубопроводов пара и 

горячей воды 

 



 

III УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

3.1. Материально-технические условия 

Программа  профессиональной подготовки 15643 Оператор  котельной обеспечивается 

учебно-методической документацией и учебно-методическими комплексами по 

всем учебным дисциплинам и профессиональным модулям. Аудиторная работа обучающихся 

сопровождается методическим обеспечением. Во всех учебно-методических комплексах, 

существуют разделы, содержащие рекомендации для организации самостоятельной работы 

студентов. 

 
3.2 Материально-техническая база: 
Компьютерный класс: 

1. Персональный компьютер – 10 шт; 

2. Экран (монитор, электронная доска)-1 шт 

3. Информационно-справочная система «Консультант»; 

4. Телевизор плазменный – 1шт. 

5. Набор стендов: автоматика для печей; принципиальные схемы работы АГВ; 

измерительные приборы; бытовые газовые регуляторы, краны и фитинги; 

6.  Набор плакатов : газовые горелки; основные характеристики газов; контрольно-

измерительные и водоуказательные приборы; схема электронно-гидравлическиой автоматики и 

защиты парового котла; тяга-дутьевая установка и чугунный экономайзер; клапан сбросной 

пружинный ПСК-50; фильтры газовые; паровой котел ДКВР-10-13;счетчик ротационный 

газовый; котельная арматура; подготовка и пуск котла в работу; аварийная остановка котла; 

обслуживание котла во время работы 

7. Макеты: котел МОРА , котел ТВГ-15, котел ДКВР, котел Е1/9, горелка газовая КГИ-

56, миниатюрный план расположения котельной., ГРП в сборе, 

8. Фрагменты оборудования в разрезе: запорная арматура; предохранительно-сбросной 

клапан; регулятор давления; фильтр газовый; датчик реле; манометры 

9. Информационные материалы: Учебно-методические пособия, содержащие 

материалы для обучения по разделам, указанным в программе, могут быть представлены в виде 

печатных изданий, плакатов, электронных учебных материалов, тематических фильмов, 

презентаций 

 
Материально-техническая база для экзамена: 
Компьютерный класс: 

1. Персональный компьютер – 10шт; 

2. Информационно-справочная система «Консультант»; 

3. Телевизор плазменный – 1шт. 

4. Контрольные измерительные материалы (экзаменационные билеты). 

 

3.4. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы 

Слушатель должен прослушать лекции и законспектировать основные положения, ознакомиться 

с литературой, рекомендованной преподавателем. Слушатель должен выполнять 

индивидуальные самостоятельные задания. Слушатель имеет право получить консультацию по 

любому вопросу при возникновении затруднений, при изучении теоретического материала или 

выполнении самостоятельной работы. 

Нормативно правовые документы, используемые при обучении 

1. Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности "Правила 

безопасности сетей газораспределения и газопотребления" приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 г. 

N 531 

2. Постановление Правительства РФ от 29.10.2010 N 870 "Об утверждении 

технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления" 



3. Постановление Правительства РФ от 20.11.2000 N 878 "Об утверждении Правил 

охраны газораспределительных сетей" 

4. Типовая инструкция по безопасному ведению работ для персонала котельных (РД 10- 

319-99). 

5. Инструкция по контролю за содержанием окиси углерода в помещениях котельных РД- 

12-341-00. С изменением №1 [РДИ 12-452(341)-02]. Утверждена постановлением 

Госгортехнадзора России от 01.02.2000г. №1. 

6.  Правила обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и 

другими средствами индивидуальной защиты. 

7. Положение о расследовании и учете несчастных случаев на производстве

 (с изменениями и дополнениями) – М., 2000. 

Основная и дополнительная учебная литература 

1. Тарасюк В.М., Эксплуатация котлов. Практ. пособие для оператора котельной. Под 

ред. Б.А Соколова-М.: ЭНЕС. 2011г 

2. Кязимов К.Г Справочник газовика. Справочное пособие-3-е м-изд –М.: Высш Шк, Изд. 

центр «Академия», 2000.-272с 

3. Кязимов К.Г., Гусев В.Е Основы газового хозяйства- М.: Высш Шк, Изд. центр 

«Академия», 2000. 

4. Плотников В.М, Подрешетников В.А Приборы и средства учета природного газа и 

конденсата.-2-е изд. Перераб. И доп.-Л.: Недра, 1989-238с. 

5. Иссерлин А.С. Основы сжигания газового топлива: Справочное руководство.-Л.: Недра, 

1980-271с. 

6. Соколов Б.А., Котельные установки и их эксплуатация: Учебник НПО, М: Академия, 

2005 

 

 



 

 

IV. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Контроль успеваемости обучающихся – важнейшая форма контроля образовательной 

деятельности, включающая в себя целенаправленный систематический мониторинг освоения 

обучающимися программы профессионального обучения в целях: 

- получения необходимой информации о выполнении обучающимися программы 

профессионального обучения; 

- оценки уровня знаний, умений и приобретенных (усовершенствованных) 

обучающимися компетенций; 

- стимулирования самостоятельной работы обучающихся. 

Итоговая аттестация (квалификационный экзамен) для обучающихся проводится в 

соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства просвещения РФ 

от 26 августа 2020г. № 438 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным программам профессионального обучения» 

Освоение программы профессионального обучения завершается итоговой аттестацией в форме 

квалификационного экзамена. 

К итоговой аттестации допускаются лица, выполнившие требования, предусмотренные курсом 

обучения по программе профессионального обучения и успешно прошедшие все 

промежуточные аттестационные испытания, предусмотренные учебным планом. 

Итоговая аттестация проводится в сроки, предусмотренные учебным планом и календарным 

графиком учебного процесса. 

Лицам, успешно освоившим программу профессионального обучения и прошедшим итоговую 

аттестацию, выдается документ: 

свидетельство, подтверждающее освоение программы по профессии с присвоением 

квалификационного разряда. 

удостоверение по профессии с указанием квалификационного разряда, являющееся допуском к 

работе. 

Лицам, не прошедшим итоговую аттестацию или получившим на итоговой аттестации оценку 

«неудовлетворительно», а также лицам, освоившим часть программы и (или) отчисленным из 

образовательной организации в ходе освоения программы профессионального обучения, 

выдается справка об обучении или о периоде обучения. 

На проведение квалификационного экзамена отведено 4 часа учебного времени. 

Экзаменационные задания выполняются слушателями в произвольной последовательности. 

После проверки выполнения заданий и внесения исправлений (в случае необходимости), 

начинается защита слушателем выполненного практического задания в форме собеседования. 

Дополнительные вопросы задаются по схеме: одно индивидуальное задание - один 

дополнительный вопрос. Ответы оцениваются по системе: «сдано» или «не сдано». 

Критерии оценивания: «сдано» 

-  Полное  освоение  планируемых  результатов  (знаний,  умений,  компетенций), 

предусмотренных программой; самостоятельность и правильность выполнения задания путем 

выбора средств для обработки данных в соответствии с поставленной задачей и аргументации 

своей позиции; умение выполнять задания с привнесением собственного видения проблемы; 

- Освоение планируемых результатов (знаний, умений, компетенций), предусмотренных 

программой; уровень выполнения задания отвечает всем основным критериям, но некоторые 

практические навыки работы с освоенным материалом сформированы недостаточно, имеются 

отдельные неточности или негрубые ошибки, недостаточно аргументированы выводы;



 

- Частичное освоение планируемых результатов (знаний, умений, компетенций), 

предусмотренных программой; сформированность не в полной мере новых компетенций и 

профессиональных умений для осуществления профессиональной деятельности; уровень 

выполнения задания отвечает большинству требований, однако некоторые практические 

навыки не сформированы, много неточностей, имеются негрубые ошибки, слабая аргументация 

выводов 

Критерии оценивания: «не сдано» 

- Отсутствие освоения планируемых результатов (знаний, умений, компетенций), 

предусмотренных программой; уровень выполнения не отвечает большинству требований, 

низкий уровень самостоятельности и практических навыков работы, наличие грубых ошибок в 

выполнении предусмотренных программой заданий, не знание законодательных норм и 

принципов работы, отсутствие выводов 

 
4. 1 КАДРОВЫЕ УСЛОВИЯ 

Образовательный процесс по дисциплинам (модулям) обеспечивается научно- педагогическими 

кадрами, имеющими базовое образование, соответствующее профилю программы повышения 

квалификации, опыт деятельности в соответствующей профессиональной сфере и 

систематически занимающимися научно-методической деятельностью. 

К образовательному процессу по программе повышения квалификации также привлечены 

преподаватели из числа действующих ведущих работников профильных организаций, 

предприятий и учреждений. 

 
4.2 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

ПРИМЕРНЫЕ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ БИЛЕТЫ 

 
БИЛЕТ №1 

1. Устройство водогрейного котла, конструкция горелок применяемых в котельной. 

2. Регуляторы давления. 

3. Средства пожаротушения в котельной. 

4. Схемы котельных ( разбор схем). 

5. Понятие о давлении. Единицы измерения давления. 

 

Билет № 2 

1. Порядок розжига котла с инжекционной горелкой. 

2. Устройство пружинного манометра 

3. Обязанности оператора котельной 

4. Оказание помощи пострадавшему от отравления угарным газом-оксидом углерода 

5. Приборы безопасности в газовых котельных. 



Билет № 3 

1. Подготовка котла к растопке. 

2. Обмуровка котлов, виды обмуровок, материалы и конструкции отдельных узлов. 

3. Неисправности манометров 

4. Оказание помощи пострадавшему от действия природного газа 

5. Назначение и устройство защиты заземлений. Сроки проверки. 

 

Билет № 4 

1. Причины и порядок аварийной остановки водогрейного котла.   

2. Устройство и принцип действия автоматической системы регулирования в работе 

водогрейного котла. 

3. Тягодутьевые машины. Назначение, классификация, регулирование производительности. 

4. Возможность ожогов в котельной и оказание помощи пострадавшим от ожога. 

5. Методы и схемы обработки воды. 
 

Билет № 5 

1. Горение топлива. Виды и стадии горения. 

2. Устройство инжекционной горелки 

3. Экономайзеры: назначение, типы, устройство схемы включения. 

4. Оказание первой медицинской помощи пострадавшему от действия природного газа. 

5. Права, обязанности, ответственность персонала в котельных установках. 

 

Билет № 6 

1. Нарушение в работе газоиспользующих устройств и возможные последствия. 

2. Единицы измерения давления. 

3. Жидкое топливо( виды, марки, свойства). 

4. Кем утверждается производственная инструкция. 

5. Назначение, устройство и принцип работы катионитовых фильтров. 

 
Билет № 7 

1. Понятие о давлении и разрежении. 

2. Физико-химические свойства газа. 

3. Автоматика аварийной защиты котла 

4.  Теоретическое и практическое количество воздуха для сжигания топлива. 

Коэффициент избытка воздуха. 

5. Требования к помещениям котельной. 

 

Билет № 8 

1. Пуск в работу котельной после длительной остановки. 

2. Гарнитура паровых и водогрейных котлов. 

3. Прием - передача смены в котельной. 

4. Какая документация должна находиться в котельной 

5. Действия оператора при пожаре. 



Билет № 9 

1. Нарушения в работе водогрейного котла и действия персонала. 

2.   Устройство циркуляционных насосов. 

3 Классификация газа по давлению. 

4 Оказание первой помощи при ожогах 1 степени. 

5.  Приборы для измерения расхода. 

 

Билет № 10 

1. Устройство и основные элементы отопительной системы с естественной циркуляцией воды. 

2. Водно-химический режим паровых котлов, периодическая и непрерывная продувка. 

3. Оказание первой медицинской помощи при отравлении угарным газом. 

4. Арматура котлов( запорная, регулирующая, предохранительная). 

5. Виды ремонта. Осмотры и обслуживание. 

 

Билет № 11 

1. Порядок подпитки отопительных систем водой. Вскипание воды в котле и последствия. 

2. Явления ветрового подпора, нарушения тяги в дымовой трубе 

3. Где устанавливаются сигнализаторы загазованности. 

4. Техническая документация, используемая при эксплуатации котельных, ЦТП и тепловых 

сетей. 

5. Режимные карты работы оборудования. 

 

Билет № 12 

1. Права, обязанности, ответственность персонала в котельных установках. 

2. Устройство запорной арматуры в газопроводах и в системах отопления 

3. Перечислить классы точности манометров. 

4. Химический контроль водоподготовки и водного режима. 

5. План ликвидации аварийной ситуации в котельной. 

 

Билет № 13 

1. Подготовка, аттестация, допуск персонала к обслуживанию котлов  

2. Действия оператора при проскоке и отрыве пламени в горелке 

3. Плановая остановка котла. 

4. Неисправности манометров 

5. Внутренняя и наружная очистка поверхностей нагрева паровых и водогрейных котлов, водяных 

экономайзеров. 

 

Билет № 14 

1. Кем утверждается производственная инструкция. 

2. Насосы ( назначение, классификация, характеристики). 

3. Причины и порядок аварийной остановки водогрейного котла КЧМ. 

4. Приборы для измерения давления и температуры (типы, устройство, принцип работы и технические 

характеристики, правила установки). 

5. Состав продуктов горения. Контроль процесса горения. Приборы контроля, виды и принцип работы. 



Явление росы. 

 

Билет № 15 

1. Работа котла ( рабочие параметры). Определение полноты сгорания газа. 

2. Действия обслуживающего персонала во время возникновения аварийной ситуации. 

3. Кем утверждается график дежурств оператора. 

4. Назначение свечи безопасности. 

5. Противоаварийные тренировки  ( темы тренировок, периодичность, кто проводит) 

 

 
ПРИМЕРНЫЕ БИЛЕТЫ ДЛЯ ТЕСТИРОВАНИЯ  

 
БИЛЕТ №1 

При какой концентрации газа в помещении должны сработать сигнализаторы, 

контролирующие состояние загазованности. 

10% от нижнего концентрационного предела распространения пламени □ 

15% от нижнего концентрационного предела распространения пламени □ 

20% от нижнего концентрационного предела распространения пламени □ 

30% от нижнего концентрационного предела распространения пламени □ 

 

Порядок аварийной остановки котла должен быть указан в: 

сменном журнале; □ 

производственной инструкции оператора котельной; □ 
паспорте котла; □ 

ремонтном журнале; □ 

 

Причины аварийной остановки котла оператор записывает в: 

паспорт котла □ 

сменный журнал □ 

суточную ведомость работы котлоагрегата; □ 

ремонтный журнал; □ 

 

Проверка исправности действия манометра, ПК, указателей уровня воды и питательных 

насосов для котлов давлением до 1,4 МПа проводится в следующие сроки: 

не реже одного раза в сутки □ 

не реже одного раза в смену □ 

не реже одного раза в месяц □ 

по распоряжению главного инженера предприятия □ 

 

Внеочередная проверка знаний оператора котельной проводится : 

при переводе котла на сжигание другого вида топлива □ 

при перерыве в работе более 1 месяца □ 

при перерыве в работе более 3 месяцев □ 

по решению старшего оператора □ 

 

БИЛЕТ №2 

Периодичность проверки рабочих манометров с помощью контрольного 

не реже одного раза в неделю; □ 

не реже одного раза в месяц; □ 

не реже одного раза в квартал; □ 

не реже одного раза в 6 месяцев □ 

 

 



Котел должен быть остановлен и отключен действием защит или персоналом в случае: 

снижение уровня воды ниже низшего допустимого; □ 

прекращении действия всех указателей уровня воды прямого действия; □ 

снижения расхода воды через водогрейный котёл ниже минимально 
допустимого значения 

□ 

 

Выходные двери из котельного помещения должны открываться:  

в сторону котельной; □ 

наружу □ 

 

Какое требование к эксплуатации манометров на котлах указано неверно? 

Манометр должен быть установлен так, чтобы его показания были отчетливо 

видны обслуживающему персоналу, при этом шкала его должна быть 
расположена только вертикально 

□ 

На шкале манометра должна быть нанесена красная черта на уровне деления, 

соответствующего рабочему давлению для данного элемента с учетом 
добавочного давления от веса столба жидкости 

□ 

Взамен красной черты на шкале манометра допускается прикреплять к корпусу 

манометра пластинку из металла (или иного материала соответствующей 

прочности), окрашенную в красный цвет и плотно 
прилегающую к стеклу манометра 

□ 

Шкалу манометра выбирают исходя из условия, что при рабочем давлении 
стрелка манометра должна находиться во второй трети шкалы 

□ 

 

Что может произойти при полном отрыве факела от горелки? 

Отрыв может привести к взрыву в топке котла или в дымоходах. □ 

Отрыв может привести к загазованностикотельной □ 

Отрыв может привести к резкому повышению тяги в топке. □ 

Отрыв может привести к резкому повышению давления. □ 

 

БИЛЕТ №3 

Действия операторов при останове сетевого насоса 

Доложить ответственному □ 

В случае аварийного останова насоса машинист должен в аварийном порядке 

остановить котлы и перейти на резервный сетевой насос, выровнять 

гидравлику и согласно инструкции разжечь котел. Произвести запись в 

сменном журнале, доложить мастеру 

□ 

При перегреве смазки подшипников заменить смазку и прошприцевать 
отверстия, указанные в карте смазки 

□ 

 

В течение какого времени перед растопкой котла должна быть проветрена топка и газоходы 

котла 

В течение 5 мин □ 

В течение 10 мин вне зависимости от конструкции котла □ 

В течение 5-7 мин в зависимости от конструкции котла □ 

В течение 10-15 мин в зависимости от конструкции котла □ 

 

Как производится проверка исправности действия манометра котла? 

замечается и запоминается показание манометра в рабочем положении □ 

медленным поворотом пробки трехходового крана влево на четверть оборота 

манометр отключается от котла и соединяется (сообщается) с атмосферой; 
при этом стрелка манометра должна быстро, но плавно вернуться к нулю 

□ 



поворотом пробки трехходового крана вправо на четверть оборота манометр 

снова соединяется с котлом; при этом стрелка должна быстро и плавно 

вернуться в прежнее положение; это будет означать, что манометр работает 
исправно 

□ 

точность же его показаний может быть подтверждена только показаниями 
контрольного манометра 

□ 

Все перечисленное □ 

 

Случаи аварийного останова водогрейного котла 

При погасании пламени горелки □ 

При взрыве в топке и дымоходе □ 

При загазованности помещения □ 

При снижении тяги в топке ниже допустимых пределов □ 

Во всех перечисленных случаях □ 

 

В каком случае манометр должен быть заменен? 

при отключении манометра от котла и соединении (сообщении) его с 
атмосферой стрелка не становится на нуль 

□ 

отсутствует пломба, нет красной черты на шкале □ 

течь в соединениях трехходового крана с сифонной трубкой или манометром □ 

Все перечисленное □ 

 

БИЛЕТ №4 

Что может произойти при полном отрыве факела от горелки? 
 

Отрыв может привести к взрыву в топке котла или в дымоходах. □ 

Отрыв может привести к загазованности котельной □ 

Отрыв может привести к резкому повышению тяги в топке. □ 

Отрыв может привести к резкому повышению давления. □ 

 

В каких случаях манометры не допускаются к применению? 
 

Если стекло сильно загрязнено □ 

Если на манометре отсутствует пломба или клеймо с отметкой о проведении 

поверки, если разбито стекло или имеются другие повреждения манометра, 

которые могут отразиться на правильности его показаний 

□ 

Если нет красной черты на уровне рабочего давления □ 

Если до срока поверки манометра осталось меньше месяца □ 

 

Первая помощь при поражении электрическим током. 
 

Если пострадавший в сознании, дышит и сердце работает, то необходимо до 

приезда скорой помощи укутать пострадавшего в теплую одежду и оставить в 

полулежащем положении, давать тонизирующие напитки (чай, кофе). До 

прибытия скорой помощи поддерживать с пострадавшим беседу. 

□ 

Если пострадавший без сознания, дышит и сердце работает, необходимо 

ваткой, смоченной нашатырным спиртом растереть виски и дать понюхать 

нашатырный спирт на ватке. 

□ 

Если пострадавший без сознания и у него нет дыхания и сердечной 

деятельности – сделать искусственное дыхание и непрямой массаж сердца. 

□ 

Все перечисленное □ 

 

 

 

 
 



Действия оператора, если сработал предохранительный клапан ПКН и ГРП (ГРУ). 
 

Закрыть задвижки на горелке. □ 

Вентилировать топку и газоходы. □ 

Приступить к выяснению причины закрытия ПКН и ГРП. □ 

Все перечисленное □ 

 

Допускается ли подпитка сырой водой котлов, оборудованных устройствами для докотловой 

обработки воды? 
 

Допускается по разрешению территориального органа Ростехнадзора □ 

Допускается по усмотрению главного инженера, записанного в сменный 
журнал 

□ 

Не допускается □ 

Допускается по письменному распоряжению лица, ответственного за 
исправное состояние и безопасную эксплуатацию котлов, записанному в 

сменный журнал, но не более 1 часа за 24 часа работы котла. 

□ 

 

БИЛЕТ №5 

Признаки отравления угарным газом (окисью углерода, СО) 

«Стучит в висках», «шумит в ушах» □ 

остановка дыхания □ 

смерть от асфиксии (удушья □ 

Болит голова □ 

 

Требования безопасности при обслуживании топок котлов. 

До начала проведения каких-либо работ, а также перед осмотром или 
ремонтом элементов, работающих под давлением, проверить отключение котла 

от всех трубопроводов и газопровода с установкой штатных заглушек. 

□ 

Воду из элементов ремонтируемого котла следует удалить по указанию 
мастера котельной 

□ 

Выполнение работ внутри топки и газоходов должно производиться только при 

t0С не выше 450С по письменному распоряжению (наряду-допуску) мастера 

котельной после соответствующей проверки места работы. 

Пребывание внутри котла при этих температурах не должно превышать 20 мин. 

□ 

Все перечисленное □ 

 

Что запрещается при розжиге котла? 

Зажигать газовый факел от соседней горелки или от раскаленной кладки топки. □ 

Оставлять без присмотра □ 
Доверять розжиг другим людям □ 

Открывать свечу в конце газопровода □ 

 

Что должны обеспечивать приборы безопасности котла? 
 

Световую и звуковую сигнализацию при аварийной остановке котла □ 

Блокировку подачи топлива к горелкам при отключении автоматики 
безопасности 

□ 

Автоматическое отключение котла или его элементов при недопустимых 
отклонениях от заданных режимов эксплуатации 

□ 

Подачу сигнала об аварийной остановке котла на пульт диспетчера □ 

Отключение подачи топлива к горелкам при загазованности помещения 
котельной окисью углерода 

□ 

 

 

 

 



 

Какие лица могут быть допущены к обслуживанию котлов? 

Лица, имеющие среднее техническое образование по профилю работы □ 

Лица, прошедшие индивидуальную подготовку на рабочем месте по бригадной 
форме обучения 

□ 

Лица, обученные, аттестованные и имеющие удостоверение на право 

обслуживания газового оборудования котлов, работающих с автоматикой 

безопасности и регулирования 

□ 

Лица, обученные, аттестованные и имеющие удостоверение на право 
выполнения газоопасных работ в объеме производственной инструкции 

□ 

Лица обученные, аттестованные и имеющие удостоверение на право 

обслуживания котлов 

□ 

 

БИЛЕТ № 6 

Что из перечисленного не относится к функциям горелочных устройств? 

Горелочные устройства должны обеспечивать надежное воспламенение и 

устойчивое горение топлива без отрыва и проскока пламени в заданном 

диапазоне режимов работы; 

□ 

Горелочные устройства должны исключать образование застойных и плохо 
вентилируемых зон в объеме топки; 

□ 

Горелочные устройства должны обеспечить равномерное заполнение топки 
факелом без наброса его на стены топки; 

□ 

Горелочные устройства должны обеспечивать необходимое разрежение в 
топке 

□ 

 

В какие сроки администрация обязана проводить проверку рабочих манометров 

контрольным рабочим манометром? 

Не реже одного раза в месяц □ 

Не реже одного раза в 12 месяцев □ 

Не реже одного раза в 6 месяцев □ 

Не реже одного раза в год □ 

Сроки должны быть указаны в паспорте манометра □ 

 

Что является рабочим местом машиниста котла? 

Фронт котла при отсутствии центрального щита управления и щитовое 
помещение при наличии центрального щита управления 

□ 

Проходы между котлами □ 

Все помещение котельного цеха □ 

Помещение для деаэраторов □ 

 

Обязанности оператора при подготовке к растопке котла 

провентилировать топку, газоходы и воздуховоды в течение 10-15 мин. 

Отрегулировать тягу растапливаемого котла, установив разрежение в верхней 

части топки 40 50 Па (45 мм вод. ст.), а на уровне газовых горелок не менее 

50— 
60 Па (5—6 мм вод. ст.). 

□ 

провентилировать топку, газоходы и воздуховоды в течение 10- 15 мин. 

Отрегулировать тягу растапливаемого котла, установив разрежение в верхней 

части топки 20 30 Па (23 мм вод. ст.), а на уровне газовых горелок не менее 40- 
50 Па (4-5 мм вод. ст.). 

□ 

провентилировать топку, газоходы и воздуховоды в течение 10— 15 мин. 

Отрегулировать тягу растапливаемого котла, установив разрежение в верхней 

части топки 30 35 Па, на уровне газовых горелок не менее 40—50 Па (4—5 мм 

вод. ст.). 

□ 



провентилировать топку, газоходы и воздуховоды в течение 10— 15 мин. 

Отрегулировать тягу растапливаемого котла, установив разрежение в верхней 

части топки15 20Па, на уровне газовых горелок не менее 20—30 Па (2—3 мм 

вод. ст.) 

□ 

 

Что делать, если у пострадавшего нет сознания и нет пульса на сонной артерии ? 

Проверить пульс на запястье. □ 

Приступить к реанимации. □ 

Проверить наличие дыхания. □ 

Проверить реакцию зрачков □ 

 

БИЛЕТ №7 

Предохранительные клапаны должны защищать котлы, пароперегреватели и 

экономайзеры от превышения в них давления: 

Более чем на 5% расчетного (разрешенного) □ 

Более чем на 10% рабочего □ 

Более чем на 10% пробного □ 

Более чем на 10% расчетного (разрешенного) □ 

Более чем на 5% рабочего □ 

 

Какие данные должны быть указаны на табличке котла, введенного в эксплуатацию? 

Обозначение котла по ГОСТ, его регистрационный номер и расчетное 
давление 

□ 

Расчетное давление, разрешенное давление, регистрационный номер □ 

Разрешенное давление, дата следующего внутреннего осмотра и 
гидравлического испытания, регистрационный номер 

□ 

Число, месяц и год следующего освидетельствования металлоконструкций 

котла, разрешенное давление, регистрационный номер 

□ 

 

В соответствии с чем должна проводиться проверка исправности сигнализации и 

автоматических защит? 

В соответствии с паспортом котла □ 

В соответствии с производственной инструкцией оператору (машинисту) 
котлов 

□ 

В соответствии с графиком и инструкцией, утвержденными главным 
инженером организации 

□ 

В соответствии с графиком и инструкцией, утвержденной начальником 
котельной 

□ 

 

Что запрещается оператору во время работы? 

В течение смены следить за работой оборудования и заносить параметры 
работы котельной в журнал параметров 

□ 

В случае аварийной ситуации докладывать ответственному лицу и принять 
меры к ликвидации аварии. 

□ 

Быть одетым в спецодежду и обувь с закрытыми задниками. □ 

Хранить и принимать пищу □ 

Принять и поддерживать в течение смены рабочее место в чистоте и порядке. □ 

 

Отрыв пламени и действие оператора при этом. 

Убавить подачу газа □ 

Убавить подачу воздуха □ 

Закрыть подачу газа и начать розжиг котла снова □ 

Все перечисленное □ 

 



 

БИЛЕТ № 8 

В каких случаях котел должен быть немедленно остановлен и отключен действием защит 

или персоналом? 

При понижении давления в котле ниже рабочего (разрешенного), при 
снижении уровня воды ниже минимального допустимого уровня 

□ 

При прекращении действия всех насосов, обнаружении неисправности 

предохранительного клапана, снижении уровня воды ниже минимального 

допустимого уровня 

□ 

При недостаточном освещении манометров □ 

Во всех перечисленных случаях □ 

 

Допускается ли эксплуатация котлов без постоянного наблюдения за их работой со стороны 

обслуживающего персонала? 

Не допускается □ 

Допускается в технически обоснованных случаях, по письменному 

разрешению руководителя организации, с принятием дополнительных мер 

безопасности 

□ 

Допускается при наличии автоматики, сигнализации и защит, обеспечивающих 

ведение нормального режима работы, ликвидацию аварийных ситуаций, а 

также остановку котла при нарушениях режима работы, которые могут вызвать 

повреждение котла 

□ 

Допускается, при наличии охранной сигнализации в котельной с выводом 
сигнала на диспетчерский пульт 

□ 

Допускается, если помещение газифицированной котельной оборудовано 
системой контроля воздуха рабочей зоны на метан и окись углерода 

□ 

 

Отрыв пламени и действие оператора при этом. 

Убавить подачу газа □ 

Убавить подачу воздуха □ 

Закрыть подачу газа и начать розжиг котла снова □ 

Все перечисленное □ 

 

Какие требования предъявляются к установке указателей уровня воды прямого действия? 

Должны быть установлены вертикально или с наклоном вперед под углом не 

более 30 , а также должны быть расположены и освещены так, чтобы уровень 
воды был хорошо виден с рабочего места оператора 

□ 

Должны быть установлены на высоте не более 6м от площадки наблюдения за 
уровнем воды 

□ 

Должны быть установлены вертикально или с наклоном вперед не более 45 □ 

 

Правила переноски пострадавшего 

Задача, удержать тело и конечности пострадавшего в горизонтальной 
плоскости 

□ 

Только на носилках □ 

Только после оценки состояния пострадавшего □ 

Запрещается – может только квалифицированный медперсонал. □ 

 



 

БИЛЕТ № 9 

Какую ответственность несет оператор во время работы на предприятии? 

Административную □ 

Оператор котлов, обученный и аттестованный в соответствии с правилами, 

несет ответственность за нарушение требований инструкции для операторов 

водогрейных котлов, и в соответствии с действующим законодательством. 

□ 

Уголовную □ 

Все перечисленные □ 

 

Обязанности оператора при выполнении ремонтных работ котла. 

Отключить котел от всех трубопроводов заглушками □ 

Выполнение работ внутри топок и газоходов производить только при 

температуре не выше 450С по письменному разрешению (наряду-допуску). 

Пребывание 

внутри котла не должно превышать 20 мин. 

□ 

При работе в котле, на его площадках и в газоходах для электроосвещения 
применять напряжение не выше 36 В. 

□ 

 

Действия операторов при прекращении подачи газа на котельную. 

Закрыть арматуру на газопроводе к котлам и горелкам, открыв краны (свечи) 
на продувочных газопроводах. 

□ 

Проверить погасли ли горелки в топках котлов. □ 

Вентилировать топки и газоходы (не опускать заслонки перед дымососами). □ 

Все перечисленное □ 

 

В каком документе должны быть указаны методика и периодичность регулирования 

предохранительных клапанов на котлах, пароперегревателях, экономайзерах и давление 

начала их открытия? 

В паспорте котла □ 

В нормативной документации Ростехнадзора □ 

В инструкции по монтажу и эксплуатации котла □ 

В производственной инструкции для операторов котельной □ 

 

Что делать, если у пострадавшего нет сознания и нет пульса на сонной артерии ? 

Проверить пульс на запястье. □ 

Приступить к реанимации. □ 

Проверить наличие дыхания. □ 

Проверить реакцию зрачков □ 

 

БИЛЕТ №10 

Требования каких документов должен знать и выполнять оператор? 

Производственно-техническую инструкцию по обслуживанию котла во время 

работы (завод поставляет вместе с котлом), инструкция по охране труда при 

обслуживании оборудования котельной. Инструкция по пожарной 

безопасности и электробезопасности, режимная карта котла. Температурный 

график тепловой сети. План ликвидации всевозможных аварийных ситуаций. 

Исполнительная схема технологических трубопроводов котельной 

□ 

Трудовой договор □ 

Электрическую схему котла □ 

Все перечисленное □ 

 

 

 

 



 

Какие требования предъявляются к устройству газоходов? 

Оно должно обеспечивать необходимые условия для очистки газоходов от 
отложений продуктов сгорания и исключать возможность образования 

взрывоопасного скопления газов 

□ 

Требования не регламентируются □ 

Оно должно обеспечивать охлаждение дымовых газов и обеспечивать 
доступность поверхностей нагрева котла для ремонта 

□ 

Должны выполняться все перечисленные требования □ 

 

Правила переноски пострадавшего 

Задача, удержать тело и конечности пострадавшего в горизонтальной 
плоскости 

□ 

Только на носилках □ 

Только после оценки состояния пострадавшего □ 

Запрещается – может только квалифицированный медперсонал. □ 

 

Меры по предупреждению пожаров при производстве работ. 

Подавать топливо при потухших газовых горелках. □ 

Следить за уровнем масла в двигателях насосов, дымососов т.к. причиной 
пожара может быть перегрев подшипников, перекос вала. 

□ 

Не допускается оставлять спецодежду, промасленную ветошь, горючие 
материалы на нагревательных приборах и трубопроводах отопления 

□ 

Все перечисленное □ 

 

Обязанности оператора при аварийном останове котла. 

Для аварийной остановки котла оператор должен перекрыть подачу газа на 
горелки доступным для данной ситуации способом 

□ 

Включает топку на вентиляцию □ 

Ставит котел – на циркуляцию □ 

Все перечисленное □ 
 

БИЛЕТ №11 

Какие вредные и опасные производственные факторы в процессе работы влияют на 

оператора? 

Использование природного газа (возможен взрыв, пожар, а при неполном 
горении - угар. 

□ 

Наличие работающего электрооборудования (возможно поражение 
электрическим током персонала. 

□ 

Наличие вращающихся частей машин и механизмов (возможно 
травмирование персонала. 

□ 

Наличие зон высоких температур по обмуровке котельной установки, а также 
наличие трубопроводов пара и горячей воды (ожоги, тепловой удар). 

□ 

Все перечисленное □ 

 

Действия операторов при останове дымососа (вентилятора). Что указано неверно? 

Прекратить подачу газа в котел. □ 

Отключить электроэнергию. □ 

Установить причину поломки, вызвать слесаря, если не удается устранить 
поломку самостоятельно. 

□ 

Произвести запись в журнале, сообщить мастеру. □ 

 

Что делать, если у пострадавшего нет сознания и нет пульса на сонной артерии 

Проверить пульс на запястье. □ 

Приступить к реанимации. □ 



Проверить наличие дыхания. □ 

Наложить жгут на сонную артерию. □ 

 

Периодическая и внеочередная проверка знаний у операторов котлов. 

Не реже 1 раза в 12 месяцев оператор должен проходить повторную проверку 
знаний. 

□ 

При перерыве в работе более 6 месяцев. □ 

По требованию лиц надзора (инспектор котлонадзора, газотехнического 
надзора, охраны труда в отрасли, лица ведомственного надзора, гл. инженер, 

мастер, директор, энергетик, инженер по охране труда). 

□ 

Во всех перечисленных случаях □ 

 

Обязанности оператора при включении котла в работу котла, что указано неверно? 

На время пуска отключить регистры работы котла □ 

Проверить исправность предохранительных клапанов, манометров и 

питательных устройств. 

□ 

Поверить и включить автоматику безопасности, сигнализации и аппаратуры 
автоматического управления котлом. 

□ 

Время растопки и включения котла в работу записать в сменном журнале, 
после выхода на заданные параметры по режимной карте. 

□ 

БИЛЕТ № 12 

Какими средствами индивидуальной защиты должен быть обеспечен оператор, и какие 

сроки их выдачи? 

Костюм х/б – 12 мес. □ 

Костюм х/б – 12 мес. Рукавицы комбинированные – 3 мес. □ 

Очки защитные (дежурные) – до износа. □ 

Все перечисленные  □ 

 

Действия операторов при прекращение подачи электроэнергии на котельную? 

Если предполагается длительное отключение электроэнергии при 

отрицательных температурах наружного воздуха (5 100С), то необходимо 

принять меры по опорожнению тепловых сетей и внутридомовых систем 

отопления. 

□ 

Если предполагается длительное отключение электроэнергии при 

отрицательных температурах наружного воздуха (10 150С), то необходимо 

принять меры по опорожнению тепловых сетей и внутридомовых систем 

отопления. Закрыть задвижки подачи воды в котел и выхода из котла. На 

отключенных котлах открыть воздушники, открыть обводную линию подачи 

воды помимо котла. 

□ 

Если предполагается длительное отключение электроэнергии при 

отрицательных температурах наружного воздуха (15 250С), то необходимо 

принять меры по опорожнению тепловых сетей и внутридомовых систем 

отопления. Закрыть задвижки подачи воды в котел и выхода из котла. На 

отключенных котлах открыть воздушники, открыть обводную линию подачи 
воды помимо котла. 

□ 

Если предполагается длительное отключение электроэнергии при 

отрицательных температурах наружного воздуха (20 250С), то необходимо 

принять меры по опорожнению тепловых сетей и внутридомовых систем 

отопления. Закрыть задвижки подачи воды в котел и выхода из котла. На 

отключенных котлах открыть воздушники, открыть обводную линию подачи 

воды помимо котла. 

□ 

 

 

 



 

Доврачебная помощь при переломах, ушибах, растяжении связок. 

К месту травмы прикладывают холод для уменьшения боли □ 

Наложить шины □ 

Наложить тугую повязку □ 

 

При приеме на работу какие инструктажи должен пройти оператор котельной? 

Вводный  инструктаж по охране труда, производственной санитарии, пожарной 

безопасности, приемам и способам оказания доврачебной помощи 

пострадавшим, должен быть ознакомлен под роспись с условиями труда, 

правами и льготами за работу во вредных и опасных условиях труда, о 

правилах поведения при возникновении аварий. 

□ 

До начала работы непосредственно на рабочем месте машинист должен пройти 

первичный инструктаж по безопасным приемам выполнения работ. При этом 

должны быть подписи как того кого инструктировали, так и того 
кто проводил инструктаж 

□ 

Все перечисленное □ 

 

Обязанности оператора при розжиге котла. 

Выполнить вентиляцию топки при достаточной тяге не менее 5 – 10 мин. □ 

Выполнить вентиляцию топки при достаточной тяге не менее 10 – 15 мин. □ 

Выполнить вентиляцию топки при достаточной тяге не менее 20 – 25 мин. □ 

Выполнить вентиляцию топки при достаточной тяге не менее 10 – 25 мин. □ 

Выполнить вентиляцию топки при достаточной тяге не менее 15 – 20 мин. □ 

 

БИЛЕТ №13 

Действия операторов при останове сосудов и емкостей. 

Наличие течи на поверхности нагрева котлов, коллекторов – удалить 
ремонтный персонал из опасной зоны, перекрыть подачу газа на котел, горелки 

□ 

Аварийная остановка котла □ 

Подготовить и включить резервные котлы □ 

При выходе из строя арматуры – перекрыть арматурой выход – вход из сосуда, 
открыть воздушники. Дренажи, предохранить арматуру для опорожнения 

□ 

Все перечисленное □ 
 

Взрыв газовоздушной смеси в топке котла. Действия операторов. 

Немедленно перекрыть подачу газа к котлу, закрыв арматуру на газопроводе к 
котлам и к горелкам, открыть краны (свечи) на продувочных газопроводах 

□ 

Удалить весь незадействованный персонал из аварийной зоны и самому 
покинуть помещение 

□ 

вызвать пожарную команду □ 

Все перечисленное □ 

 

Первая помощь при поражении электрическим током. 

Обесточить пострадавшего доступным для данной ситуации способом □ 

Необходимо вызвать скорую помощь. □ 

Если пострадавший без сознания и у него нет дыхания и сердечной 
деятельности – сделать искусственное дыхание и непрямой массаж сердца. 

□ 

Все перечисленное □ 

 

 

 

 

 

 



 

Обязанности оператора при подготовке котла к розжигу. 

Проверить исправность контрольно-измерительных приборов (КИП), 

трубопроводов, арматуры, гарнитуры, а также наличие естественной тяги. 

Арматура опробуется на легкость хода путем открытия и закрытия ее. Штоки 

арматуры должны быть очищены, болты сальниковых втулок должны иметь 

запас для подтяжки, набивка сальников должна быть в исправности. 

□ 

Проверить исправность топки, газоходов, запорных и регулирующих устройств □ 

Заполнить теплотрассу водой и приступить к включению сетевого насоса. □ 

Все перечисленное □ 

 

Обнаружение утечки газа через неплотности швов газопроводов, фланцевые соединения, 

сальники арматуры. Действия операторов. 

Приступить к проветриванию помещений котельной, открыв окна и двери □ 

Выключать освещение □ 

Все перечисленное □ 

При сильной загазованности покинуть помещение □ 

 

БИЛЕТ №14 

Требования пожарной безопасности на рабочем месте. 

Уметь пользоваться огнетушителями □ 

Все сотрудники допускаются к работе только после прохождения 
противопожарного инструктажа, проводимого 1 раз в квартал. 

□ 

B зависимости от характера нарушений и последствий несут ответственность в 

соответствии с действующим законодательством и правилами внутреннего 
распорядка. 

□ 

Знать мероприятия по пожаротушению □ 

 

Доврачебная помощь при попадании инородного тела под кожу или в глаз. 

Необходимо отправить больного к врачу □ 

Визуально найти инородное тело, найдя его скользящим движением к носу, 
снять инородное тело. 

□ 

Закапать глаз 30 %-ным раствором альбуцида или «софрадексом». □ 

Для удаления инородного тела из глаза, больной должен наклонить голову, 

погрузить пораженный глаз в теплый бледно-розовый раствор «марганца» и 

сделать там несколько десятков интенсивных моргательных движений, 

стремясь вымыть инородное тело. 

□ 

 

Какие требования предъявляются к спецодежде? 

Применяемые средства индивидуальной защиты должны быть проверены и 
испытаны в установленном порядке 

□ 

Для защиты от воздействия опасных и вредных производственных факторов 

все работники должны быть обеспечены спецодеждой, спецобувью и другими 

средствами индивидуальной защиты 

□ 

Используемые при ведении технологического процесса средства 
индивидуальной защиты должны быть указаны в инструкциях по охране труда. 

□ 

Все перечисленное □ 

 

Действия операторов при останове сетевого насоса. 

Доложить ответственному □ 

В случае аварийного останова насоса машинист должен в аварийном порядке 

остановить котлы и перейти на резервный сетевой насос, выровнять 

гидравлику и согласно инструкции разжечь котел. Произвести запись в 

сменном журнале, доложить мастеру. 

□ 



При перегреве смазки подшипников заменить смазку и прошприцевать 
отверстия, указанные в карте смазки. 

□ 

 

Понятие первой помощи. Основные принципы. 

Первая доврачебная помощь – это комплекс пособий, позволяющих 
восстанавливать и поддерживать основные жизненные функции организма 

больного до оказания квалифицированной медпомощи. 

□ 

По возможности устранить патологическое воздействие. □ 

искусственная вентиляция легких □ 

непрямой массаж сердца □ 

Быстрая транспортировка (обеспечение) квалифицированной медпомощи. □ 

 
 

БИЛЕТ №15 

Действия операторов при прекращении подачи газа на котельную. 

Закрыть арматуру на газопроводе к котлам и горелкам, открыв краны (свечи) 
на продувочных газопроводах. 

□ 

Проверить погасли ли горелки в топках котлов. □ 

Вентилировать топки и газоходы (не опускать заслонки перед дымососами). □ 

Все перечисленное □ 

 

Отрыв пламени и действие оператора при этом. 

Убавить подачу газа □ 

Убавить подачу воздуха □ 

Закрыть подачу газа и начать розжиг котла снова □ 

Все перечисленное □ 

 

Периодичность проверки рабочих манометров с помощью контрольного 

не реже одного раза в неделю; □ 

- не реже одного раза в месяц; □ 

- не реже одного раза в квартал; □ 

+ не реже одного раза в 6 месяцев □ 

 

Требования пожарной безопасности на рабочем месте. 

Уметь пользоваться огнетушителями □ 

Все сотрудники допускаются к работе только после прохождения 
противопожарного инструктажа, проводимого 1 раз в квартал. 

□ 

B зависимости от характера нарушений и последствий несут ответственность 
в соответствии с действующим законодательством и правилами внутреннего 

распорядка. 

□ 

Знать мероприятия по пожаротушению □ 

 

При приеме на работу какие инструктажи должен пройти оператор котельной? 

вводный инструктаж по охране труда, производственной санитарии, пожарной 

безопасности, приемам и способам оказания доврачебной помощи 

пострадавшим, должен быть ознакомлен под роспись с условиями труда, 

правами и льготами за работу во вредных и опасных условиях труда, о 

правилах поведения при возникновении аварий. 

□ 

До начала работы непосредственно на рабочем месте машинист должен 

пройти первичный инструктаж по безопасным приемам выполнения работ. 

При этом должны быть подписи как того кого инструктировали, так и того 
кто проводил инструктаж 

□ 

Все перечисленное □ 
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